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Summary

Systemiclogical survey based on the methodology developed for small, medium 

and large cities in waste water treatment plant for water purification “best available 

technology” for the selection of the decisions making, data specification and discus

sion in the field of implementation of a logical approach to the blockschemes and in 

accordance with the full biological treatment technological schemes with complex 

structures : characteristic criteria of profitability, the environment surrounding the 

ecological conditions of mutual convenience, efficiency, costeconomic feasibility 

assessment and management principles. In particular:

l  Has been designed to clean up the wastewater treatment plant for the “best 

available technology” selection algorithm (flowchart) criteria with the 

use of  appropriate indicators (environmental, climatic, economic, energy 

efficiency), which is distinguished with the positive experience of the best 

available technology selection in Europe;

l  Has been designed to clean up the wastewater treatment plant for the “best 

available  technology” for data specification and scope of the implementation 

of the possibility of block schemes, adjacent to the ecological environment 

in terms of convenience, economic costs, energy efficiency indicators in 

assessing the reasonableness of the principles of;

l  Developed a complete biological treatment of wastewater to the modern 

scientific and technological progress at the level of developed “best 

technology available” basis. According to small, medium and large cities 

for the clearing of the possible schemes of energy efficient technological 

facilities with recommended complexes, which are within the statutory 

requirement to provide essential wastewater treatment.

l  The author’s view of the decision making on the basis of the fourstage 

strategy (Plan> Do> Check> action) for small, medium and large cities in 

the sewage treatment plant has been designed with the “best available 

technology” in accordance with the implementation of management 



vii

flowchart their energy efficiency research and implementation of the 

Program.

l  Natural ecosystems recommended wastewater cleansing overseas 

experience in the application of the conditions of possibility, as a possible 

alternative to wastewater treatment technology.
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შესავალი

ნაშრომის საერთო დახასიათება

ნაშრომის აქტუალურობა. დღევანდელი მდგომარეობით, ქვეყნის ქალა

ქებისა და დასახლებული ადგილების ჩამდინარი წყლების ნორმატიული 

მოთხოვნების შესაბამისად, ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის 

ფარგლებში წყლის გაწმენდა (გაუვნებლება) და ისე ჩაშვება წყალსატევებში 

(მდინარეებში, ტბებში და ა.შ.) უდიდესი სახალხოსამეურნეო მნიშვნელობის 

ამოცანაა. ამასთან, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩამდინარი წყლები 

შედგენილობის მიხედვით მკვეთრად ცვალებადობს, საკითხი დგება,საწმენდ 

სადგურებში მათი გაუვნებლებისთვის  გამოყენებულ იქნას თანამედროვე 

სა მეცნიეროტექნოლოგიურ დონეზე შემუშავებული „საუკეთესო ხელმი

საწვდომი ტექნოლოგიები“. ამ მოტივით მნიშვნელოვანი პრობლემაა 

ჩამდინარი წყლების საწმენდი ნაგებობების ენერგოეფექტურობის ამაღლება 

და კონტროლი თანამედროვე ტექნიკურტექნოლოგიური მიღწევების 

შედეგების შესაბამისად,  როგორც ფიზიკურმექანიკური გაწმენდის ურე

აგენტო მეთოდების, ასევე ფიზიკურქიმიური სრული ბიოლოგიური 

გაწმენდის მეთოდების მიხედვით.

აღნიშნულ კონტექსტში წინამდებარე დისერტაცია: „ჩამდინარი წყლების 

საწმენდი ნაგებობების  ენერგოეფექტურობის ამაღლება და კონტროლი“ 

ქმედით აქტუალობას  იძენს და აქვს  როგორც სამეცნიერო, ასევე   პრაქტიკული  

ღირებულება. 

სამუშაოს მიზანი და კვლევის ამოცანები. მიზნის მისაღწევად გა

მო ყე ნებული იქნება ჩამდინარი წყლების გაწმენდის მეთოდების მი

ხედვით შემუშავებული   თანამედროვე „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექ

ნოლოგიები“. გამოყენების ეფექტურობის კლევის სისტემურლოგიკური 

მიდგომა (ГОСТ Р 540972010 „რესურსდაზოგვა. სუკეთესო ხელმისაწვდომი 

ტექნოლოგიები. იდენტიფიკაციის მეთოდოლოგია“), რომელიც  შერჩეული 

საწმენდი კომპლექსის ქმედების მაღალი ენერგოეფექტურობით ხასიათდება. 

შესაბამისად, სისტემურლოგიკური მეთოდოლოგიის გამოყენებით გადა

წყვეტილია შემდეგი ამოცანები, კერძოდ: 
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l  შემუშავებულია საწმენდი სადგურისთვის ჩამდინარი წყლების 

გაწმე ნდის „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ შერ ჩე

ვის ალგორითმი (ბლოკსქემა) შესაბამისი კრიტერიალური მაჩ

ვე ნებ  ლების (ეკოლოგიური, კლიმატური, ეკონომიკური, ენერ

გო ეფექტურობის) გამოყენებით, რომლებიც ევროპაში მიღებული 

„საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების“ შერჩევის დადებითი 

გამოცდილებით გამოირჩევა;

l	შემუშავებულია საწმენდი სადგურისთვის ჩამდინარი წყლების გაწ

მენდის „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“  მონაცემების 

და ზუს ტებისა და გამოყენების სფეროს შესაბამისად დანერგვის შესაძ

ლებლობის ამსახველი ბლოკსქემები, მიმდებარე გარემოსთვის ეკო

ლო გიური ხელსაყრელობის პირობების, ეკონომიკური დანახარჯების, 

ენერ გოეფექტურობის მაჩვენებლების    მიზანშეწონილობის  შეფასების 

პრინცი პე ბის გათვალისწინებით;

l		განხილულია ჩამდინარი წყლების სრული ბიოლოგიური გაწმენდის 

შესაძლებლობა თანამედროვე სამეცნიეროტექნოლოგიური პროგ

რესის დონეზე შემუშავებული „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექ

ნო  ლოგიების“ ბაზაზე. შესაბამისად, მცირე, საშუალო და დიდი ქა

ლაქებისთვის წარმოდ გენილია გაწმენდის შესაძლო ენერ გო ე  ფექტური 

ტექნოლოგიური სქემები შემადგენელი ნაგებო ბების რეკომენდებული 

კომპლექსებით, რომ ლებიც ნორმატიული  მოთხოვნის ფარგლებში 

უზ რუნველყოფს ჩამდინარი წყლის გაუვნებლების სათანადო  

ხარისხს.

l	მცირე, საშუალო და დიდი ქალაქების ჩამდინარი წყლის საწმენდი 

სა დ გურებისათვის გადაწყვეტილებათა მიღების ოთხეტაპიანი 

სტრატეგის სა ფუძველზე (გეგმა>კეთება>შემოწმება>ქმედება) შემუშ

ავე ბულია „საუკე თესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ შესაბამისი 

მენეჯმენტის  ბლოკსქე მა მათი ენერგოეფექტურობის კვლევისა და 

პროგრამის განხორციელების მიზნით.

l	რეკომენდებულია ჩამდინარი წყლების ბუნებრივი ჭარბტენიანი 

ეკ ო სი სტემებით წმენდის საზღვარგარეთული გამოცდილების გა

მო   ყენების შესაძლებლობა საქართველოს პირობებში, როგორც ჩამ
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დინარი წყლების გაწმენდის არსებული ტექნოლოგიების შესაძლო 

ალტერნატივა.

l  შედგენილია დესკრიფციული  მოდელები, რომლებიც აგებულია 

საქა რთ ველოს პირობებში ჩამდინარი წყლების  ზედაპირულ წყლებში  

ჩაშვე ბი სა თვის ევროსაბჭოს 91/271/ EEC დირექტივის  შესაბამისად.

მეცნიერული სიახლე. სისტემურლოგიკური კვლევის მეთოდოლოგიის 

საფუძველზე შემუშავებულია მცირე, საშუალო და დიდი ქალაქების 

ჩამდინარი წყლის საწმენდი სადგურებისთვის წყლის გაწმენდის 

„საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ შესარჩევად შესატყვის გადა

წყვეტილებათა მიღების, მონაცემების დაზუსტებისა და  განსახილველ 

სფე როში დანერგვის ლოგიკური მიდგომის ბლოკსქემები. შესაბამისად, 

შემუშავებულია სრული ბიოლოგიური  გაწმენდის  ტექნოლოგიური  სქემები  

შემადგენელი ნაგებობების კომპლექსებით: რენტაბელობის მახასიათებელი  

კრიტერიუმების, მიმდებარე გარემოსთვის ეკოლოგიური ხელსაყრელობის 

პირობების, ენერგოეფექტურობის, ეკონომიკური დანახარჯების მიზანშე

წონილობის შეფასების პრინციპების გათვალისწინებით.

კვლევის პერსპექტიული ობიექტები: საქართველოს მცირე, საშუალო და 

დიდი ქალაქების ჩამდინარი წყლის საწმენდი სადგურები.

კვლევის მეთოდი. სისტემურლოგიკური კვლევის მეთოდოლოგია, 

ანალიზისა და სინთეზის, როგორც გადაწყვეტილებათა მიღების ინსტრუმ

ენტული საშუალება, ინდუქციისა და დედუქციის მეთოდები.

სამუშაოს პრაქტიკული ღირებულება და შედეგების რეალიზაცია.მი

ღებული შედეგები შეიძლება პერსპექტივაში რეალიზებულ იქნას საქა

რთველოს ქალაქებისა  და დასახლებული ადგილების ჩამდინარი წყლის 

სა წ მენდ სადგურებში მათი ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფის 

მიზნით.

სამუშაოს აპრობაცია. დისერტაციის ძირითადი შედეგები 2016 წლის 

2 სექტემბერს მოხსენებულ იქნა ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე.

სამუშაოს სტრუქტურა და მოცულობა. სადისერტაციო ნაშრომი შედ

გება შესავლის, საერთო დახასიათების, ოთხი თავის, 93 დასახელების 

ლიტერატურული წყაროსა და დასკვნისაგან. ძირითადი ტექსტი 102 

კომპიუტერული ნაბეჭდი  გვერდია, მათ შორის 12 ნახაზი და 6 ცხრილია.
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თავი 1 

ქალაქებისა და დასახლებული ადგილების
ჩამდინარი წყლების მექანიკური და ბიოლოგიური გაწმენდის 

შესაძლო პრიციპული სქემა

ქალაქებსა და დასახლებულ ადგილებში ჩამდინარისაყოფაცხოვრებო  

წყლე ბი მიიღება საცხოვრებელი, ადმინისტრაციული, კომუნალური და 

აგრეთვე, სამრეწველო საწარმოების საყოფაცხოვრებო შენობებიდან. წყა

ლარინების (კანალიზაციის) სისტემის დანიშნულებაა შენობანაგებობების 

სანიტარულიმოწყობილობებიდან მიიღოს ჩამდინარი წყლები და  თვით

დე ნითი (უდაწნეო) გარე  ქსელით  გაიყვანოს დასახლებული ადგილის გა

რეთ გასაწმენდად, შემდეგ ეს წყლები გააუვნებლოს საწმენდ სადგურში ნორ

მატივების შესაბამისად ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ფარგლებში 

და ისე ჩაუშვას წყალსატევში [1].

ქვემოთ განხილულია ქალაქების და დასახლებული ადგილების ჩამ

დინარიფეკალური წყლების თავისებურებანი  შედგენილობის მიხედვით  

და შესაბამისად  მექანიკური და ბიოლოგიური გაწმენდის გამოყენების 

მეთოდები.

როგორც ცნობილია [2], ჩამდინარი  საყოფაცხოვრებო წყლები შედგება 

მინერალური და ორგანული წარმოშობის მინარევებისაგან. როგორც პირ  ვე

ლი, ისე მეორე იმყოფება გაუხსნელ, გახსნილ და კოლოიდურ მდგომარეობა

ში. გაუხსნელი მინარევების ნაწილს, რომელთა დაკავება ხდება ქაღალდის 

ფილტრით ანალიზის დროს, უწოდებენ შეწონილ ნივთიერებებს. ამათგან 

ყველაზე დიდ სანიტარიულ საფრთხეს ორგანული წარმოშობის მინარევები 

წარმოადგენს.

ჩამდინარსაყოფაცხოვრებო წყლებში  ორგანული წარმოშობის შეწონილ  

ნივთიერებათა შემცველობა საშუალოდ არის 100300 მგ/ლ. ორგანული 

მინარევების შემცველობა, რომლებიც გახსნილ მდგომარეობაშია, ფასდება 

ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნილებისა  (ჟბმ) და ჟანგბადის ქიმიური 

მოთხოვნილების (ჟქმ) მაჩვენებლების მიხედვით. საყოფაცხოვრებო  

ჩამდინარფეკალურ წყლებში აღინიშნება  ჟბმ = 100  400 მგ/ლ, ხოლო  ჟქმ = 
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150600 მგ/ლ ფარგლებში, და ისინი შეიძლება შეფასდეს, როგორც უაღრესად 

დაბინძურებული [2].

ნორმატივების მიხედვით  ცნობილია, რომ ჩამდინარი  წყლები 

(როგორც საყოფაცხოვრებო, ისე  ზედაპირული) წყალსატევში ჩაშვებამდე 

აუცილებლად უნდა გაიწმინდოს  ამა თუ იმ  დამაბინძურებელი 

ნივთიერების მაქსიმალურად დასაშვები კონცენტრაციის ფარგლებში. 

ამასთან, გაწმენდილი ჩამდინარი წყლების  კონტროლს ახორციელებენ და 

ამტკიცებენ სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოები და სანიტარიულ

ეპიდემიოლოგიური სადგური.

ნებისმიერი დასახლებული პუნქტის საწმენდი სადგურებისთვის  

დადგენილია ჩამდინარი წყლების ხარისხის კონტროლის ნორმატივები 

წყალსატევებში ჩაშვებამდე. ამასთან, ქალაქის ან დასახლებული ადგი

ლების ჩამდინარი წყლების  საწმენდი ნაგებობები იღებენ საყოფაცხოვრებო

ფეკალურ წყლებს დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გარკვეული 

კონცენტრაციით, რომელთა გასაუვნებლად საჭირო იქნება ჩამდინარი 

წყლების ეფექტური გაწმენდის პრინციპული სქემის შემუშავება სათანადო 

მოწყობილობანაგებობების კომპლექტაციით. 

ქალაქის და დასახლებული ადგილების ჩამდინარი წყლები   ფორმირდება 

იქ განთავსებული ზოგიერთი სამრეწველო საწარმოს საყოფაცხოვრებო

სამეურნეო წყლებისა  და სხვა სახის ჩანადენისაგან, რომელთა შედგენილობა 

და დაბინძურება, როგორც აღვნიშნეთ, მკვეთრად ცვალებადობს. 

საყოფაცხოვრებოსამეურნეო წყლებს მიეკუთვნება ფორმირებული 

ჩამდინარი წყლები საცხოვრებელი ბინებიდან, საავადმყოფოებიდან, 

სკოლებიდან, სასტუმროებიდან და სხვა ადგილებიდან, სადაც ცხოვრობს და 

მოღვაწეობს ხალხი, წყალი სამრეცხაოებიდან, აბანოებიდან, სასადილოებიდან 

და სხვა კომუნალური დაწესებულებებიდან. თითოეული ადამიანისაგან 

დღეღამეში ქალაქის წყალარინების სისტემაში (კანალიზაციაში) მუდმივად 

საშუალოდ ჩაედინება სიბინძურის მუდმივი რაოდენობა (მგ/ლ):

შეწონილი ნივთიერებები ........................................65

გაღიავებული სითხის ჟბმ 5 .....................................35

გაღიავებული სითხის ჟბმ 20  ...................................40

ამონიუმის მარილების აზოტი, N ............................8
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ფოსფატები, P2O5 ......................................................1,7

ქლორიდები, Cl ..........................................................9.

აღსანიშნავია, რომ სამეურნეოსაყოფაცხოვრებო სახის ჩამდინარი 

წყლები სამრეწველო მინარევების გარეშე დღეს პრაქტიკულად არ არსებობს. 

გამონაკლისია  ზოგიერთი საკურორტო დაბის ჩამდინარი წყლები, მაგრამ 

მასაც უერთდება ავტოფარეხებიდან მიღებული წყლები, რომლებიც 

შეიცავენ ნავთობპროდუქტებს და სხვა სახის სიბინძურეს, რაც  ტიპური და 

დამახასიათებელია საწარმოო ჩამდინარი წყლებისათვის.

საყოფაცხოვრებო წყლების, და აქედან გამომდინარე, ქალაქის ჩამდინარი 

წყლების თავისებურება ისაა, რომ ისინი შეიცავენ მრავალ მიკროორგა ნიზმს, 

მათ შორის, პათოგენურ ბაქტერიებს, ნაწლავური ინფექციების გამომწვევებს. 

ბაქტერიები წარმოადგენენ საყოფაცხოვრებოჩამდინარი წყლების ორგანულ 

ნივთიერებათა მნიშვნელოვან ნაწილს. 1 მლ ჩამდინარ სითხეში მილიონობით 

და ათობით მილიონი ბაქტერიაა. სამეურნეოსაყოფაცხოვრებო ჩამდინარი 

წყლები ასევე შეიცავენ დიდი რაოდენობით ჰელმინთების კვერცხებს.

მრავალი მონაცემი ცხადყოფს, რომ უხეში დისპერსიული ნივთიერებები 

დაბინძურების საერთო მასის 35,4%ს შეადგენენ, კოლოიდები  14.3%ს, 

ხსნადი ნივთიერებები  50.3%ს. ჩამდინარი წყლები შეიცავენ ორგანული 

ნივთიერებების 53,7%ს, მინერალურის  46.3%ს. მიჩნეულია, რომ 

საყოფაცხოვრებოჩამდინარ წყლებში ორგანული ნივთიერებები შეადგენენ 

58%ს, ხოლო მინერალური  42%ს [2].

ქალაქის და დასახლებული ადგილების ტიპის ჩამდინარი წყლების 

გაწმენდა გულისხმობს სხვადასხვა მეთოდების ერთობლიობას, რომლებიც 

თანმიმდევრულად ასუფთავებენ წყალს მსხვილი მინარევებისგან (ქაღალ

დი, ქსოვილი და სამზარეულო ნარჩენები და სხვ.), მძიმე მინარევებისაგან 

(ქვიშა, წიდა), კოლოიდური და ხსნადი ორგანული დამაბინძურებლებისა გან 

და აუსნებოვნებენ მას პათოგენური მიკროფლორისგან.

დაბინძურება, რომლისგანაც წყალი თანამიმდევრულად იწმინდება, 

გროვდება სქელი სუსპენზიის (ჩამდინარი წყლების ნალექის) სახით და ასევე 

ექვემდებარება გადამუშავებას, რომლის მიზანია ნალექის გაუსნებოვნება სა

ნიტარიული და ეპიდემიოლოგიური კუთხით. სპეციალური გადამუშავების 

შემდეგ ნალექის გამოყენება შეიძლება სოფლის მეურნეობაში სასუქის სახით, 
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ან შეიძლება მოხდეს მისი უტილიზაცია სხვა ნებისმიერი საშუალებით. 

ყველაზე მიზანშეწონილად შეიძლება ჩაითვალოს განეიტრალებული 

ნალექის გამოყენება სოფლის მეურნეობაში  ეს უზრუნველყოფს ბუნებაში 

ნივთიერებათა შეკრული მიმოქცევის ციკლს, რითაც ბიოსფეროში ნარჩუნ

დება  საერთო ბალანსი.

ჩამდინარი წყლების საწმენდ ნაგებობათა მთელი კომპლექსი შეიძლე ბა 

ხუთ ჯგუფად დაიყოს [3], ესენია:

1)  მექანიკური გაწმენდა;

2)  ბიოლოგიური გაწმენდა;

3)  წყლის დამატებით გაწმენდა;

4)  წყლის დეზინფექცია;

5)  ნალექის დამუშავება.

ქალაქის და დასახლებული ადგილების ჩამდინარი წყლები შეიცავენ 

დიდი ოდენობით უხსნადი და ნაკლებად ხსნადი ნივთიერებების ნაწილაკებს, 

რომელთა სიდიდე აღემატება 0,1 მკმს. ისინი წყალთან ერთად ქმნიან 

დისპერსიულ სისტემებს  სუსპენზიას და ემულსიებს. ასეთი სისტემები 

კინეტიკურად არასტაბილურია და გარკვეულ პირობებში შეიძლება 

განადგურდეს  ნალექად გამოიყოს ან წყლის ზედაპირზე ამოტივტივდეს.

მექანიკური გაწმენდა ნიშნავს ჩამდინარი წყლებიდან არსებული გაუხ

ნელი უხეშდისპერსიული მინარევების გამოყოფას, რომლებსაც მინერალური 

და ორგანული ბუნება აქვთ. ამისათვის იყენებენ შემდეგ მეთოდებს:

  დაწურვას  განსაკუთრებით მსხვილი დაბინძურების და ნაწილობრივ 

შეწონილ ნივთიერებათა დაკავებას ცხაურებსა და საცრებზე;

  დალექვას  გამდინარი  წყლებიდან შეწონილი ნივთიერებების 

გამოყოფას ქვიშადამჭერზე სიმძიმის ძალის ზემოქმედებით 

(მინერალური მინარევების გამოსაყოფად), სალექარში (უფრო წვრილი 

დალექილი და ამოტივტივებული მინარევების შესაჩერებლად), 

ასევე, ნავთობსაჭერებით, ცხიმ და ფისდამჭერებით. ამ მეთოდის 

ნაირსახეობას წარმოადგენს ცენტრიდანული დალექვა, რომელიც 

გამოიყენება ჰიდროციკლონებსა და ცენტრიფუგებში;

 ფილტრაციას  ძალიან წვრილი სუსპენზიის დაკავებას შეწონილ 

მდგომარეობაში ბადისებრ და მარცვლოვან ფილტრებში.
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სამრეწველო  ჩამდინარი წყლების არათანაბარი წარმოქმნის შემთხვევაში 

საწმენდ ნაგებობებზე მიწოდებამდე მათ ასაშუალებენ კონცენტრაციის 

მიხედვით სხვადასხვა კონსტრუქციის გამასაშუალებელში.

დალექვის მეთოდი ნალექის დუღილთან ერთად გამოიყენება 

კომბინირებულ ნაგებობებში მცირე რაოდენობის ჩამდინარი წყლების 

გასაწმენდად  სეპტიკებში, ორსართულიან  სალექარში და გამღიავებელ  

დამლპობში. ამჟამად  მექანიკური გაწმენდა, როგორც დამოუკიდებელი 

მეთოდი, იშვიათად გამოიყენება. ასეთი შესაძლებლობა არსებობს, თუ 

მხოლოდ მექანიკური გაწმენდის გამოყენებისას, წყალსატევში ჩაშვების 

პირობებიდან გამომდინარე, ხერხდება წყლის საჭირო ხარისხის 

უზრუნველყოფა (სამრეწველო ჩამდინარი წყლებისათვის  ხელახლა 

დაბრუნება ტექნოლოგიურ პროცესში).

მექანიკური გაწმენდა ძირითადად გამოიყენება, როგორც წინასწარი ეტა

პი ბიოლოგიური გაწმენდის წინ ან როგორც ჩამდინარი წყლის დამატებითი 

წმენდა.

ბიოლოგიური გაწმენდის პროცესი ეყრდნობა მიკროორგანიზმების 

უნარს,  საკვებად გამოიყენონ ჩამდინარ წყლებში გახსნილი ორგანული 

ნივთიერებები. ორგანული ნივთიერებების ნაწილი გარდაიქმნება წყალში, 

ნახშირის დიოქსიდში, ნიტრიტ და სულფატიონებში, ნაწილი კი მიდის 

ბიომასის შესაქმნელად.

ბიოლოგიური საწმენდი საშუალებები პირობითად შეიძლება დაიყოს 2 

ტიპად:

 იმ პირობებში გაწმენდით, რომლებიც ბუნებრივთანაა ახლოს;

 ხელოვნურად შექმნილ პირობებში გაწმენდით.

პირველ ტიპს მიეკუთვნება ფილტრაციის და სარწყავი მინდვრები (მიწის 

ნაკვეთები, რომლებშიც გაწმენდა მიმდინარეობს ფილტრაციის ხარჯზე 

გრუნტის ფენის მეშვეობით), ასევე, ბიოლოგიური ტბორები (მცირე სიღრმის 

წყალსატევები, სადაც მიმდინარეობს გაწმენდა, ეყრდნობა წყალსატევების 

თვითგაწმენდას).

მეორე ტიპს შეადგენენ ისეთი ნაგებობები, როგორებიცაა: ბიოფილტრები 

და აეროტენკები. აღნიშნულ ნაშრომში განიხილება ბიოლოგიური ფილტ

რები. ბიოფილტრი წარმოადგენს რეზერვუარს გამფილტრავი მასალით, 
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რომლის ზედაპირი დაფარულია ბიოლოგიური აპკით (მიკროორგანიზმების 

კოლო ნია, რომელსაც შეუძლია ჩამდინარი წყლებიდან ორგანული 

ნივთიერებების სორბირება და დაჟანგვა).

ბიოლოგიური გაწმენდა წარმოადგენს ქალაქის და დასახლებული 

ადგილების ჩამდინარი წყლების დამუშავების ძირითად მეთოდს.          

ამასთან, არსებობს ჩამდინარი წყლების ბიოლოგიური გაწმენდის 

აერობული და ანაერობული მეთოდები. აერობული წმენდის დროს ხდება 

მიკროორგანიზმების კულტივირება აქტიურ შლამსა და ბიოაპკში.

ბიოაპკი იზრდება ბიოფილტრის შემვსებზე და აქვს ლორწოვანი 

წარმონაქმნის ფორმა, რომლის  სისქეა 12 მმ. ბიოაპკის სახეობრივი 

შედგენილობა უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე აქტიური შლამისა. ბიოაპკი 

შედგება ბაქტერიების, სოკოების, საფუარის, მწერების მატლების, ჭიების და 

სხვა ორგანიზმებისაგან. 

ბიოლოგიური გაწმენდის ტექნოლოგიურ სქემაში იყენებენ აგრეთვე 

მეორად სალექარს, რომელიც განთავსებულია ბიოლოგიური საწმენდი 

სადგურის შემდეგ  ხელოვნურად შექმნილ პირობებში (აეროტენკები, 

ბიოფილტრები, საცირკულაციო  ჟანგვითი არხები, ბიოტენკები და სხვ.) და 

ემსახურება აქტიური შლამის ან მკვდარი ბიოაპკის გამოყოფას გაწმენდილი 

ჩამდინარი წყლიდან.

მეორად სალექარში გაწმენდის (გაღიავების) ეფექტურობა განსაზღვრავს  

წყლის გაწმენდის საერთო ეფექტს და ბიოლოგიური გაწმენდის საწმენდი 

ნაგებობების მთელი კომპლექსის ეფექტურობას.

ვერტიკალური სალექარის უპირატესობად მიჩნეულია დალექილი ლამის 

მარტივი მოშორება, ხოლო ბიოაპკისა  ჰიდროსტატიკური წნევის ქვეშ, 

მათი განთავსების კომპაქტურობა და მარტივი კონსტრუქცია.  უარყოფითი 

მხარეებია  დიდი სიღრმე და ანაერობული პროცესების განვითარება 

დალექილ აქტიურ შლამში. აღნიშნული სალექარის უარყოფითი მხარეა 

აგრეთვე საფხეკი მექანიზმების ექსპლუატაციის სირთულე.

არსებობს რადიალური სალექარის მოდიფიკაციები, რომლებშიც გამო

იყენება დაბალგრადიენტული შერევის პრინციპი და გაუმჯობესებული ლა

მის შემწოვი, რაც საშუალებას აძლევს შეწონილ ნივთიერებათა შემცველობის  

შემცირებას და გაღიავებულ წყალში ბიოაპკის კონცენტრაციის გაზრდას.
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ჩამდინარი წყლების დამუშავების ბოლო ეტაპზე  ხდება წყლის 

ქლორითან ქლორის შემცველი რეაგენტებით გაუსნებოვნება  დეზინფექცია 

  წყლიდან პათოგენური და სხვა მიკროორგანიზმებისა და ვირუსების 

მოცილება. ქლორაგენტებად შეიძლება გამოყენებულ იქნას ძირითადად 

თხევადი ქლორი, ქლორის კირი, ჰიპოქლორიდები, ქლორის დიოქსიდი. 

ქლორის წყალში ხსნადობა დამოკიდებულია ტემპერატურასა და წნევაზე. 

ატმოსფერული წნევის და 140C ტემპერატურის დროს 1 ლში იხსნება 

დაახლოებით 3 ლ გაზისებრი ქლორი (9,65 გ). ქლორისებრ მჟავას აქვს 

დიდი ბაქტერიოციდული ეფექტი, რის გამოც ქლორი მჟავა გარემოში უფრო 

ეფექტურია, ვიდრე ტუტეში.

ამრიგად, განხილული იყო ქალაქებისა და დასახლებული ადგილების 

ჩამდინარი  წყლების  მექანიკური და ბიოლოგიური  გაწმენდის შესაძლო 

პრინციპული სქემა,  გამომდინარე ჩამდინარი  წყლების   საწყისი  დაბინძუ

რებისა და კონცენტრაციისგან. კომპლექსში მექანიკურ გაწმენდასთან ერთად 

შემოთავაზებულია ბიოლოგიური საწმენდი ნაგებობების ბიოფილტრისა 

და მეორადი სალექარის გამოყენება შესაბამის  სადეზინფექციო კვანძთან 

ერთად, რომელიც ხასიათდება  გაწმენდის მაღალი ეფექტურობითა (89%)  და 

ნაკლები ენერგოდანახარჯებით.
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თავი 2 

ჩამდინარი წყლების გაწმენდის დახასიათება
„საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ შესაბამისად

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში მოყვანილია  ჩამდინარი წყლების 

გაწმენდის დახასიათება „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ 

შესაბამისად. ამავე დროს, აღსანიშნავია, რომ „საუკეთესო დასაშვები 

ტექნოლოგიის“ არსი  შეესაბამება  ГОСТ Р 540972010–ის ძირითად 

მიზანდასახულობას  რესურსდაზოგვა. საუკეთესო ხელსაყრელი ტექნო

ლოგიები. იდენტიფიკაციის ტექნოლოგია“.

შესაბამისად, ამა თუ იმ კონკრეტული საწმენდი სადგურისთვის შემუ

შავებულია ჩამდინარი წყლების  გაწმენდის „საუკეთესო  ხელმისაწვდომი 

ტექნოლოგიის“ შერჩევის ალგორითმი (ბლოკსქემა) სათანადო კრიტე

რიალური მაჩვენებლების (ეკოლოგიური, კლიმატური, ეკონომიკური, 

ენერგოეფექტურობის) გამოყენებით. ეს მაჩვენებლები ეყრდნობა ლი

ტერა ტურულ წყაროებში აღწერილ ევროპაში მიღებულ „საუკეთესო 

ხელ მისაწვდომი ტექნოლოგიების“ შერჩევის დადებით გამოცდილებას, 

სამეცნიეროკვლევის შედეგების ანალიზს და დარგის გამოცდილი ექსპერტ

სპეციალისტების კონსულტაციებს (ნახ. 1). 1ლ  ნახზე  მოყვანილი ბლოკ

სქემა  კონკრეტულად აღებული ჩამდინარი  წყლების საწმენდი სადგური

სთვის ითვალისწინებს შემდეგ კრიტერიუმებს: 

l		საერთაშორისო ხელშეკრულებით მიღებულ ტექნიკურ ხერხებს 

გაწმენდილი წყლის წყალსატევში (მდინარე, ტბა და ა.შ.) ჩაშვებამდე;

l ჩამდინარი წყლების მოცულობებისა და შედგენილობის  მიხედვით 

ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების ფარგლებში გაწმენდის 

პროცესის დაგეგმვას მისაღები ეკონომიკური დანახარჯებისა და 

ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლების მიხედვით, „საუკე თესო ხელ

საყრელი ტექნოლოგიის“ უზრუნველსაყოფად. ამასთან, ჩამდი ნარი 

წყლების გაწმენდის რიგ ვარიანტებს შორის უნდა შეირჩეს ისეთი 

ალტერნატიული გადაწყვეტილება, რომელიც ნაკლებნეგატიურ 

გავ ლენას მოახდენს გარემოზე (აქ უმთავრესია ჰიდრო სფეროზე 

ზემოქმედება გაწმენდილი წყლის წყალსატევებში   ჩაშვე ბისას) და 
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მოსალოდნელი ფინანსური დანახარჯები ტექნიკურ მოწყობილობებზე 

გაწმენდის პროცესის მაღალი ენერგო ეფექტურობის მისაღებად იქნება 

ეკონომიური.  

ჩამდინარი წყლების გაწმენდის  შესახებ მონაცემების ფორმირების ბლოკ

სქემა (ნახ.2) მოიცავს ყველა იმ პირობის შესახებ ინფორმაციის (ჩამდინარი 

წყლების მოცულობები და შედგენილობა ნივთიერებების მიხედვით, და

მა  ბინძურებელი ნივთიერებების წყალსატევში ჩაშვების პირობები და 

ა.შ.) გათვალისწინებას, აგრეთვე, ჩამდინარი წყლების გაწმენდის მე

თოდს, ჩამდინარე წყლების ხელმეორედ გამოყენების შესაძლებლობას 

და სხვ., რომლებიც საჭიროა „საუკეთესო ხელსაყრელი ტექნოლოგიის“ 

უზრუნველსაყოფად.

იმისათვის, რომ დადგინდეს, თუ რა ღონისძიებებს უნდა მიენიჭოს 

უპირატესობა სასურველი ეკოლოგიური მიზნის მისაღწევად, საჭიროა 

ჩატარებულ იქნას დანახარჯების ეფექტურობის ანალიზი კონკრეტული 

საწმენდი სადგურისთვის, ჩამდინარი წყლების გაწმენდის „საუკეთესო 

ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ მონაცემების დაზუსტებისა და გამოყენების 

სფეროს შესაბამისად დანერგვის შესაძლებლობის ამსახველი ბლოკსქემის 

თანახმად (ნახ. 3) ისე, რომ გათვალისწინებულ იქნას მიმდებარე გარემოსთვის 

ეკოლოგიური ხელსაყრელობის პირობების, ეკონომიკური დანახარჯებისა 

და ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლების    მიზანშეწონილობის  შეფასების 

პრინციპები.

აღსანიშნავია, რომ  „საუკეთესო ხელსაყრელი ტექნოლოგიის“ უზრუნველ

საყოფად ჩამდინარი წყლების კონკრეტული საწმენდი სადგურის პირობებ

ში  საჭირო იქნება თანამედროვე სამეცნიეროტექნოლოგიური მიღწევების 

გამოყენება არსებული ლიტერატურული წყაროების მიხედვით [788]. ასევე 

გასათვალისწინებელია ეკონომიკური დანახარჯებისა და ეკოლოგიური 

პირობების კრიტერიალური შეფასებები, რომლებიც საფუძვლად დაედება 

სპეციალისტების მიერ ფორმირებულ ექსპერტული შეფასებების გადაწყვე

ტილების მიღებას   მაღალი ენერგოეფექტურობის შესაბამისად. 1ლ, მე2 

და მე3 ნახებზე მოყვანილი და აღწერილია „საუკეთესო ხელსაყრელი 

ტექნოლოგიის“ მახასიათებელი ბლოკსქემები მათი შერჩევის, დაზუსტე

ბისა და დანერგვის პროცედურული ეტაპების გათვალისწინებით:

ტექნოლოგიური საჭიროებებისთვის მსხვილი სამრეწველო საწარ მო

ები იყენებენ როგორც ზედაპირული წყაროებისა და არტეზიული ჭაბუ
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ჩამდინარი წყლების გაწმენდის  

,,საუკეთესო ხელმისაწვდომი 

ტექნოლოგიის“ შერჩევის 

შესაძლებლობა

1

2

3

4

5

არა ,,საუკეთესო 

ხელმისაწვდომი 

ტექნოლოგია“

არა ,,საუკეთესო 

ხელმისაწვდომი 

ტექნოლოგია“

არა ,,საუკეთესო 

ხელმისაწვდომი 

ტექნოლოგია“

არა ,,საუკეთესო 

ხელმისაწვდომი 

ტექნოლოგია“

მიმდებარე გარემოსთვის 

ხელსაყრელია?

მიმდებარე გარემოსთვის 

უფრო ხელსაყრელია ვიდრე 

ეკონომიკური დანახარჯები?

კონკრეტულ შემთხვევაში 

ჩამდინარი წყლების გაწმენდის 

,,საუკეთესო ხელმისაწვდომი 

ტექნოლოგიის“ გამოყენების 

მიზანშეწონილობა

,,საუკეთესო ხელმისაწვდომი 

ტექნოლოგიის“  გამოყენება

ნახ.1.  ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად ,,საუკეთესო ხელმისაწვდომი  

ტექნოლოგიის“ შერჩევის გადაწყვეტილებათა მიღების ლოგიკური 

მიდგომის ბლოკსქემა

  არა

  არა

კი

კი

კი

კი

  არა

  არა
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ნახ. 2.   ჩამდინარი წყლების გაწმენდის შესახებ მონაცემები ,,საუკეთესო 

ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის” დასანერგად

საერთო მონაცემები ჩამდინარი წყლების გაწმენდის ,,საუკეთესო ხელმისაწვ
დომი ტექნოლოგიის“ შესახებ: 

  საწმენდი ობიექტების რაოდენობა და ტერიტორიული განაწილება; 
  ეკონომიკურობის მაჩვენებელი; 
 გასაწმენდი ჩამდინარი წყლების შესახებ მონაცემები; 
  გასაწმენდი ჩამდინარი წყლების მოცულობები; 
  ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და ა.შ .

ჩამდინარი წყლების ,,საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიიდან“ გამომდინარე:

 ჩამდინარი წყლების ხარისხი;

 გაუწმენდავი ჩამდინარი წყლების მოცულობები;

 თანმდევი ეკოლოგიური გარემოს პრობლემები და ა.შ.

ჩამდინარი წყლების გაწმენდაში 
გამოყენებული ტექნოლოგიური 
პროცესის შესახებ მონაცემები და 

შესაძლო ,, საუკეთესო ხელმისაწვდომი 
ტექნოლოგიის“ შერჩევა

ჩამდინარი წყლების შესახებ 
მონაცემების დამუშვება და 

,,საუკეთესო ხელმისაწვდომი 
ტექნოლოგიის“ შესაბამისად 

მისაღწევი ხარისხი

პრიორიტეტული ,,საუკეთესო  ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“  რეკომენ დი
რება, რომელიც:

  ჩამდინარი წყლების შემცირებას უზრუნველყოფს წყალსატევში 
(მდინარე, ტბა და ა.შ.) ჩაშვებამდე;

  უზრუნველყოფს გასაწმენდ წყალში არსებული დააბინძურების  შემ
ცირებას ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ფარგლებში;

 უზრუნველყოფს მიმდებარე გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას 
(სუნი,ფერი და ა.შ);

 უზრუნველყოფს მოხმარებული რესურსისა და ენერგოეფექტურობის 
(ელ. მოხმარება, რეაგენტი და ა.შ) მაღალ მაჩვენებელს

ჩამდინარი წყლების გაწმენდისათვის შერჩეული ტექნოლოგიური პარა
მეტრების განსაზღვრა, რომლის დროსაც მიიღწევა გაწმენდის მაღალი ხარისხი, 
ენერგოეფექტურობა და მისაღები  ეკოლოგიური გარემო:

  მიმდებარე ეკოლოგიურ გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენის შემცირება;

  შესაბამისი ტექნიკური მახასიათებელი;  

  მიღებადობა; 

  დანახარჯები დანერგვაზე;

  დანერგვის განმაპირობებელი ძირითადი მიზეზები.
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ნახ. 3. „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ ეკონომიკური სარგებლი

ანობის ეფექტურობის მახასიათებელი ძირითადი პრინციპები

ძირითადი პრინციპი 1:

ჩამდინარი წყლების გაწმენდის ,,საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ 

გამოყენების სფეროს დაზუსტება

ძირითადი პრინციპი 2:

ჩამდინარი წყლების გაწმენდის ,,საუკეთესო  ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“  

არჩევასთან დაკავშირებით მონაცემების შეკრება და დაზუსტება

ძირითადი პრინციპი 3:

ჩამდინარი წყლების გაწმენდის ,,საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ 

დანერგვის დანახარჯების შედგენილობის განსაზღვრა

ძირითადი პრინციპი 4:

ჩამდინარი წყლების  გაწმენდის ,,საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ 

დანერგვის შესახებ ინფორმაციის დამუშავება და წარდგენა

ძირითადი პრინციპი 5:

ჩამდინარი წყლების გაწმენდის ,, საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ 

დანერგვის მიზანშეწონილი დრო
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რღილების, ასევე მათ საწმენდ ნაგებობებში გაწმენდილ ჩამდინარ წყლებს. 

წყლის მომხმარებელ მსხვილ საწარმოებში, ზედაპირული წყაროების წყლის 

მოხმარებაზე მოდის 90%97%; გაწმენდილი ჩამდინარი წყლების ჩაშვება 

ზედაპირულ წყალსატევებში შეადგენს 92%დან 98%მდე. საწარმოთა 

ტექნოლოგიურ ციკლში წყლის ხელმეორედ გამოყენება აღწევს 90%ზე 

მეტს. უმრავლესობა საწარმოებისა, რომლებიც წყალს იღებენ უმეტესად 

ზედაპირული წყაროებიდან, აღნიშნავს, რომ ხშირ შემთხვევაში დამა

ბინძურებელ ნივთიერებათა დასაშვები კონცენტრაცია, რომელიც და დგე 

ნილია თევზსამეურნეო დანიშნულების წყალსატევში ჩამდინარი წყლების 

ჩასაშვებად დაბალია, იმავე წყალსატევში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა 

კონცენტრაციაზე, საიდანაც საწარმოები განახორციელებენ წყალაღებას.

რადგან სამრეწველო საწარმოებში ტექნოლოგიური მიდგომები წყლის 

მომზადებისა და წყლის გაწმენდის მეთოდების შესარჩევად ერთი და 

იგივეა და განსხვავდება მხოლოდ გაწმენდილი წყლის გამოყენების 

გადაწყვეტილებებით, საწმენდი მოწყობილებების მრავალ სახეობას 

გამოიყენებენ როგორც წყლის მოსამზადებლად, ისე წყალარინებისთვის. 

მაგალითად,  დაბინძურებული წყლის დამუშავების ტრადიციულ 

მეთოდებს  დალექვას და გაფილტვრას საწარმოები გამოიყენებენ ორივე 

შემთხვევაში. საწარმოები ასევე იყენებენ ერთსა და იმავე საყოველთაოდ 

მიღებულ მეთოდებს წყლის ღრმა გაწმენდის აუცილებლობის შემთხვევაშიც 

  რომელიმე სპეციფიკური კომპონენტის გამოყოფის ან დემინერალიზაციის 

დროს.

ამასთან ერთად, აშკარაა, რომ წყლის მომზადებისას წყლის გაწმენდის 

ხარისხისადმი მოთხოვნები, რომლების წაეყენება წყლის გამოყენებას 

ტექნოლოგიურ პროცესში, განსხვავდება იმ მოთხოვნებისგან, რომლებსაც 

უყენებენ ჩამდინარი წყლების გაწმენდას მათი წყალსატევში, განსაკუთ რე

ბით, თევზსამეურნეო დანიშნულების წყალსატევში, ჩაშვებისას. მაგალითად, 

რიგ საწარმოებში ტექნოლოგიური საჭიროებებისთვის მიმართული წყალი 

იწმენდება  ხარისხის იმ მინიმალურ დონემდე, რომელიც მისაღებია 

არსებული ტექნოლოგიური პროცესისთვის, გაწმენდის ზოგიერთი ეტაპის 

გარდა, როდესაც აუცილებელია წყლის წყალსატევში ჩაშვება. ცალკეულ 

საწარმოებში გაწმენდილი ჩამდინარი წყლები გამოიყენება ბრუნვითი 
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სისტემების ასამოქმედებლად, რაც დაკავშირებულია ბრუნვით სისტემებში 

აორთქლების დროს წყლის დანაკარგთან და აუცილებელ გამორეცხვასთან 

მარილების დაგროვების თავიდან ასაცილებლად.

რიგ საწარმოებში დაბინძურებული ჩამდინარი წყლების და მოქმედი 

საწმენდი ნაგებობების ეფექტურობის ანალიზის საფუძველზე, ასევე 

გაწმენდილი წყლის ხარისხისადმი მოთხოვნების გათვალისწინებით მისი 

ხელმეორედ გამოყენებისთვის, ქალაქის კანალიზაციაში გადასაყვანად ან 

წყალსატევში ჩასაშვებად  შეიმუშავეს და ნერგავენ საწმენდი ნაგებობების 

მართვის სისტემებს მათი შემდგომი გაუმჯობესებისა და მოდერნიზაციის 

შესაძლებლობით, ავტომატიზებული მართვით, გაწმენდის ეფექტურობის 

გაუმჯობესებით. ბევრმა საწარმომ შეიმუშავა და განახორციელა 

რეკონსტრუქციის და წარმოების ტექნიკური გადაიარაღების საინვესტიციო 

პროგრამები, რომლებიც, პირველ რიგში, მიმართულია წარმოების 

მოცულობის ზრდისა და პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ, 

წყლის რაოდენობის შემცირებისაკენ. უფრო თანამედროვე მოწყობილების 

გამოყენების ხარჯზე მცირდება ნეგატიური ზემოქმედება გარემოზე.

რიგ საწარმოებში ნერგავენ ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემებს, 

რო მ  ლებიც სერტიფიცირებულია სტანდარტის შესაბამისად. რიგ საწარ

მოებში მსგავსი სისტემები ინერგება  ფორმალურად  მხოლოდ იმისთვის, 

რომ მიაღწიონ უც ხოურ ბაზრებზე საქონლის გასაყიდად აუცილებელ  

მოთხოვნებთან შესაბამისობას ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ 

არის დაკავშირებული ეკოლოგიურ შემადგენელთა გა უმ ჯობესებასთან. 

საწარმოთა უმრავლესობაში ეკოლოგიური მენეჯმენტის სის ტემების 

დანერგვის მიზანია გარემოსდაცვითი საქმიანობის ეფექტურობის ზრდა და 

ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.  საწარმოები ასაჯაროებენ 

ინფორმაციას დანერგვის პოზიტიური შედეგების შესახებ, როგორც ფი

ნანსური მაჩვენებლების (გადასახადის შემცირება გარემოზე ნეგატიური 

ზემოქმედებისათვის), ასევე ნატურალური მაჩვენებლების თვალსაზრისით: 

ჩაშვებული ჩამდინარი წყლების მოცულობის შემცირება, წყლის მოხმარების 

შემცირება, წყლის მოცულობის  ზრდა, რომელიც გამოიყენება ბრუნვით წყა

ლმომარაგებაში.
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საწარმოების მიერ მოყვანილი მონაცემები მოწმობენ აღნიშნული 

მაჩვენებლების მნიშვნელობათა ცვლილებებზე; გარკვეულ შემ თხვევებში 

ეს ცვლილებები მნიშვნელოვანია. მაგრამ გათვალისწინებული უნდა იქნას 

ისიც, რომ ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემები, როგორც წე სი, ინერგება 

ეკოლოგიურად პასუხისმგებელ საწარმოებში; მათ დანერგვას შე იძლება 

ახლდეს ტექნოლოგიური ღონისძიებები საწმენდი ნაგებობების სრუ ლი 

მოდერნიზაციის ჩათვლით. ამრიგად, საწარმოების მიერ წარ მო დგენილი  

მონაცემების საფუძველზე ძნელია  პოზიტიური ცვლი  ლე ბების გა მოყოფა, 

რომლებიც მიღწეულ იქნა მხოლოდ ეკოლოგიური მენეჯმენტის სის

ტემების დანერგვის ხარჯზე, მაგრამ თავად პოზიტიური ტენდენციების არ 

სებობის ფაქტი უდავოა. იმ ქვეყნებში ჩატარებული კვლევები, რომლებსაც  

ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემების დანერგვის დიდი გამოცდილება 

აქვთ, და, შესაბამისად, მათი ეფექტურობის შესასწავლად უფრო მეტი დრო 

ჰქო ნდათ, ცხადყოფენ, რომ ხდება ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემების 

და ნერგვის რაოდენობრივად ზომიერი ზემოქმედება ჩამდინარი წყლების 

გადამუშავების შედეგების ხარისხზე, რაც დაფიქსირდა ასეთი სისტემების 

დანერგვიდან ერთი წლის შემდეგ, რაც ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ 

მნიშვნელოვანი და თვალსაჩინოა.

რიგი საწარმოებისა ატარებს საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილების 

ღონისძიებებს. კერძოდ, ჩამდინარი წყლების საწმენდი ნაგებობის გამოყენება 

შეიძლება მოხდეს საგანგებო სიტუაციების პირობებში იქ არსებული 

(აკუმულირებული) წყლის მოცულობების გამოყენებით.

რამდენიმე საწარმოში ენერგომოხმარების შემცირების მიზნით ტექნო

ლოგიური და ჩამდინარი წყლების დამუშავებისას იყენებენ ეგზოთერმული 

რეაქციების სითბოს რეკუპერაციას დაბალი წნევის ორთქლის გამომუშავებისა 

და ჭარბი ორთქლის გამოყენების, ენერგოდამოკიდებული დისტილაციის 

მეთოდს.

ცალკეული  საწარმოები  სისტემატურად  ახორციელებენ  ენერგომოხმა

რების შემცირების პროგრამებს, მათ შორის, ჩამდინარი წყლების გადამუშავების 

ობიექტებზე, ატარებენ ძირითადი ტექნოლოგიური ოპერაციების ენერგე

ტიკულ აუდიტს, ასევე, ჩამდინარი წყლის გადამუშავებით დაკავებულ 

პერსონალს ასწავლიან ენერგომოხმარების ორგანიზაციის საფუძვლებს.
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რიგ  საწარმოებში წყალაღების და ჩამდინარი წყლების წარმოქმნის 

შემცირების, შესაბამისად კი ბრუნვით წყალმომარაგებაში გაწმენდილი 

ჩამდინარი წყლების ხელახლა გამოყენების მიზნით აწარმოებენ 

ტექნოლოგიური ჩამდინარი წყლების გამოყოფას პირობითად სუფთა 

ატმოსფერული ან სხვა წყლებიდან, აგრეთვე  განახორციელებენ ღონის

ძიებებს, რათა არ მოხდეს პირობითად სუფთა ცივი წყლის შერევა  

დაბინძურებულ ტექნოლოგიურ წყალში.

ტექნოლოგიურ პროცესებში წყალმოხმარების ყველაზე დაბალ შესაძლო 

დონემდე შემცირების და გაწმენდილი წყლის ხელახლა გამოყენების ხარისხის 

ზრდის მიზნით საწარმოებში ქმნიან წყალბრუნვის სისტემების დახურულ 

ციკლს, იყენებენ წყლის რეცირკულაციის სისტემებს, ტექნოლოგიურ 

პროცესებში ასევე იყენებენ პირობითად სუფთა ატმოსფერულ წყალს, 

რომელსაც აგროვებენ სახურავებიდან და ფარდულებიდან.

ბევრ საწარმოში ქმნიან ჩამდინარი წყლების მოგროვების და გამოყოფის 

სისტემებს, მათ შორის, ატმოსფერული ზედაპირული წყლებისთვის, 

წყალსადინარის საწარმოო კოლექტორებში მათ გადასამუშავებლად და 

შემდგომ გამოსაყენებლად. ცალკეულ საწარმოებში ხდება წყლის ნაკადის 

გამოყოფა დაბინძურების ხარისხის მიხედვით და მათი ლოკალურ საწმენდ 

დანადგარებში შემდგომი გაწმენდა ამ ლოკალური საწმენდი დანადგარების 

შექმნის გზით, რაც, თავის მხრივ, ამცირებს ჰიდრავლიკურ დატვირთვას 

სადრენაჟო ობიექტებსა და ჩამდინარი წყლის გადამუშავების ობიექტებზე.

ცალკეულ საწარმოებში წყლის ხელახალი გამოყენების გასამარტივებლად 

ცალკე უშვებენ ტექნოლოგიურ წყლებს (მაგალითად, კონდენსატს და ცივ 

წყალს). წყლის ხელახლა გამოყენების წინ ტარდება გახსნილი მარილების 

შემოწმება ელექტროგამტარობის გაზომვის მეთოდით.

ცალკეულ საწარმოებში ყურადღებას აქცევენ ჩამდინარი წყლე ბი

დან ნედლეულის ან პროდუქტის გადამუშავების შედეგად წარმო ქმნი ლი 

ზოგიერთი სასარგებლო დამაბინძურებელი ნივთიერების მაქსიმალურად 

გამოყოფას, გამოცალკევებას  მათი შემდგომი გამოყენების მიზნით.

ჩამდინარი წყლების დამუშავების პროცესის მუდმივად ოპტიმიზაციის 

მიზნით და ჩამდინარი წყლების დამუშავების ობიექტის სტაბილური და 

უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად ბევრ საწარმოში იყე ნებენ 
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საწარმოო ეკოლოგიურ კონტროლს (ექსპორტიორ საწარმოებში  ძირითადად 

ავტომატიზებულ საწარმოო ეკოლოგიურ კონტროლს); ამასთან, კონტროლს 

დაქვემდებარებული მაჩვენებლები დამოკიდებულია ჩამდინარი წყლების 

მოცულობზე,  დაბინძურების რაოდენობასა და ტიპზე და მათი გაწმენდის 

ხარისხის მოთხოვნებზე. ჩასაშვები ჩამდინარი წყლების ხარისხის მუდმივი 

კონტროლი ხორციელდება კოლექტორში,  დაგროვების კამერაში ან ჭაში 

საწმენდი ნაგებობიდან გამოშვების ადგილზე.

საწარმოთა უმრავლესობაში წყლის ხარჯვის შესამოწმებლად იყენებენ 

ტრადიციულ ხარჯმზომებს  უფრო თანამედროვე საწრმოები იყენებენ 

ულტრაბგერით ან ინდუქციურ ხარჯსაზომებს.

მხოლოდ რამდენიმე საწარმოშია დანერგილი მოწყობილობის მთლი

ანობის და (ან) ჰერმეტულობის კონტროლის გამართული სისტემა ჩამდინარი 

წყლების გასაწმენდად, მათ შორის, მილგამყვანი სისტემები იზოლაციური 

არმატურით და სატუმბი დანადგარები. იგივე ეხება სალექარის  და 

ჩამდინარი წყლების გადამუშავების სხვა კვანძების აღჭურვილობას,  სა

დაც შეიძლება მოხდეს გაჟონვა. ცალკეულ საწარმოებში ახორციელებენ 

საკა ნალიზაციო ქსელების პროფილაქტიკურ წმენდას, ასევე, სარეზერვო 

ელექტრომომარაგებისთვის სატუმბი სადგურების  აღჭურვას.

რადგან ორგანული ნაერთების კონცენტრაცია ჩამდინარი წყლების 

მოგროვებისა და საწმენდ სისტემათა ჩაშვების დგილას პრაქტიკულად არ 

არის რეგლამენტირებული არსებული ნორმებით სუნის გაზომვის მიღებული 

სისტემების არქონის გამო, ამიტომ მხოლოდ რამდენიმე საწარმომ მიუთითა 

მათთან არსებული შესაბამისი სპეციალური ზომებისა და ღონისძიებების 

შესახებ. ესენია: დახურული და ჰერმეტული სისტემების გამოყენება, 

ქიმიური ნივთიერებების გამოყენება გოგირდწყალბადის წარმოქმნისა 

და დაჟანგვის შემცირებისთვის, მოტივტივე და სტაციონარული საფარის 

არსებობა რეზერვუარებზე, აუზებსა და სალექარებზე და სხვ., გამოსული 

გაზების გადაყვანა მათი დამატებით დამუშავების მიზნით და ა.შ. იგივე ეხება 

ხმის საიზოლაციო აღჭურვილობას და შენობებს, სადაც ხდება ჩამდინარი 

წყლების გაწმენდა.

არჩევანი ტექნოლოგიური მიდგომების, მეთოდების, ზომების და 

ღონისძიებებისა,  რომლებიც მიმართულია საწარმოო ჩამდინარი წყლების 
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გასაწმენდად, განისაზღვრება სხტთა გამოყენების კონკრეტული სფეროების 

ჩამდინარი წყლების თავისებურებებით, რომლებიც ქვემოთაა განხილული.

საწარმოო ჩამდინარი წყლების ხარისხის შეფასებისას ყურადღება 

მახვილდება შემდეგ ძირითად მახასიათებლებზე: pH, ორგანოლეპტიკური 

მაჩვენებლები, მინერალიზაცია, შეწონილ ნივთიერებათა და ნავთობ

პროდუქტების (მათ შორის, მინერალური ზეთების) საერთო შემცველობა,  

ჟანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნილება, ჟანგბადის ქიმიური მოთ

ხოვნილება, NH3, ტოქსიკანტები, Fe, Mn, SO3, SO4, Ca, Mg, Al, ექსტრა

ჰირებული ორგანული ჰალოგენები, ფენოლები, პოლიქლორირებული 

დიბენზოდიოქსინები/დიბენზოფურანები, საერთო ორგანული ნახშირბა

დი, საერთო N, ნიტრატები და ნიტრიტები, საერთო P, Cr, Cu, Zn, Cl, F. 

ამ პარამეტრების მნიშვნელობა და მათი კონტროლისთვის გამოყენება 

დამოკიდებულია კონკრეტული საწარმოს სპეციალიზაციასა და მის მიერ 

გამოყენებულ ტექნოლოგიებზე, რომლებიც ასევე  ავლენენ დამაბინძურებელ 

ნივთიერებებს  და მათ კონცენტრაციას ჩამდინარ წყლებში გაწმენდამდე.
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თავი 3. 

ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად მიმართული ტექნოლოგიური 
მიდგომების, მეთოდების, ხერხების და ღონისძიებების აღწერა 

„საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ შესაბამისად

აღნიშნულ თავში განხილულია ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად 

მი მართული ტექნოლოგიური მიდგომების, მეთოდების, ზომების და 

ღონისძიებების აღწერა „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ შესა

ბამისად, კერძოდ:

l	ფიზიკურმექანიკური დამუშავების არარეაგენტული მეთოდები,

l	წყლის გაწმენდის ფლოტაციური მეთოდები,

l	ფიზიკურქიმიური მეთოდები,

l	გაწმენდის რეგენერაციული მეთოდები,

l	მემბრანული მეთოდები, 

l	ჩამდინარი წყლების გაწმენდის დესტრუქციული მეთოდები,

l	ჟანგვააღდგენითი მეთოდები,

l	ჩამდინარი წყლების ბიოლოგიური გაწმენდა,

l	შეწონილი ნივთიერებებისგან გაწმენდა.

3.1.ფიზიკურმექანიკურიდამუშავების

არარეაგენტული მეთოდები

გაწურვა. მსხვილი დაბინძურების და ნაგვის გამოსავლენად საწარმოები 

იყენებენ გაწურვის მეთოდს  წყლის ფილტრაციის პროცესს ცხრილის 

და ცხაურის მეშვეობით. საწარმოთა უმრავლესობაში იყენებენ ცხაურს, 

რომელსაც აქვს დაბინძურების როგორც მექანიზებული, ასევე ხელით 

მოშორების საშუალება. განხილულ საწარმოებში ცხაურის წნელებს შორის 

ღრიჭო ვარირებს 2 მმდან 16 მმმდე. რამდენიმე საწარმოში ცხაურის 

გამოყენება, რომელსაც ნაკლები ღრიჭო აქვს, იძლევა ჩამდინარი წყლების 

შემდგომი გაწმენდის ოპტიმიზირების საშუალებას მცირე ღრიჭოს მქონე (2 
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 4 მმ) ცხაურების დიდი ღრიჭოს მქონე ცხაურის  შემდეგ განთავსების ხარ ჯ

ზე, რაც ხელს უშლის მიწოდების პანელის გადავსებას.

ტრადიციულ ცხაურებთან ერთად ზოგიერთ საწარმოში იყენებენ 

ცხაურსამსხვრეველას (კომინუტორს), რომელშიც დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების მოშორებასთან ერთად ხდება მათი დანაწევრება.

რამდენიმე საწარმოში ჩამდინარი წყლებიდან ბოჭკოვანი დამაბინძ

ურებლების დასაჭერად იყენებენ ძაფის ბადეს. ერთერთ საწარმოში 

ბოჭკოვანი დამაბინძურებელი ნივთიერებების დასაჭერად მთავარი 

ცხაურების წინ აყენებენ ცხაურს მრგვალღეროიანი წნელებით, რომლის 

გარშემო ეხვევა ბოჭკოვანი ნივთიერებები და ძაფი, რაც ქმნის გორგალს. 

ამასთან, ღეროიანი ცხაური პერიოდულად იწევა მაღლა, ღეროები გაივლიან 

ხვრელებს გორგალის მოსახსნელად; გორგალი ხვდება ჩამდინარი წყლების 

ნაკადში, რომელიც მიემართება სამუშაო ცხაურისკენ, სადაც ჩერდება.

დალექვა. შეწონილი დაბინძურების გამოსაყოფად საწარმოთა უმრავ

ლესობაში იყენებენ დალექვას  სალექარებში შეწონილი დაბინძურების 

გამოყოფის პროცესს გრავიტაციული ძალების ზემოქმედებით დაბინძურების 

და წყლის სიმკვრივის სხვაობის ხარჯზე. ზოგიერთ საწარმოში ჩამდინარი 

წყლების მცირე მოცულობის გამო სალექარს შეუძლია შეასრულოს 

გამშუალებლის ფუნქცია.

საწარმოებში იყენებენ ჰორიზონტალურ, რადიალურ და ვერტიკალურ 

სალექარებს, რომლებიც განსხვავდებიან გაწმენდილი  წყლის მიმარ თუ

ლების ნაკადით. ჰორიზონტალურ და რადიალურ სალექარებს იყენე

ბენ წყლის დიდი რაოდენობით მოხმარების შემთხვევაში. ამასთან, თა

ნა ბარი გამტარი შესაძლებლობების ჰორიზონტალური სალექარები, 

რადიალურთან შედარებით, ხასიათდება გაწმენდის ნაკლები ეფექტუ

რობით წყალსაგდები კიდეების ნაკლები სიგრძის გამო. მათ იყენებენ იმ 

შემთხვევაში, თუ მათი კომპაქტურობა უდავო უპირატესობაა. ვერტიკალურ 

სალექარებს, რომელთა გამტარობა შეზღუდულია 1000 მ3/სთით, ყველაზე 

ხშირად იყენებენ ამორფული ჰიდროქსიდული ნალექის გამოყოფისას, 

რომელიც არ ექვემდებარება საფხეკებით ტრანსპორტირებას. დალექვის 

წინ, წვრილდისპერსიული დამაბინძურებლების გამოყოფის საჭიროების 

შემთხვევაში, იყენებენ  კოაგულაციას და ფლოკულირებას. ამ შემთხვევაში 

სალექარის კონსტრუქცია ზოგჯერ რთავს ფანტელის წარმომქმნელს.
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ქვიშის და მსხვილდისპერსიული დაბინძურების მოსაცილებლად იყენე

ბენ ქვიშის ხაფანგს (დამჭერს).

ზოგიერთ საწარმოში იყენებენ თხელფენიანი სალექარების კონსტრუ

ქციულ ნაირსახეობათა დიდ რაოდენობას, რომელთა თავისებურებას 

წარმოადგენს ნალექის მოცულობის დაყოფა პარალელურ ფირფიტებად 

ცალკე იარუსებზე, სადაც დაბინძურების გამოყოფის პროცესი ბევრად უფრო 

სწრაფად მიმდინარეობს დალექვის დაბალი სიმაღლის გამო. რამდენიმე 

საწარმოში თხელფენიანი მოდულებით  ბლოკებით არის აღჭურვილი 

არსებული სალექარი ნაგებობები, რაც ზრდის გაწმენდის ეფექტურობას და 

მის პროდუქტიულობას.

სალექარები გათვლილია გარკვეული ჰიდრავლიკური სიმსხოს მქონე 

დამა ბინძურებლების ნაწილაკების გამოსაყოფად, რაც, არსებითად, ნაწი

ლაკების დალექვის სიჩქარეა (მმ/წმ.), რომლის გამოყოფა უზრუნველყოფს 

გაწმენდის საჭირო ეფექტს.

ჰიდროციკლონირება.  შეწონილ   დაბინძურებათა  გამოსაყოფად  ცა

ლ  კე  უ  ლი საწარმოები იყენებენ ჰიდროციკლონირებას, ანუ შეწონილ 

დაბინძურებათა გამოყოფის პროცესს მბრუნავ ნაკადში, რომელიც წარ მო

ქმნილია ამოსავალი წყლის ტანგენციალური შეშვებით აპარატის ცილი

ნდრულ კორპუსში. საწარმოებში იყენებენ ღია უდაწნევო და დაწნევით 

ჰიდროციკლონებს.

უდაწნევო ჰიდროციკლონებში დაბინძურების გამოყოფის პროცესი 

მიმდინარეობს გრავიტაციულ ძალთა ზემოქმედებით; ცენტრიდანული 

ძალები მცირეა და პროცესზე პრაქტიკულად არ ახდენს გავლენას, თუმცა, 

ნაკადის ბრუნვითი მოძრაობა ხელს უწყობს შეწონილ ნივთიერებათა 

აგლომერაციას, რაც აჩქარებს მათი გამოყოფის პროცესს. წყლის 

გაწმენდისას, რომლის დანახარჯი 50150 მ3/სთია, რამდენიმე საწარმო 

იყენებს შიგაცილინდრიან ღია ჰიდროციკლონებს, წყლის დიდი ხარჯისას 

 მრავალიარუსიან ჰიდროციკლონებს, რომელთა კონსტრუქციაში ერთდ

როულად გამოიყენება თხელფენიანი ნალექის პრინციპი. ცალკეულ 

საწარმოებში ღია და მრავალიარუსიანი ჰიდროციკლონები გამოიყენება 

კოაგულირებული და ფლოკულირებული დაბინძურების გამოსაყოფად.

დაწნევით ჰიდროციკლონებში შეწონილ ნივთიერებათა გამოყოფის 

პროცესი მიმდინარეობს ცენტრიდანული ძალების ზემოქმედებით; ამასთან, 
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მცირე დიამეტრის აპარატებში შეიძლება ეს ძალები ბევრად აღემატებოდეს 

გრავიტაციულს. დიამეტრის შემცირებისას მცირდება ერთი აპარატის 

მწარმოებლურობა, ამიტომ ზოგიერთ საწარმოში წყლის დიდი რაოდენობის 

გადამუშავების უზრუნველსაყოფად მცირე ზომის ჰიდროციკლონებს 

(დიამეტრი 40100 მმ) ბლოკებად აერთიანებენ დანადგარის კომპაქტურობის 

გაზრდის მიზნით. აპარატის დიამეტრის მნიშვნელოვანი შემცირებისას 

შეიძლება მოხდეს მექანიკური დაბინძურების გამოყოფის ეფექტურობის 

შემცირება წყლის სრული მოცულობით შემოდინების ხანგრძლივობის 

შემცირების გამო. 

რამდენიმე საწარმოში იყენებენ დაწნევით ჰიდროციკლონებს ჩამდინარი 

წყლების ლოკალური გაწმენდისას გამოყენებული ნედლეულის და 

წარმოებული პროდუქციის დანაკარგის შესამცირებლად. გარდა ამისა, 

ზოგიერთ საწარმოში დაწნევით ჰიდროციკლონებს იყენებენ ნალექის 

გასასქელებლად მისი გაუწყლოვნების წინ, ასევე, გამოყენებული შნეკური 

ცენტრიფუგების აბრაზიული ცვეთის თავიდან ასაცილებლად.

ცენტრიფუგირება. შეწონილი დაბინძურების გამოსაყოფად რიგ საწარმოში 

იყენებენ ცენტრიფუგირებას. ეს არის დაბინძურების გამოყოფის პროცესი 

ცენტრიდანული ძალების ველში, რომლებიც წარმოიქმნება ცენტრიფუგაში 

როტორის ბრუნვისას. ცენტრიდანული ძალები შეიძლება აღემატებოდეს 

გრავიტაციულს 1003000ჯერ ან მეტად. ზოგიერთ საწარმოში ცენტიფუგებს 

იყენებენ ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად, რომელთა სავარაუდო ხარჯია 1 

– 200 მ3/სთ.

ზოგიერთ საწარმოში ცენტრიფუგებს წარმატებით იყენებენ ლოკალური 

გაწმენდის სქემაში შეწონილი წვრილდისპერსიული დაბინძურების 

მო საცილებლად (Uo<0,2 მმ/წმ). ყველაზე გავრცელებულია შნეკური 

ცენტ რიფუგები. შედარებით იშვიათად საწარმოები იყენებენ ქანქარა 

ცენტრიფუგებს. შნეკური ცენტრიფუგების გამოყენებისას შნეკის აბ

რაზიული ცვეთის თავიდან ასაცილებლად ზოგიერთ საწარმოში წყლის 

სუსპენზიას ატარებენ დაწნევით ჰიდროციკლონებში მსხვილდისპერსიული 

მინერალური შეწონილი ნივთიერებების გამოსაყოფად. ცენტრიფუგირებას 

საწარმოებში ძირითადად იყენებენ ნალექის დასამუშავებლად, რომელიც 

გამოიყოფა საწმენდ ნაგებობებში.
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3.2. წყლის გაწმენდის ფლოტაციური მეთოდები

ჩამდინარი წყლების თხევადი (ზეთები, ნავთობპროდუქტები და სხვ.) 

და სხვა დაბინძურებისგან გასაწმენდად მრავალ საწარმოში იყენებენ ფლო

ტაციურ მეთოდებს, რომლებიც დაფუძნებულია სითხიდან ნივთიერებების 

დისპე რჰირებული ჰაერის დახმარებით გამოყოფაზე. ფლოტაციის პროცესის 

კინეტიკას განსაზღვრავენ მყარი ან თხევადი ნაწილაკების ფიზიკურ

ქიმიური მახასიათებლები, როგორებიცაა: დამაბინძურებელ ნივთიერებათა 

ზედაპირის დანამვა, აბსორბირების უნარი ჰაერის (გაზის) ბუშტების 

ზედაპირზე, რეაგენტებთან სტაბილური ჰიდროფობური ნაერთების 

წარმოქმნის შესაძლებლობა, ასევე, თხევადი ფაზის (წყლის) ზედაპირული 

დაჭიმვა. ფლოტაციის  ეფექტურობა განისაზღვრება არა მხოლოდ გამოყო

ფილი ნაწილაკების, მყარი და თხევადი დამაბინძურებლების (ზეთების, 

ნავთობპროდუქტების, ცხიმების, სინთეტიკურად ზედაპირული ნივთიე

რებების და ა.შ.) თვისებებით, გამოყენებული რეაგენტებით, არამედ  

აპარატების (ფლოტოკამერები) ჰიდრავლიკური მახასიათებლებით.

საწარმოთა უმრავლესობაში ჩამდინარი წყლების გაწმენდისას იყენებენ 

დაწნევით, იმპელერულ ფლოტაციას და ელექტროფლოტაციას, რომლის 

გამოყენება დამოკიდებულია შემომავალი ჩამდინარი წყლების მოცულობაზე, 

თავდაპირველი ხარისხის დაბინძურების, ასევე, წმენდის საჭირო ხარისხზე.

წყლის ფლოტაციური გაწმენდის პროცესში წარმოქმნილ ზედაპირულ 

პროდუქტს (ფლოტოფენას), რომელიც შეიცავს გამოყოფილ დაბინძურებებს 

და ხშირად სასარგებლო კომპონენტებს, როგორებიცაა: ნავთობპროდუქტები, 

ცხიმები და ა.შ., ზოგიერთი საწარმო აგზავნის უტილიზაციისთვის. 

ფლოტატორზე გამოყოფილ ფსკერის ნალექს კი გზავნიან გადასამუშა

ვებლად.

წყლის გაწმენდის ინტენსიფიკაციისა და  ეფექტურობის გასაუმჯ ობესე

ბლად ფლოტაციის პროცესს რიგ საწარმოებში იყენებენ რეაგენტებთან 

(კოაგულაცია, ფლოკულაცია) კომბინაციაში, რადგან იგი უზრუნველყოფს 

გაწმენდის მაღალ ეფექტს დალექვის პროცესთან შედარებით და წყლის 

დანაკარგის შემცირებას გამოყოფილი დაბინძურებით (ქაფის სახით), 

ფილტრაცია. წყლის დაბინძურებისგან ღრმად გასაწმენდად საწარმოთა 

უმრავლესობა იყენებს ფილტრაციას, რომელიც წარმოადგენს დაბინძურების 
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გამოყოფის პროცესს ფოროვან გარემოში, რომელიც შეიძლება წარმოქმნას 

მარცვლოვანმა მინერალურმა, ხელოვნურმა პოლიმერულმა და ბოჭკოვანმა 

მასალებმა. გაწმენდის პროცესი მიმდინარეობს დაბინძურების ადჰეზიის 

ხარჯზე საბარგულის ზედაპირზე და ასევე მათი მექანიკური გამოყოფის 

შედეგად  მის ფორებში.

მარცვლოვანი ჩატვირთვისათვის რამდენიმე საწარმო იყენებს ქვიშას,  

კერამზიტს, ცეოლიტს, ხრეშს, დამწვარ ქანებს, ანთრაციტს და სხვ.; ბევრი 

საწარმო იყენებს ხელოვნურ დატვირთვას (პოლისტიროლს, ქაფპო

ლიურეთანს, სინთეტიკური ბოჭკოს ბოჭკოვან ნარჩენებს).

ზოგიერთ საწარმოში, რომელთა საწმენდი ნაგებობები აღიჭურვა  ბოლო 

ათი წლის განმავლობაში, გათვალისწინებულია რეგენერაცია ხელოვნური 

მასალებისა, რომლებიც გამოიყენება როგორც ჩასატვირთი. ფილტრირებული 

ჩატვირთვის რეგენერაციის ეფექტურობაზეა დამოკიდებული ჩამოტვირთვის 

გამოყენების ეფექტურობა და ხანგრძლივობა. რამდენიმე საწარმოში 

მარცვლოვანი ფილტრები დამატებით აღჭურვეს ინტენსიური რეგენერაციის 

კვანძით.

განხილულ საწარმოებში ფილტრები მუშაობენ, როდესაც მათ მიეწოდება 

ჩამდინარი წყლები როგორც დაწნევით, ასევე მის გარეშე. პირველ შემთხვე

ვაში მათ აქვთ ჰერმეტული კორპუსი. განსაკუთრებულ როლს ფილტრის 

კონსტრუქციაში ასულებს სადრენაჟო სისტემა, რომლის მეშვეობითაც 

გადაიცემა ფილტრში გაწმენდილი წყალი.

მაგნიტური სეპარაცია. ჩამდინარი წყლების არარეაგენტული გაწმენ

დისთვის ზოგიერთი საწარმო იყენებს მაღალგრადიენტულ მაგნიტურ სეპა

რატორებს. ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად, რომლებიც წარმოიქმნება 

მაგალითად, ფოლადის და გლინვის წარმოების, ლითონების მექანიკური 

გადამუშავების, ქვაბების შევსების და კონდენსატის ფაქიზი გაწმენდის 

შედეგად, რომლებიც შეიცავენ ფერომაგნიტურ და პარამაგნიტურ 

ნივთიერებებს, იყენებენ ელექტრომაგნიტებს ან მუდმივ მაგნიტებს.
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3.3.ფიზიკურქიმიური მეთოდები

ჩამდინარი წყლებიდან კოლოიდური და გახსნილი დაბინძურების 

გამოსაყვანად, გამომდინარე გამოსაყვანი ნივთიერებების თვისებებიდან, 

დამუშავებული ჩამდინარი წყლების მახასიათებლებიდან, ტექნიკურ

ეკონომიკური მოსაზრებებიდან, ასევე, ადგილობრივი პირობებიდან, 

საწარმოთა უმრავლესობა იყენებს ფიზიკურქიმიურ მეთოდებს.

ფიზიკურქიმიური მეთოდები იყოფა რეგენერაციულად და 

დესტრუქციულად.

რეგენერაციული მეთოდები დაფუძნებულია ქიმიური, ფიზიკური და 

ფიზიკურქიმიური პროცესების გამოყენებაზე, რომლებშიც მოსაცილებელ 

ნივთიერებას იღებენ წყლიდან სტრუქტურის, თვისებების  და ქიმიური 

შედგენილობის შეცვლის გარეშე შემდგომი გამოყენების მიზნით. ესენია: 

კოაგულაცია, ფლოკულირება დალექვით და ფლოტაციით, იშვიათად   

ფილტრაციით, ასევე, იონგაცვლითი ამოღება და კონცენტრირება, ამოღების 

და კონცენტრირების მემბრანული მეთოდი, ადსორბცია, ექსტრაქცია, 

დისტილაცია, დეგაზაცია, გამოხდა ორთქლით (ევაპორაცია), რექტიფიკაცია, 

კრისტალიზაცია და სხვ.

დესტრუქციული მეთოდი დაფუძნებულია ქიმიურ და ფიზიკურქიმიურ 

პროცესებზე, რომელთა შედეგადაც ამოსაღები ნივთიერებები განიცდიან 

ცვლილებებს, გარდაიქმნებიან სხვა ნაერთებად ან ნივთიერებებად, ხშირად 

გადადიან სხვადასხვა ფაზურ მდგომარეობაში. ეს პოცესებია მჟავების 

და ფუძეების განეიტრალება; წყლის დამაბინძურებელი ნივთიერებების 

ქიმიური დალექვა ძნელად ხსნადი ნაერთების სახით; ელექტროქიმიური და 

გალვანოქიმიური დალექვა; ქიმიური დაჟანგვა; ელექტროქიმიური დაჟანგვა; 

თხევადფაზური დაჟანგვა; დაწვა; ქიმიური აღდგენა; ელექტროქიმიური და 

გალვანოქიმიური აღდგენა.
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3.4.  ჩამდინარი წყლების გაწმენდის

რეგენერაციული მეთოდები

ადსორბცია. ჩამდინარი წყლების ღრმად და საბოლოოდ გასაწმენდად 

არაპოლარული და პოლარული, ნაკლებდისოცირებული ორგანული ნაერ

თებისგან (ალიფატურის, არომატულის, ალიციკლური ნახშირწ ყალბადების, 

მათი ჰალოგენწარმოებული და ნიტროწარმოებული, სინთეტიკური 

საღებავების, სინთეტიკურად ზედაპირული აქტიური ნივთიერებების, 

ფენოლების, ამინების, პესტიციდების, უმაღლესი ცხიმოვანი და არომატული 

მჟავების), როდესაც ამოსაღებ ნივთიერებათა საწყისი კონცენტრაცია 

შეადგენს <15 მგ/ლზე, მრავალი საწარმო იყენებს ადსორბციას. რამდენიმე 

საწარმოში ადსორბცია გამოიყენება, როდესაც ჩამდინარ წყლებში მექანიკური 

მინარევების  კონცენტრაცია აღემატება 5 მგ/ლს, რაც იწვევს ადსორბციული 

ფილტრების მკვეთრ შემცირებას მექანიკური მინარევების სორბციის გამო. ეს 

მნიშვნელოვნად ამცირებს სორბციული ჩატვირთვის ექსპლუატაციის ვადას.

ადსორბცია, რომელიც გამოიყენება გაწმენდის საბოლოო ეტაპზე, 

უზრუნველყოფს გაწმენდილი წყლის მაღალ ხარისხს, რომელიც აკმაყო

ფილებს მისი ჩაშვების მოთხოვნებს თევზსამეურნეო დანიშნულების 

წყალსატევებში.

იონური გაცვლა. ჩამდინარი წყლების ლითონის იონების (მათ შორის, 

მძიმე) მინერალური და ორგანული მჟავების ანიონებისგან გასაწმენდად 

მათი კონცენტრაციით და უტილიზაციით, ან გაუვნებლება დესტრუქციული 

მეთოდების გზით, ასევე, წყლის შესარბილებლად და გაუმარილებისას, 

როდესაც საწყისი მარილშემცველობა 3000 მგ/ლზე ნაკლებია, რიგ 

საწარმოებში იყენებენ იონური გაცვლის ტექნოლოგიას.

დეგაზაცია. ჩამდინარი წყლებიდან გახსნილი მჟავა (CO2, H2S, SO2, SO3, NO2) 

და ტუტე (NH3, CH3, NH2) აირის მოსაცილებად რიგ საწარმოებში (ძირითადად, 

ქიმიურ მრეწველობაში) იყენებენ დეგაზაციას (ჰაერით, ინერტული აირით 

ან ორთქლით გაწმენდას) რეაგენტების (ქიმიურიმეთოდების) გამოყენებით, 

ან გახურებით და ვაკუუმირებით (ფიზიკურქიმიური მეთოდი), ასევე, 

ჰაერით გაწმენდას ბარბოტაჟულ ან ჩამოსაცმელ აპარატებში. წყალში აირის 

დაბალი კონცენტრაციის, მათი უტილიზაციის მიზანშეუწონლობის ან 
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შეუძლებლობის შემთხვევაში, ასევე, იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტების 

რეაგენტებით დამუშავებისას ხელი არ ეშლება ჩამდინარი წყლების შემდგომ 

გაწმენდას, ზოგიერთი საწარმო იყენებს დეგაზაციის ქიმიურ მეთოდებს.

3.5. მემბრანული მეთოდები

მრავალ საწარმოში ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად გამოიყენებენ 

მემბრანულ მეთოდებს, რომლებსაც მიეკუთვნება ულტრაფილტრაცია, 

ნანოფილტრაცია,   უკუოსმოსი.

ულტრაფილტრაციას იყენებენ წყლიდან შეწონილი ნივთიერებების, 

ორგანული ნივთიერებების, ნავთობპროდუქტების კოლოიდური ნა

წილაკების ამოსაღებად, ასევე, სიმღვრივის, დაჟანგვის შესამცირებლად და 

ა.შ. ასევე იყენებენ აპარატს ფილტრაციის შიგაზედაპირიანი მემბრანებით. 

ულტრაფილტრაციის დანადგარების აწყობა შეიძლება მილისებრი 

სინთეტიკური, კერამიკული ელემენტების, რულონური ელემენტების ან 

ღრუ ბოჭკოების საფუძველზე. ზოგიერთ საწარმოში ულტრაფილტრაციას 

იყენებენ ჩამდინარი წყლების გაწმენდის ბიოლოგიურ პროცესში, ამასთან, 

იყენებენ  აერირებული წყლის მოცულობაში ჩაშვებულ მემბრანების ბლოკს.

წინასწარ გაფილტრული ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად (როგორც 

წესი, მიკროფილტრაციით) იყენებენ ნანოფილ ტრაციას, რომელიც 

უზრუნველყოფს წყლიდან მრავალდამუხტული იონების და 0.01  0.001 

ზომის მქონე მოლეკულების, 200 მ.ეზე მეტი მასის მქონე ორგანული 

ნივთიერებების მოლეკულების და ვირუსების ამოღებას. სე ლექციურობა 

წყლის მძიმე მეტალებისა და ხისტი მარილებისგან გაწმენდისას შეადგენს  

98%99%, ერთმუხტიანი იონების ამოღებისას  50%ს. 

უკუოსმოსს იყენებენ გაუმარილების დროს მინერალური მარილების 

იონების (მათ შორის, მძიმე მეტალების იონების) და დაბალმოლეკულური 

ორგანული ნივთიერებების გამოყოფისას და კონცენტრირებისას, როდესაც 

საწყისი კონცენტრაცია შეადგენს 25დან 2035გ/ლმდე. უკუოსმოსის 

დანადგარები უზრუნველყოფენ წყლის გაწ მენდის შესაძლებლობას 

ერთდროულად ხსნადი არაორგანული (იონური)და ორგანული დამა
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ბინძურებელი მინარევების, მაღალმოლეკულური ნაერთების, შეწონილი 

ნივთიერებების, ვირუსების, ბაქტერიებისა და სხვა მავნე მინარევებისგან.

მემბრანულ ტექნოლოგიებს შეუძლიათ წყლის გაწმენდის მაღალი 

ხარისხის უზრუნველყოფა, არა მხოლოდ შემოტანილი დაბინძურების, 

არამედ გახსნილი ნივთიერებების მოცილება და ამით წყლის ხარისხის 

დისტილირებულთან მიახლოება.

ელექტროდიალიზი გაუმარილებისთვის. ასევე, ჩამდინარი წყლებიდან 

მჟავების, ტუტის და სხვა იონიზებული მასალების გამოსაყოფად გა და მუ

შავებული ტექნოლოგიური ხსნარების გადამუშავებისა და რე გენერაცისას, 

მათი უტილიზაციის მიზნით, რამდენიმე  საწარმო იყენებს ელექ ტრო

დიალიზს, როდესაც საწყისი მარილშემცველობაა 2500  15000 მგ/ლ.

ორთქლით გამოხდა (ევაპორაცია). ფენოლების, ამინების, ანილინის 

და მისი წარმოებულების, ასევე, ამიაკის შემცველი კონცენტრირებული 

ჩამდინარი წყლების მცირე რაოდენობით ჩაშვებისას  საწარმოთა ნაწილი  

(უმეტესად ქიმიური მრეწველობისა) იყენებს ევაპორაციას, რომელიც 

დაფუძნებულია აქროლადი ნივთიერებების წყლის ორთქლით გამოხდაზე 

მათი შემდგომი კონდენსაციით ან შთანთქმა სპეციალური შთამნთქმელით 

და კონცენტრირებული ხსნარების უტილიზაციით. მეთოდის გამოყენების 

სფეროა ნივთიერებები, რომლებიც წყლის ორთქლთან ერთად ქმნიან ნარევს, 

რომელიც დუღს 100°C ტემპერატურაზე ქვევით. რამდენიმე საწარმოში 

მეთოდის ეფექტურობა აღწევს 85%95%, რაც დამოკიდებულია ამოსაღები 

ნივთიერებების საწყის კონცენტრაციაზე.

რექტიფიკაცია. ორგანული ნივთიერებების და გახსნილი ორგანული 

სითხეების შემცველი კონცენტრირებული ჩამდინარი წყლების ჩაშვებისას, 

ზოგიერთი საწარმო, ძირითადად, ქიმიური მრეწველობისა, იყენებს 

რექტიფიკაციას (აზეოტროპულ ან ზედმეტად გაცხელებულ წყლის ორთქლს). 

ამასთან, ჩამდინარი წყლების გამოხდის და რექტიფიკაციის დანადგარები, 

როგორც წესი, შედის ძირითადი წარმოების ტექნოლოგიური სქემების 

შემადგენლობაში, ხოლო ჩამდინარი წყლებიდან გამოყოფილ ნივთიერებებს, 

ჩვეულებრივ, იყენებენ ამავე საწარმოებში.

კრისტალიზაცია. გადამუშავებული მომწამვლელი ხსნარების რ ე

გე ნე რა ციისთვის სათანადო ლითონის მარილების გამოყოფის გზით 
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გადამეტჯერებული ხსნარებიდან  წყლის ნაწილობრივი აორთქლების 

შემდეგ საწარმოები იყენებენ კრისტალიზაციას. ამასთან, მიღებული 

მარილის კრისტალებს გამოყოფენ თხევადი ფაზიდან ფილტრაციის ან 

ცენტრიფუგირების გზით, ხოლო რეგენერირებულ ხსნარებს აბრუნებენ 

წარმოებაში.

ექსტრაქცია. კონცენტრირებული ჩამდინარი წყლების მცირე რაოდე

ნობით ჩაშვებისას ორგანული მინარევებისაგან (აქროლადი და 

არააქროლადი ფენოლების, ნავთოპროდუქტების, პესტიციდებისგან) მათ 

გასაწმენდად მიმართავენ ექსტრაქციულ მეთოდს. მას იყენებენ მო პოვებული 

ნივთიერებების მაღალი კონცენტრაციის ან მათი მაღალი კომერციული 

ღირებულების შემთხვევაში, ასევე,  ჩამდინარი წყლების გადამუშავებისას, 

რომლებიც შეიცავენ მაღალტოქსიკურ ნივთიერებებს, როდესაც მიუღებელი 

ან შეუძლებელია სხვა ცნობილი მეთოდის გამოყენება. გამოყენების სფეროა 

ამოღებული ნივთიერებები  საწყისი კონცენტრაციით 2000  30000 მგ/ლ და 

მაღალი ნარჩენის კონცენტრაციით.

3.6.  ჩამდინარი წყლების გაწმენდის

დესტრუქციული მეთოდები

ნეიტრალიზაცია. თუ სამრეწველო ჩამდინარი წყლები შეიცავენ თავი

სუფალ მჟავებს ან ფუძეებს, რომლებიც განაპირობებენ  გარემოს მჟავა 

(pH <7) ან ტუტე (pH>7) რეაქციას, ამ შემთხვევაში ბევრი საწარმო იყენებს 

ნეიტრალიზაციას, რადგან ჩამდინარი წყლების ჩაშვება წყალსატევებში 

ან საკანალიზაციო სისტემებში დაუშვებელია, თუ მათი pH სიდიდე 6.5

ზე (მჟავა წყალი) დაბალია ან 8.5ზე (ტუტე წყალი) მაღალია. გარდა ამისა, 

pH რეგულირებას იყენებენ წყლის დამუშავებისას კოაგულაციის და 

ფლოკულაციის მეთოდით დალექვის, დაჟანგვის, აღდგენის პროცესში.

მჟავა ჩამდინარი წყლების განეიტრალება. ჩამდინარი წყლების მჟავა 

გარემო (H+ იონების გაზრდილი კონცენტრაცია) განპირობებულია მათში 

არსებული თავისუფალი მინერალური (გოგირდის, მარილის, აზოტის, 

ორთოფოსფორის, ფთორწყალბადის და ა.შ.) და (ნაკლებად) ორგანული 
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მჟა ვებით. გარდა ამისა, ასეთი ჩამდინარი წყლების ნეიტრალიზაცია 

აუცილებელია მილსადენების და საკანალიზაციო ნაგებობების კოროზიის  

თავ იდან ასაცილებლად. ადგილობრივი პირობებიდან გამომდინარე, ჩამ

დინარი წყლების გაწმენდისას საწარმოები იყენებენ მჟავა ჩამდინარი წყლე

ბის ნეიტრალიზაციის შემდეგ საშუალებებს:

  მჟავა და ტუტე ჩამდინარი წყლების ურთიერთნეიტრალიზაცია მათი 

შერევისას;

  ნეიტრალიზაცია ტუტე რეაგენტებით: კაუსტიკური სოდა, კალცი

ნირებული სოდა,  კალციუმის ჰიდროქსიდი (კირი), კალცი უმის კარ

ბონატი (კირქვა, დოლომიტი);

  ნეიტრალიზაცია წარმოების ნარჩენებით, მაგალითად, აცეტილენის 

სადგურების კარბიდის შლამი, შლამი წყლის ქიმიური დარბილების 

დანადგარებიდან და ა.შ.;

  ნეიტრალიზაცია ფილტრაციით ნეიტრალიზაციის მასალების მეშვე

ო ბით: კირქვა  CaCO3, დოლომიტი  CaCO3, MgCO3, მაგნეზიტი  

MgCO3.

ტუტე ჩამდინარი წყლების ნეიტრალიზაცია. ჩამდინარი წყლების ტუ

ტე გარემო (ОН—იონების მაღალი კონცენტრაცია) განპირობებულია მას ში 

თავისუფალი მწვავე ტუტის (ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, კალიუმის ჰიდ

როქსიდი), ტუტემიწიანი ლითონების ფუძეების (კალციუმის, მაგნი უ

მის, ბარიუმის ჰიდროქსიდები), ტუტე და ტუტემიწიანი ლითონების კარ

ბონატების, ამიაკის არსებობით. ტუტე ჩამდინარ წყლებს საწარმოს წყა

ლსატევში ან კანალიზაციაში ჩაშვებამდე ანეიტრალებენ არა მხოლოდ წყლის 

ობი ექტებსა და ბიოლოგიური გაწმენდის ნაგებობების ჩამდინარი წყლების 

ჩაშვების პირობების შესაბამისად, არამედ ბეტონის დაშლის თავიდან 

ასაცი ლებლად და მილსადენში კარბონატული ნალექის ინტენსიურობის 

შესამცირებლად.

ადგილობრივი პირობებიდან გამომდინარე, ჩამდინარი წყლების 

გაწმენდისას საწარმოები იყენებენ ტუტე ჩამდინარი წყლების ნეიტრა

ლიზაციის შემდეგ საშუალებებს:

  მჟავა და ტუტე ჩამდინარი წყლების ურთიერთნეიტრალიზაცია მათი 

შერევისას (წარმოებისას  თუ ასეთები არის საწარმოში);
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  მინერალური მჟავებით (გოგირდის, მარილის, აზოტის) ნეიტრა

ლიზება;

  ჰაერის CO2 განეიტრალება მათი ხანგრძლივი შენახვისას ღია აუზებში 

ან აერირებულ ჰაერში;

  ნახშირბადის დიოქსიდით ან ჰაერის CO2 ნეიტრალიზაცია ქაფის 

აპარატებში ან სკრუბერებში; შეზღუდვა  კალციუმის მაღალი 

სიხისტე (> 0.7 მგე / ლ);

 საქვაბის საცეცხლურის გაზებით ნეიტრალიზაცია, თბოელექტრო

სადგური ქაფის აპარატებში ან სკრუბერებში; შეზღუდვა  კალციუმის 

მაღალი სიხისტე (> 0.12 მგე/ლ) აირების  SO2ის,   SO3ის არსებობისას.

ქიმიური დალექვა. ჩამდინარი წყლებიდან მძიმე იონების (Fe, Cu, Zn, Ni, 

Sn, Pb, Hg, Cr+3, Cd და სხვ.) და მსუბუქი (Al, Ti, Ве) ლითონების ამოსაღებად, 

მაგალითად, გალვანურ წარმოებაში, საწარმოთა უმრავლესობა იყენებს 

ამ ნივთიერებების გამოყოფის მეთოდს ძნელადხსნადი ნაერთების სახით 

pH გარკვეული მნიშვნელობით; მათი ამოღება ეფუძნება ძნელადხსნადი 

ჰიდროქსიდების, კარბონატების, ძირითადი მარილების წარმოქმნას წყლის 

ტუტე რეაგენტების დამუშავებისას ძნელადხსნადი ნაერთების ხსნადობის 

ზღვრის, ამოსაღები ნივთიერებების ნარჩენი კონცენტრაციის მოთხოვნების, 

წარმოქმნილი ნალექების რაოდენობის გათვალისწინებას.

ჩამდინარი წყლებიდან სულფატების, სულფიტების, სულფიდების, 

ფოსფატების, ფთორიდების, არსენატების ამოსაღებად ბევრი საწარმო 

იყენებს მათ გადაყვანას ძნელადხსნად ნაერთებად ისე, რომ ითვალისწინებს 

კალციუმის, რკინის და ალუმინის მარილების მეშვეობით გაწმენდილი 

წყლის ხარისხისადმი მოთხოვნებს ამოსაღები ნივთიერებების ნარჩენი 

კონცენტრაციის მიხედვით.

ჩამდინარი წყლებიდან მძიმე ლითონების, ფთორიდების, ფოსფატების, 

ქრომატების ამოსაღებად ბევრ საწარმოში გამოიყენება ელექტროქიმიური და 

გალვანოქიმიური დალექვა.
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3.7. ჟანგვითი და აღდგენითი მეთოდები

ტოქსიკური მინერალური და ორგანული ნივთიერებების დესტრუქციი თ 

მათი დაბალტოქსიკურ ან არატოქსიკურ ნაერთებად გარდაქმნით (ხშირ 

შემთხვევაში  CO2 და H2O) საწარმოები იყენებენ ჟანგვის მეთოდებს, მათ 

შორისაა:

  აქტიური ქლორით დაჟანგვა  ციანი დების, ფენოლების, რო

დანიდების, გოგირდის ნაერთების დესტ რუქციით;

  ოზონით დაჟანგვა  ციანიდების, ფენოლების, როდანიდების, 

სინთეტიკური ზედაპირული აქტიური ნივთიერებების, პესტი

ციდების, ალდეჰიდების, ლიგნინების, გოგირდის ნაერთების 

დესტრუქციისთვის;

  წყალბადის პეროქსიდით დაჟანგვა  ციანიდების, როდანიდების, 

საღებავების, სინთეტიკური ზედაპი რული აქტიური ნივთიერებების 

დესტრუქციისთვის;

  კატალიზატორებზე ჟანგბადის დაჟანგვა  ციანიდების, როდანი

დების, სულფიდების, მერკაპტანების დესტრუქციისთვის;

  კალიუმის პერმანგანატით დაჟანგვა  ციანიდების, როდანიდების, 

არაიონოგენური სინთეტიკური ზედა პი რული აქტიური ნივთიერე

ბების დესტრუქციისთვის;

  ანოდზე ელექტროქიმიური დაჟანგვა  კონცენტრირებული ჩამ

დინარი წყლების უმნიშვნელო მოცულობის გაუვნებლებისათვის 

ციანიდების, როდანიდების, საღებავების და სხვა ორგანული 

ნაერთებისგან;

  თხევადი ფაზური დაჟანგვა, ციკლონურ ღუმელში, ფსევდოსითხიანი 

ფენის ღუმელში დაწვა   მაღალკო ნცენტრირებული ჩამდინარი 

წყლების უმნიშვნელო რაოდენობის გაუვნებლებისათვის, რომელიც 

დაბინძურებულია სხვადასხვა ორგანული ნივთიერებით.

ნაერთებში ზოგიერთი ტოქსიკური ნივთიერების გადასაყვანად, რომ

ლებიც წყლიდან უფრო ადვილად ამოიღება დალექვით ან აირისებრი 

პროდუქტის სახით, ბევრი საწარმო იყენებს აღდგენით მეთოდებს.
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ქრომის შემცველი ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად საწარმოთა 

უმრავლესობაში იყენებენ ნაერთების Cr+6 რეაგენტულ აღდგენას. ამასთან, 

Cr+6  აღდგენა ხდება Cr+3ში, მისი შემდგომი დალექვით ძნელადხსნადი 

ჰიდროქსიდების სახით pH გარკვეული მნიშვნელობისას. აღმდგენის სახით 

იყენებენ ნატრიუმის სულფიტს და ბისულფიტს, SO2ს, მარილს, Fe+2ს, 

ჰიდრაზინს.

ნიტრიტების შემცველი შედარებით კონცენტრირებული ჩამდინარი 

წყლების დასამუშავებლად იყენებენ ნიტრიტების რეაგენტულ აღდგენას 

მათი მოლეკულურ აზოტში გარდაქმნით. როგორც აღმდგენი, გამოიყენება 

Fe+2, შარდოვანა, სულფამინური მჟავა და სხვ. მეთოდის გამოყენება 

შემოიფარგლება პროცესის დასაწყისში მჟავა გარემოს შექმნით (pHდაწყ<3).

ჩამდინარი წყლების მძიმე ლითონების იონების, მათ შორის, Cr+6ისგან 

გასაწმენდად იყენებენ ელექტროქიმიურ აღდ გენას, რომელიც დაფუძნებუ

ლია ჩამდინარი წყლების ელექტროლიზზე ფოლადის ან ალუმინის ანოდების 

გამოყენებით, რომელიც ექვემდებარება ელექტროლიტურ დაშლას.  პროცესი 

ჩამდინარი წყლების რკინის და ალუ მინის მარილებით დამუშავების მსგავსია, 

მაგრამ მისი რეალიზაციისას არ ხდება წყლის გამდიდრება სულფატებით 

და ქლორიდებით. ელექტროქიმიური აღდგენისთვის საწარმოები იყენებენ 

სხვადასხვა სახის კათოდებს: ფოროვანს; მოცულობითყრილ გამდინარს 

(ბრტყელი ფირფიტები ინერტული დატვირთვით).

კოაგულაცია, ფლოკულაცია (ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად მომზა

დება). წყლიდან ნივთიერებების ამოღების ინტენსიფიკაციისთვის, რომელთა 

მოცილება არ ხერხდება არარეაგენტული მექანიკური მეთოდებით (დალე

ქვით, ფლოტაციით, ფილტრაციით), საწარმოთა უმრავლესობაში იყენებენ 

კო აგულაციას და ფლოკულაციას. კოლოიდურ და წვრილდისპერსიულ 

ნივთიერებებს მიეკუთვნებიან ნაწილაკები, რომელთა ზომა არანაკლებ 100 

მკმია (ორგანული ჰიდროფობული დაბინძურება (ნავთობპროდუქტები, 

ზეთები, ცხიმები), ჰიდროფილური ორგანული ნივთიერებები (ცელულოზა, 

საღებავები, ცილები, ლიგნინი) და მინერალური ნივთიერებები (თიხის 

ნაწილაკები, სხვადასხვა ლითონის ჟანგეული).

ჩამდინარი წყლებიდან გახსნილი ორგანული და მინერალური ნაერთების 

(ანიონური და კათიონური საღებავები, ანიონური და კათიონური 
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ზედაპირული აქტიური ნივთიერებები, ფოსფატები, სულფატები, მძიმე 

ლითონების კათიონები და კომპლექსური ანიონები და ა.შ.) გამოსაყვანად, 

რომლებიც შეიძლება შევიდნენ ქიმიურ ურთიერთობაში კოაგულანტებთან   

და ფლოკულანტებთან უხსნადი ნაერთების წარმოსაქმნელად, ბევრ საწარ

მოში მიმართავენ ქიმიურ დალექვას კოაგულანტების და ფლოკულანტების 

გამოყენებით. ქიმიურ დალექვას საწარმოები ჩვეულებრივ იყენებენ, როგორც 

გაწმენდის ცალკეულ მეთოდს, რადგან რეაგენტებად შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას შემუშავებული და ამჟამად რეკომენდირებული ახალი ნივთიერებები 

და არა მხოლოდ ცნობილი მარკის კოაგულანტები და ფლოკულანტები. 

ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად საწარმოები იყენებენ არაორგანულ 

(რკინის და ალუმინის მარილები) და ორგანულ (წყალში ხსნადი დამუხტული 

დაბალმოლეკულური პოლიმერები  პოლიელექტროლიტები) კოაგ

ულანტებს.

კოაგულანტების დამატებით ნაწილაკების აგრეგაცია ხდება კოლოი

დური და წვრილდისპერსიული ნაწილაკების მუხტის შემცირების ხარ

ჯზე კოაგულანტის საპირისპიროდ დამუხტული იონებით, რაც იწვევს 

ნაწილაკების კინეტიკური სტაბილურობის დაკარგვას. მინერალური კოა

გულანტების გამოყენებისას დაჩქარდება აგრეგაციის პროცესი კოლოიდური 

და წვრილდისპერსიული ნაწილაკების ადსორბციის ხარჯზე კოაგულან

ტების  ჰიდროლიზის პროდუქტებით.

ორგანული ფლოკულანტების დამატებით კოლოიდური და წვრილ

დისპერსიული ნაწილაკების აგრეგაცია მსხვილ ფანტელებად ხდება 

ფლოკულანტის მაკრომოლეკულის ადსორბციის შედეგად ერთდროულად 

რამდენიმე ნაწილაკზე, რომლებიც პოლიმერული ხიდებით უკავშირდებიან 

ერთმანეთს.

ნაგებობების დანიშნულებიდან და შერევის მეთოდიდან გამომდინარე, 

წყლის კოაგულაციური გაწმენდისთვის საწარმოები იყენებენ შემდეგ ნაგე

ბობებს: ჰიდრავლიკურ  და  მექანიკურ შემრევებს რეაგენტის გადასამუშა

ვებელ წყალთან შესარევად; ფანტელის შემქმნელ ჰიდრავლიკურ და მექა ნი

კურ კამერებს ნაწილაკების მსხვილი ზომის ფანტელებად აგრეგაციისთვის. 

ამასთან, რეაგენტულ მეურნეობაში შედის გამხსნელი ავზები პნევმატური 

(შეკუმშული ჰაერის) ან მექანიკური შერევისათვის კოაგულანტების, ფლო



48

კულანტების და დამხმარე რეაგენტების გასახნელად, ასევე,  გასავლის ავზები 

პნევმატური ან მექანიკური შერევისათვის კოაგულანტის ან ფლოკულანტის 

მომზადებული ხსნარების და დამხმარე რეაგენტების ტუმბოდოზატორებით 

დოზირებისთვის საწმენდ ნაგებობებზე, რეაგენტების ხსნარების შერევის და 

ჩამდინარი წყლების ნაკადის კვანძებზე, რეაქციის კამერასა და ფანტელების 

შექმნის კამერაში.

3.8. ჩამდინარი წყლების ბიოლოგიური გაწმენდა

ჟანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნის/ჟანგბადის ქიმიური მოთხოვნის 

თა ნაფარდობისას, რომელიც 0,35ზე მეტია, pH= 68, წყლის ტემპერატურა 

8°C  37°C და უხეში დისპერსიული მინარევების კონცენტრაცია შეადგენს 

150დან 2000 მგ/ლმდე, საწარმოთა უმრავლესობა იყენებს ბიოლოგიურ 

გაწმენდას.

ბიოლოგიურ გაწმენდას ბუნებრივ პირობებში (ჩამდინარი წყლების 

შედარებით მცირე რაოდენობის გასაწმენდად, ასევე, მათ შემდგომ 

გასაწმენდად) ბევრი საწარმო ახორციელებს ფილტრაციის ველზე, გასაფი

ლტრ სანგრებში, გასაფილტრ ჭებში, ასევე ბიოლოგიურ ტბორში წყლის 

მცენარეულით და მის გარეშე, და დაჟანგვის არხებში, სადაც მრავლდებიან 

მიკროორგანიზმები, რომლებიც მონაწილეობენ ბუნებრივი წყალსატევების   

(მდინარეები და ტბები) თვითგაწმენდაში.

ჩამდინარი წყლების ბიოლოგიურ გაწმენდას ხელოვნურ პირობებში 

ბევრი საწარმო ახორციელებს ბიოლოგიურ საწმენდ ნაგებობებზე, რომლებიც 

მოიცავს ბიოფილტრებს, სხვადასხვა მოდიფიკაციის აეროტენკებს ჰაერის 

მიწოდებით, ასევე, ანაერობულ რეაქტორებს.

ბიოქიმიურად გაწმენდილი ჩამდინარი წყლების დამატებით გასუ

ფთავებას ბევრი საწარმო ახორციელებს ბიოლოგიური ტბორების გამოყე

ნებით (გათვლილია მათში 2დან 17 დღით, ხოლო რიგ შემთხვევებში  უფრო 

მეტი ხნით წყლის არსებობის ხანგრძლივობაზე).

ბიოფილტრებში წყლის გაწმენდას ახორციელებენ მიმაგრებული მიკ
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რო ფლორით, რომელიც ვითარდება ჩატვირთვის ზედაპირზე. როტო რულ 

ბიოფილტრებში, ბიოტენკებში, ბიოსორბერებში მრავლდებიან მიკრო

ორგანიზმები და მათი შენარჩუნება ხერხდება პლასტმასის ინერტული 

საცმის, ქვიშის ან გააქტიურებული ნახშირის დახმარებით.

აზოტის და ფოსფორის  ბიოგენური ელემენტების ღრმად მოცილების 

საჭიროების შემთხვევაში, საწარმოთა უმრავლესობა იყენებს ნიტრიფიკაციის 

(ამონიური აზოტის დაჟანგვა ნიტრიტებსა და ნიტრატებამდე) და 

დენიტრიფიკაციის (ნიტრიტების და ნიტრატების აზოტის დაჟანგული 

ფორმების აღდგენა აირისებრ აზოტამდე) პროცესებს.

ფოსფორის უფრო სიღრმისეულ მოშორებას აღწევენ ბიორეაგენტული 

მეთოდის  გამოყენებით. კონცენტრირებული (ჟბმ) ჩამდი ნარი წყლების 

გაწმენდისას წინსაწარი გადამუშავებისთვის რამდენიმე საწარმოში იყენებენ 

ანაერობულ მეთოდს, მეთანრეზერვუარებს.

წყლის გამოსაყოფად ჭარბი ბიომასიდან, რომელიც წარმოიქმნა ბიოლო

გიური გაწმენდის პროცესში, საწარმოთა უმრავლესობა იყენებს მეორად 

სალექარს ან შლამის გამომყოფს, რომლებიც შედიან ბიოლოგიური ნაგებო

ბების შემადგენლობაში ბიოფილტრებით და აეროტენკებით.

ბიოლოგიური გაწმენდის შემდეგ ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად საწა

რმოთა უმრავლესობა იყენებს მარცვლოვან ფილტრებს, ზოგჯერ ფილ ტრებს 

სინთეტიკური დატვირთვით. ყველაზე ღრმა გაწმენდას თევზსამეურნეო 

წყალსატევებში ჩაშვების ნორმების შესაბამისად ბიოსორბერებზე გააქტი

ურებული ნახშირის ბიოლოგიური რეგენერაციით იღებენ.

მსხვილ საწარმოთა უმრავლესობა საწარმოო საკანალიზაციო სისტემის 

ჩამდინარი წყლების ბიოქიმიურ გაწმენდას ატარებს  ქარხნის და ქარხნის 

დასახლების საყოფაცხოვრებო ჩამდინარ წყლებთან ერთად, რომლებმაც 

გაიარეს წინასწარი მექანიკური გაწმენდა. ბიოქიმიურ გაწმენდას 

ახორციელებენ ერთ ან ორსაფეხურიანი სქემით. ორსაფეხურიანი სქემით 

დასაშვებია ჩამდინარი წყლების მიწოდება  სულფიდების უფრო მაღალი 

შემცველობით და უფრო მაღალი ჟანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნით.

ჩამდინარი წყლების ბიოლოგიური გაწმენდისას იყენებენ მემბრანების 

ღრუ ბოჭკოვან ულტრაფილტრაციულ ბლოკებს  ფილტრაციის გარე 
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ზედაპირით, რომელიც ეშვება წყლის აერირებულ მოცულობაში. ეს მიდგომა  

საშუალებას იძლევა წყალი მაღალი ხარისხით გაიწმინდოს მეორადი 

სალექარის გამოყენების გარეშე.

ჩამდინარი წყლების გაუვნებლება. მათში არსებული  პათოგენური 

მიკრობების გასანადგურებლად და წყალსატევის ამ მიკრობებით ინფი

ცირების საშიშროების აღმოსაფხვრელად გაწმენდილი ჩამდინარი წყლების 

ჩაშვებისას მრავალ საწარმოში იყენებენ ჩამდინარი წყლების დეზინფექციას 

შემდეგი მეთოდებით:

  ქიმიური (ძირითადად იყენებენ ქლორის, ოზონის სხვადასხვა 

ნაერთს);

  ფიზიკური (თერმული, ულტრაბგერითი დამუშავების, ულტრა

იისფერი გამოსხივების გამოყენებით);

  ჩამდინარი წყლების დეზინფექციას ხელოვნური და ბუნებრივი 

ბიოცენოზის პირობებში.

დეზინფექციის ფიზიკური მეთოდებიდან საწარმოთა უმრავლესობა 

იყენებს გადამუშავების ულტრაიისფერ მეთოდს, რომელიც მოითხოვს 

ორჯერ ნაკლებ კაპიტალდაბანდებას და ხუთჯერ ნაკლებ საექსპლოატაციო 

ხარჯებს ოზონირებასთან შედარებით.

ზოგიერთი საწარმო იყენებს ჩამდინარი წყლების ულტრაბგერით დამუ

შავებას, როგორც მათი დეზინფექციის, ასევე წყალზე დაფუძნებული 

ტექნოლოგიური სითხეების ბაქტერიოლოგიური დაზიანების თავიდან 

ასაცილებლად, რაც იძლევა ტექნოლოგიურ პროცესში სპეციალური 

ბაქტერიციდული პრეპარატების გამორიცხვას.

ჩამდინარი წყლების ნალექის გაუწყლოება. ჩამდინარი წყლების ნალე ქის 

გაუწყლოების მრავალი მეთოდიდან საწარმოები ნალექების თვისებებისა და 

ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით ირჩევენ შესაბამისს.

ნალექის მოცულობის შესამცირებლად, რომელიც წარმოიქმნება ჩამ დინარი 

წყლების გაწმენდისას (ჭარბი აქტიური შლამი, პირველადი დალექვის ნალექი, 

შლამი ფიზიკურქიმიური დამუშავების შემდეგ და ა.შ.), საწარმოები იყენებენ 

მექანიკურ გაუწყლოებას დეკან ტერული ცენტრიფუგების საშუალებით, 
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რომელიც იძლევა ნალექის ტენიანობის შემცირების საშუალებას 70%75%

მდე, ამასთან, იყენებენ ნალექის წინასწარ კონდიცირებას რეაგენტების 

გამოყენებით ფაზების გამოყოფის შესამსუბუქებლად.

აქტიურად იყენებენ ლენტისებრ ფილტრპრესს, რომელ შიც ფილ

ტრაციის პროცესი მიმდინარეობს პოლიელექტროლიტებით წინასწარი 

ფლოკულაციური დამუშავებისას, ფილტრქსოვილის ორ ლენტს შორის 

დაწნეხით.

ზოგიერთ საწარმოში იყენებენ კამერიან  ფილტრპრესს, რომელზეც,  

ლენტისებრი ფილტრპრესისგან განსხვავებით, მთელი ნალექი ექვემდება

რება გაუწყლოებას, ანუ, არ არსებობს ნალექის ჩაშვების შესაძლებლობა. 

ასევე, იყენებენ მემბრანულ ფილტრპრესს, რომელიც კამერიანი ფილტრ

პრესის გაუმჯობესებული ვარიანტია.

აქტიური შლამის გაუწყლოებისთვის, რომელიც დამუშავებულია ნალექის 

ფლოკულანტის ხსნარით, შეწონილი ნაწილაკების კონცენტრაციით 2000  

35000 მგ/ლ, მრავალ საწარმოში იყენებენ ხრახნულგასაწურ პრესს, ამასთან, 

ნალექის გაუწყლოება აღწევს ტენიანობის 81%ს ან ნაკლებს.

ნარჩენების შეკუმშვის, დაპრესვის და დაგროვების საწყაოში ან 

ტრანსპორტიორზე გადასაცემად, რომელსაც იღებენ საკანალიზაციო 

მოწყობილობებიდან, ზოგიერთი საწარმო იყენებს ხრახნულ გასაწურ პრესს.  

ზოგჯერ იყენებენ ნალექის გაუწყლოებას ტომრისებრი ვაკუუმფილტრების 

მეშვეობით.

რამდენიმე საწარმოში (ძირითადად  გამამდიდრებელ სამთო, ქვანახშირის 

და მეტალურგიული მრეწველობის ქარხნებში) ფართოდაა დანერგილი 

დისკის ვაკუუმფილტრები.

ზოგიერთ საწარმოში იყენებენ ნალექის ღრმა გაუწყლოების ტექნოლოგიას, 

რომელიც ჩამოყალიბდა დგუშიანი ტუმბოს საფუძველზე და რომელიც 

ეყრდნობა კამერული პრესფილტრის უპირატესობას და ცენტრიფუგების 

ავტომატიზაციის მაღალ დონეს.

ფილტრაციის და ცენტრიფუგირების პრინციპებზე დაფუძნებული ნა

ლე ქის მექანიკური გაუწყლოება მოითხოვს მათ წინასწარ კონდიცირებას 
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მინერალური რეაგენტების (კოაგულანტების/ფლოკულანტების) და (ან) 

სინთეტიკური პოლიმერების  შეყვანის გზით.

რიგი  საწარმოებისა  იყენებს ნალექის გაუწყლოებას შლამის ბაქანზე.

3.9. შეწონილი ნივთიერებებისგან გაწმენდა

თითქმის ყველა განხილული საწარმოს ჩამდინარი წყალი შეიცავს 

შეწონილ მინერალურ და ორგანულ მინარევებს.

შეწონილი ნივთიერებებისგან ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად საწა

რ მოთა უმრავლესობა იყენებს მექანიკურ მეთოდებს კოაგულაციით 

და ფლოკულაციით, ასევე მათ გარეშე, ესენია: გაწურვა, დალექვა, 

ჰიდროციკლონირება, ცენტრიფუგირება, ფლოტაცია, ფილტრაცია.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა უხეში მსხვილდისპერსიული ნაწილა

კების, ასევე, წყალში მოხვედრილი ნაგვის გამოსაყოფად საწარმოთა 

უმრავლესობა ღარში, რომელშიც მიედინება ჩამდინარი წყლები, აყენებს 

ცხაურებს, ხშირ შემთხვევაში, შეჩერებულ ნივთიერებათა ხელით ამოღებით.  

ზოგჯერ ცხაურებს აყენებენ ჭაში და სატუმბი სადგურების მიმღებ 

რეზერვუარებში.

წვრილდისპერსიულ შეწონილ დამაბინძურებელ ნივთიერებებს საწარ

მოები, ძირითადად, აშორებენ სალექარებში. საწარმოთა უმრავლესობაში 

იყენებენ ჰორიზონტალურ სალექარებს, რომლებიც კომპაქტურია და, 

აქედან გამომდინარე, თანაბარი ჰიდრავლიკური დატვირთვისას (სხვა 

სალექარებთან შედარებით) მცირე ფართობს იკავებენ. ამავე დროს, ბევრი 

საწარმო აწყდება ასეთი სალექარების ექსპლოატაციასთან დაკავშირებულ 

სირთულეებს მიღებული ნალექის მოშორების სიძნელის გამო, რადგან 

გამოყენებული საფხეკი მექანიზმები ხშირად გამოდიან მწყობრიდან 

და ნალექის გადმოტვირთვა ხდება ხელით სალექარის დაცლის შემდეგ. 

მცურავი დაბინძურების (ნავთობპროდუქტების, ზეთების, ცხიმების და ა.შ.) 

მოშორების ინტენსიფიკაციისთვის ზოგიერთი საწარმო იყენებს სხვადასხვა 

კონსტრუქციის „სკიმერებს“.
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რადგან სალექარებში შეწონილ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამო

ყო ფის ეფექტურობა დამოკიდებულია დალექვის ხანგრძლივობაზე, ბევ

რი საწარმო იყენებს  თხელფენიანი ფირფიტებით აღჭურვილ ბლოკებს 

(მოდულებს), რაც ამცირებს ჩამდინარი წყლების დალექვის დროს. ამასთან, 

დანალექის ფენა შეადგენს 70100 მმს, რაც ტრადიციული  სალექარის ფენაზე 

მნიშვნელოვნად ნაკლებია.

ბევრი საწარმო გაწმენდის ეფექტურობის გასაზრდელად ატარებს 

არსებული სალექარების დამატებით აღჭურვას თხელფენიანი ბლოკებით.

ბევრ საწარმოში ჩამდინარი წყლების შეწონილი ნივთიერებებისგან 

გაწმენდის ეფექტურობის ზრდისათვის იყენებენ რეაგენტებს  კოაგულან

ტებს და ფლოკულანტებს. ამ შემთხვევაში სალექარი ნაგებობები რთავენ 

რეაქციის და ფანტელის წარმოქმნის კამერებს.

რამდენიმე საწარმოში, მაგალითად, შავი მეტალურგიის ქარხნებში, 

ჩამდინარი წყლები შეწონილი დამაბინძურებელი ნივთიერებებისგან 

იწმინდება ღია ჰიდროციკლონებში, რომლებიც მუშაობენ ფლოკულანტების 

გამოყენებით.

წვრილდისპერსიულ შეწონილ ნივთიერებათა, მაგალითად, წვრილი ქვა

ნა ხშირის, მოსაშორებლად ბევრი საწარმო იყენებს რეაგენტულ დაწნევით 

ფლოტაციას. ამასთან, საწმენდ ნაგებობაში ფლოტაციის კამერა შეეთავსება 

ფანტელის წარმომქმნელ კამერას. 

შეწონილი წვრილდისპერსიული კოლოიდური დამაბინძურებელი ნივ

თი ერებებისგან ღრმად გასაწმენდად ბევრი საწარმო იყენებს ფილტრაციას, 

რაც, ხშირ შემთხვევაში, იძლევა გაწმენდილი წყლის გამოყენების საშუალებას 

ტექნოლოგიურ პროცესებში.

გასაფილტრ ნაგებობებს ბევრი საწარმო იყენებს, როგორც დამოუკიდებელ 

ნაგებობას მეორე და მესამე საფეხურის გაღიავების სალექარის ან 

ფლოტატორის სქემაში.

ჩამდინარი წყლების მექანიკური გაწმენდის ეფექტის ასამაღლებლად ბევრი 

საწარმო იყენებს რეაგენტებს, ანუ გაწმენდის ფიზიკურქიმიურ მეთოდებს. 

საწარმოთა უმრავლესობა იყენებს კოაგულანტებს, ფლოკულანტებს და 

კომპოზიტურ მასალებს, ამასთან, ახდენს pH კორექტირებას ტუტის და 

მჟავას გამოყენებით. ზოგიერთ საწარმოში ალუმინის პოლიოქსიქლორიდის, 
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როგორც რეაგენტის, გამოყენების გზით ჩამდინარი წყლების კოაგულაციური 

გაწმენდის ეფექტურობა მნიშვნელოვნად იზრდება.

რამდენიმე საწარმოში იყენებენ მხოლოდ ფლოკულანტებს; ზოგჯერ 

ერთად იყენებენ კოაგულანტებს და ფლოკულანტებს.

ჩამდინარი წყლების გაღიავებისას, რომლებიც შეიცავენ სხვადასხვა სახის 

მინერალურ მინარევებს (ნახშირის მტვერს, ალუმოსილიკატებს, ყვითელი 

რკინის ოქსიდის პიგმენტს, ლითონების ჰიდროქსიდებს), დამოუკიდებელ 

რეაგენტებად მრავალ საწარმოში იყენებენ ანიონურ და კათიონურ 

ფლოკულანტებს.

მინერალური კოაგულანტის ანიონურ ან კათიონურ ფლოკულანტებთან 

ერთად გამოყენებისას აღწევენ ჩამდინარი წყლების შეწონილი 

ნივთიერებებისგან გაწმენდის 9297%ს, ამავე დროს,იკლებს ჟანგბადის 

ქიმიური მოთხოვნის შემცირება 30% დან 89%მდე, საწყისი სიდიდიდან 

გამომდინარე.

საღებავი წარმოების ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად იყენებენ ალუმინის 

ქლორიდს ან სულფატს, რომლის დოზაა 50100 მგ/ლ, რაც იძლევა ჟანგბადის 

ქიმიური მოთხოვნის შემცირების საშუალებას 65%68%ით და შეწონილ 

ნივთიერებათა მოშორების საშუალებას 88  99%ით.

სარეცხი ხსნარების გასაწმენდად, რომლებიც გამოიყენება სარეცხ 

დანადგარებში,  იყენებენ ულტრაფილტაციას, რად გან ულტრაფილტრაცი

ული მემბრანები აკავებენ დაბინძურებას, რომე ლიც სარეცხ ხსნარშია, 

წმენდენ სარეცხ ხსნარს ელემენტებისა და ზედაპირულად აქტიური 

ნივთიერებებისგან დაახლოებით 70%ით, რაც გარკვეული კორექტირების 

შემდეგ იძლევა მისი ხელმეორედ გამოყენების საშუალებას. ზოგიერთ 

საწარმოში დანადგარები ჩართულია რეცხვის ტექნოლოგიურ ციკლში.

ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად, რომლებიც წარმოიქმნება ტყავის 

ქარხნებში და რომლებიც შეიცავენ არა მხოლოდ შეწონილ ნივთიერებებს, 

არამედ ზედაპირულად აქტიურ ნივთიერებებს და სულფიდებს (13

87 მგ/ლ ჩამდინარი წყლების ნაკადში), ამ დარგის ზოგიერთი საწარმო 

რეაგენტებად იყენებს მომჟავო რკინის სულფატს, ასევე ალუმინის სულფატს 

ფლოკულანტთან ერთად შემდგომი დალექვით. ამასთან, ჩამდინარი წყლის 

გაწმენდა აღწევს 70%85%, როდესაც შეწონილ ნივთიერებათა საწყისი 
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შემცველობა არის 1895 მგ/ლ. რკინის აჯასპის გამოყენებისას, რომლის დოზა  

0.81.5 გ/ლია, სულფიდების კონცენტრაცია მცირდება 106დან 1520 მგ/ლ

მდე.

ფოსფორული სასუქების წარმოებაში წარმოქმნილ ჩამდინარ წყლებს 

ახასიათებს მჟავა შემცველობა, ამიტომ ბევრი საწარმო ანეიტრალებს მათ 

კირით, ხოლო დალექვის დასაჩქარებლად ამატებენ ფლოკულანტებს. 

გაწმენდის ეფექტი აღწევს 99.8%ს.
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თავი 4 

მცირე, საშუალო და დიდი ქალაქების ჩამდინარი
წყლის სრული ბიოლოგიური გაწმენდა  „საუკეთესო

ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების“ ბაზაზე

ამ თავში წარმოდგენილია ჩამდინარი წყლების სრული ბიოლოგიური 

გაწმენდის შესაძლებლობა თანამედროვე სამეცნიეროტექნოლოგიური 

პროგრესის  დონეზე  შემუშავებული  „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნო

ლოგიების“ ბაზაზე. შესაბამისად, მცირე, საშუალო და დიდი ქალაქებისთვის  

წარმოდგენილია გაწმენდის შესაძლო ენერგოეფექტური ტექნოლოგიური 

სქემები შემადგენელი ნაგებობების რეკომენდებული კომპლექსებით, 

რომლებიც ნორმატიული  მოთხოვნის ფარგლებში  უზრუნველყოფს  ჩამ

დინარი წყლის გაუვნებლების სათანადო  ხარისხს. ამ თავში აგრეთვე განხი

ლულია ჩამდინარი წყლების ბუნებრივი ჭარბტენიანი ეკოსისტემებით 

წმენდის საზღვარგარეთული გამოცდილების გამოყენების შესაძლებლობა 

საქართველოს პირობებში, როგორც ჩამდინარი წყლების გაწმენდის არსე

ბული ტექნოლოგიების შესაძლო ალტერნატივა. აგრეთვე განხილულია 

ჩამდინარი წყლების დაბინძურების ხარისხის შეფასებისა და პროგნოზირების 

დესკ რიფციული ტიპის მოდელების აგება საქართველოს პირობებისათვის 

ჩამდინარი წყლების ჩაშვებაზე ზედაპირულ წყლებში ევროსაბჭოს  დირექ

ტივის შესაბამისად (91/271/EEC სტანდარტი).

ჩამდინარი წყლების დასაპროექტებელ  საწმენდ  ნაგებობებში  თანამედ

როვე სამეცნიეროტექნოლოგიურ დონეზე შემუშავებული  „საუკეთესო 

ხელსაყრელი ტექნოლოგიების“ გამოყენება  რთულად რეალიზებადი საინჟი

ნრო ამოცანაა, რომლის გადაწყვეტა უნდა განხორციელდეს ენერგოეფექ

ტურობის მოხოვნების გათვალისწინებით.

აღსანიშნავია, რომ  ჩამდინარი წყლების  საწმენდი ნაგებობების დაპრო

ექტება ბუნებრივი წყლების საწმენდი ნაგებობების დაპროექტებასთან შე

დარებით  რთულ ხასიათს იძენს. აღნიშნული სირთულე განპირობებულია  

ჩამდინარ წყლებში არსებული  სხვადასხვა შედგენილობისა  და  შემადგენელი 

ინგრედიენტების მრავალფეროვნებით, რომელთა გაუვნებლება მოქმედი 
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სტანდარტების მიხედვით (ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების ფა რგ

ლებში) აუცილებელია მათ წყალსატევებში ჩაშვებამდე. ამასთან, თუ გავი

თვალისწინებთ, რომ სამეურნეოსაყოფაცხოვრებო  სახის ჩამდინარი წყლები 

მეტნაკლებად  შესწავლილია,  ვიდრე სამრეწველო  ჩამდინარი წყლები (რა

დგან სარეწველო ჩამდინარი წყლები შედგენლობის მიხედვით  რთული 

კომპონენტების, ხოლო საწმენდი ნაგებობები   რთული კომპლექსებისაგან  

შედგება), ამიტომ ქმედით აქტუალობას იძენს თანამედროვე სამეცნიერო

ტექნოლოგიურ დონეზე შემუშავებული „საუკეთესო ხელსაყრელი ტექნო

ლო გიების“ გამოყენება საკვლევ პრობლემაში. 

მიზნის მისაღწევად ჩამდინარი წყლების საწმენდი ნაგებობების დამპრო

ექტებელმა შესაბამისი საპროექტო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

უნდა გაითვალისწინოს მოქმედების მექანიზმების მიხედვით რიგი 

ურთიერთგამომრიცხავი კრიტერიუმებისა, კერძოდ:

1.  გაწმენდის ხვედრითი კაპიტალური დანახარჯები, ლარი/მ3;

2. ერთეულ მწარმოებლურობაზე საწმენდი ნაგებობების მიერ დაკავე

ბული ხვედრითი ფართობი,  მ2/მ3;

3. ხვედრითი დადგენილი სიმძლავრე, კვტ.სთ/მ3;

4. ხვედრითი რესურს და ენერგომოხმარება, გ/მ3 (რეაგენტი) და კვტ.

სთ/მ3  (ენერგომოხმარება);

5. გაწმენდილი წყლის  თვითღირებულება, ლარი/მ3;

6.  ხვედრითი საექსპლოატაციო დანახარჯები, ლარი/მ3.

ენერგოეფექტურობის მისაღები დონე დაპროექტების სტადიაზე, რო

მე ლსაც მოითხოვს შემკვეთი, უნდა შეესაბამებოდეს  აღნიშნული კრი

ტერიუმების  გარკვეულ მნიშვნელობებს. სრულებითაც არ არის შეუძ

ლებელი, რომ საწმენდი ნაგებობები, რომლებიც მოიხმარენ მცირე ელექ

ტროენერგიას, ვერ უზრუნველყოფენ გაწმენდის სათანადო ხარისხს, ან 

კიდევ ის ნაგებობები, რომლებიც მოიხმარენ  ბევრ ელექტროენერგიას, 

შეძ ლებენ ძალიან კარგად გაწმინდონ წყალი. აქედან აღსანიშნავია ის 

გარემოება, რომ ჩამდინარი წყლების საწმენდი ნაგებობების დაპროექტება  

უმეტესწილად გარკვეული საინჟინრო ხასიათის შემოქმედებითი ხელო

ვნებაა, ამიტომ ენერგოეფექტურობის მიღწევის წინასწარმოცემული მკაც

რი რეგლამენტირებული წესები არ არსებობს. ამასთან დაკავშირებით ისიც 
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გასათვალისწინებელია, რომ საწმენდი ნაგებობების დაპროექტების პრო

ცესში, გარდა აღნიშნული ენერგოეფექტურობის მახასიათებელი კრიტე

რიუმებისა, დაპროექტების პროცესში კომპლექსში ჩართულ  უნდა იქნას 

რო გორც ჩამდინარი წყლების შედგენილობა, ასევე მათი უთანაბრო მო

დინების რეჟიმი. როგორც ცნობილია, სამეურნეოსაყოფაცხოვრებო ჩამ

დინარი წყლების მოდინების უთანაბრობის კოეფიციენტის სიდიდე შეიძ

ლება აღებულ იქნას K=1,4ის ტოლი. ასეთ პირობებში მიიჩნევენ, რომ 

დასაპროექტებელი საწმენდი ნაგებობები იფუნქციონირებენ ეფექტურად.

დღეისათვის ქვეყანაში მოქმედებს ჩამდინარი წყლების გაწმენდის 

ხარისხის უზრუნველყოფისა  და მათ წყალსატევებში ჩაშვებაზე მკაცრად 

რეგლამენტირებული ნორმები, განსაზღვრული ზღვრულად დასაშვები 

კონცენტრაციების ფარგლებში, რომლებიც შეესაბამება თევზსამეურნეო 

დანიშნულების წყალსატევებს. მაგრამ ისიც ნიშანდობლივია, რომ არსებული 

ეკონომიკური და ტექნოლოგიური მდგომარეობა ყოველთვის ამის განუ

ხრელი დაცვის საშუალებას ვერ იძლევა.

საყურადღებოა განვიხილოთ მცირე დასახლებული ადგილების (5

10 ათ. მ3/დღ. ღამ. ხარჯი), საშუალო ქალაქების (80მდე  ათ. მ3/დღ. ღამ. 

ხარჯი) და დიდი ქალაქების (80 და მეტი ათ. მ3/დღ. ღამ. ხარჯი) ჩამდინარი 

წყლების გაწმენდის შედეგები, რომლებიც მიღწეული იყო საზღვარგარეთის 

(რუსეთის) პრაქტიკაში რეალურად მოქმედ სადგურებში და ხასიათდებიან 

საექსპლუატაციო ფუნქციონირების საკმაოდ  მაღალი  ენერგოეფექტურობით  

(ცხრ.1).

შესაბამისად,  ზემოთ მოყვანილი  სამივე  ტიპის დასახლებებისთვის 

მე4, მე5 და მე6 ნახებზე წარმოდგენილია ჩამდინარი წყლების 

სრული ბიოლოგიური გაწმენდის პრინციპული ტექნოლოგიური 

სქემები  შემადგენელი ნაგებობების კომპლექსებით, რომლებიც ნორმების 

შესაბამისად უზრუნველყოფენ  გაწმენდის მაღალ  ხარისხს, ფუნქციონირებენ 

თანამედროვე    „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების“ შესაბამისად 

და ხასიათდებიან მაღალი ენერგოეფექტურობით.
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ცხრილი 1

ჩამდინარი 

წყლების

შედგენილობის

მაჩვენებლები,  

მგ/დმ3

დასახლების ტიპი

მცირე დასახლებები საშუალო 

ქალაქები

დიდი ქალაქები

საკანალიზაციო 

საწმენდი ნაგებობა

საკანალიზაციო 

საწმენდი 

ნაგებობა

საკანალიზაციო 

საწმენდი ნაგებობა

გა
წმ

ენ
დ

ამ
დ

ე

გა
წმ

ენ
დ

ის
 

შე
მდ

ეგ

გა
წმ

ენ
დ

ამ
დ

ე

გა
წმ

ენ
დ

ის
 

შე
მდ

ეგ

გა
წმ

ენ
დ

ამ
დ

ე 

გა
წმ

ენ
დ

ის
 

შე
მდ

ეგ

შეწონილი 

ნაწილაკები

250300 1220 200 1015 250 38

ჟქმ სრული 250300 1520 250 515 250 37

ამონიუმის აზოტი 40მდე 57 30 12 30 0,39

ნიტრიტული 

აზოტი

  0,1  0,5მდე 0,1

ნიტრატული 

აზოტი 

10მდე 15 5,0 1215 6მდე 9,1

ფოსფორი (P) 24 12 3,0 12 15მდე 0,21,0

ნავთობპროდუქ. 4 1 4,7 0,5 4 0,050,50

ზანზედ. აქტ. ნივ  1 4 0,8 4 0,2

მინერალიზაცია   1000 1000 1000 1000

ქლორიდები   300 300 300 300

სულფატები   100 100 100 100

ქრომისამვალენ.   0,5 0,30 0,5 0,3

ნიკელი   0,25 0,1 0,25 0,10

სპილენძი   0,1 0,05 0,1 0,05

თუთია   0,3 0,20 0,3 0,20

ტყვია   0,05 0,03 0,05 0,01
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ნახ.4.  მცირე დასახლების  საკანალიზაციო საწმენდი ნაგებობების 

 ტექნოლოგიური სქემა

ნახ.5.  საშუალო ქალაქების  საკანალიზაციო საწმენდინაგებობების 

 ტექნოლო გიური სქემა                                                                                                                                                                                                                        

გისოსი ქვიშა
დამჭერი

პირველადი
სალექარი

მეორადი
სალექარი

გაუვნებ
ლება

წყლის
ობიექტი

ჭარბი აქტიური შლამი

საცირკულაციო შლამი

გადასამუშავებელი ნალექი

ჰაერმბერი
სატუმბი
სადგური

ნალექის
გადამამუშავებელი

ნაგებობები

ნალექის უტილიზაციის
ნაგებობებზე

ნალექის
უტილიზაციის
ნაგებობებზე

ფილტრატი

ნაგავი ქვიშა

აეროტენკი

გისოსი
ქვიშა

დამჭერი
პირველადი

სალექარი
მეორადი
სალექარი

გაუვნებ
ლება

წყლის
ობიექტი

აქტიური ლამის

აქტიური შლამი

საცირკულაციო შლამი

დაბრუნებადი ლამი აქტიური შლამი

ჰაერი

გადასამუშავებელი ნალექი

ჰაერმბერი
სატუმბი
სადგური

ნალექის
გადამამუშავებელი

ნაგებობები

ნალექის უტილიზაციის
ნაგებობებზე

ნალექის უტილიზაციის
ნაგებობებზე

ფილტრატი

ნაგავი ქვიშა

დენიტრი
ფიკატორი

ნიტრი
ფიკატორი
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ნახ.6 . დიდიქალაქების საკანალიზაციო საწმენდი ნაგებობების ტექნოლოგიური 

სქემა

აღსანიშნავია, რომ მე4, მე5, მე6 ნახებზე  მოყვანილი  ენერგოეფექტური 

ტექნოლოგიური სქემები შეიძლება განხორციელდეს  სხვადასხვა  ნაგებობების 

ტიპური კომპლექსების შესაბამისად, კერძოდ:

1. მექანიკური გაწმენდა, პირველადი რადიალური სალექარები, აერო

ტენკები სრული ჟანგვით, მეორადი რადიალური სალექარები, გაუვნ

ებლების ბლოკი.

2. მექანიკური გაწმენდა, პირველადი ჰორიზონტალური სალექარები, 

აეროტენკები სრული ჟანგვით, მეორადი რადიალური სალექარები, 

გაუვნებლების ბლოკი.

3. მექანიკური გაწმენდა, პირველადი ჰორიზონტალური სალექარები, 

აეროტენკები სრული ჟანგვით, მეორადი რადიალური სალექარები, 

დაწმენდის ბლოკი, გაუვნებლების ბლოკი.

4. მექანიკური გაწმენდა, პირველადი რადიალური სალექარები, აერო

ტენ კები ნიტრიფიკაციადენიტრიფიკაციით, მეორადი რადიალური 

სალექარები, გაუვნებლების ბლოკი.

5. მექანიკური გაწმენდა, პირველადი რადიალური სალექარები, აერო

ტენკები ნიტრიფიკაციადენიტრიფიკაციით, მეორადი რადიალური 

სალექარები, გაუვნებლების ბლოკი.

გისოსი ქვიშა
დამჭერი

პირველადი
სალექარი

მეორადი
სალექარი

დაწმენ
დის

ბლოკი

გაუვნებ
ლება

წყლის
ობიექტი

ჭარბი აქტიური ლამიაქტიური ლამი

საცირკულაციო ლამი

დაბრუნებადი შლამი აქტიური შლამი

ჰაერი

გადასამუშავებელი ნალექი

ჰაერმბერი
სატუმბო
სადგური

ნალექის
გადამამუშავებელი

ნაგებობები

ნალექის უტილიზაციის
ნაგებობებზე

ნალექის უტილიზაციის
ნაგებობებზე

გაკამკამებული ფილტრატი

სარეაგენტო
მეურნეობა

ნაგავი ქვიშა

გამკამ
კამებლები

ფილტრი

დენიტრი
ფიკატორი

ნიტრი
ფიკატორი
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6. მექანიკური გაწმენდა, პირველადი  ჰორიზონტალური სალექარები, 

აეროტენკები სრული ჟანგვით, მეორადი რადიალური სალექარები, 

დაწმენდის ბლოკი, გაუვნებლების ბლოკი.

7. მექანიკური გაწმენდა, პირველადი რადიალური სალექარები, აერო

ტენკები სრული ჟანგვით, მემბრანული ბიორეაქტორი, გაუვნებლების 

ბლოკი.

8. მექანიკური გაწმენდა, პირველადი  ჰორიზონტალური  სალექარები, 

აეროტენკები სრული ჟანგვით, მემბრანული ბიორეაქტორი, გაუვ

ნებ ლების ბლოკი.

„საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ შესაბამისად რეკომენდებ

ულია მცირე, საშუალო და დიდი ქალაქების ჩამდინარი წყლების სრუ ლი 

ბიოლოგიური გაწმენდის პრინციპული ტექნოლოგიური სქემები შემად

გენელი ნაგებობების აღნიშნული კომპლექსებით, რომლებიც მისაღები 

ენერგო ეფექტურობით ხასიათდებიან (ნახ.4,5,6).

ავტორის ხედვით, გადაწყვეტილებათა მიღების 4ეტაპიანი სტრატეგიის 

შესაბამისად (გეგმა>კეთება>შემოწმება>ქმედება),  მცირე, საშუალო და დიდი 

ქალაქების ჩამდინარი წყლის საწმენდი სადგურებისათვის შემუშავებულია 

„საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ შესაბამისი მენეჯმენტის 

ბლოკსქემა მათი ენერგოეფექტურობის კვლევისა და პროგრამის განხორცი

ელების მიზნით (ნახ.7): 

საყურადღებოა აღინიშნოს, რომ საწმენდი  ნაგებობების კომპლექსში 

აეროტენკები ელექტროენერგიის ტევადი  47%ის მომხმარებლებია, აგრეთვე 

მათზე მოდის დანახარჯების 26%, ხოლო ტერიტორიულ განთავსებაზე  

54%, ამი ტომ აეროტენკების დაპროექტებას უნდა დაეთმოს განსაკუთრებული 

ყურადღება, როგორც ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების შესაძლო რეზ

ერვს. 

აღსანიშნავია აგრეთვე რიგი მახასიათებლებისა, რომლებსაც საწმენდი 

ნაგებობების დაპროექტების პროცესში ჯეროვანი ყურადღება უნდა გაეწიოს, 

კერძოდ: კომპლექსის შემადგენელი  ნაგებობების ტერიტორიული  განთავსება,  

ნაგებობების ენერგოდანახარჯები და ავტომატიზაციის აღჭურვის დონე 

(რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია ენერგოეფექტურობის მახასი

ათებლების დადგენასთან), ეკოლოგიური გარემოს უზრუნველყოფა, სამო

ნტაჟოაღდგენითი სამუშაოების წარმოების ორგანიზაცია და საიმედ ოობა 

და ა.შ.   
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ნაბიჯი 1. მომზადება

n	 ენერგოპოლიტიკის ჩამოყალიბება და საერთო მიზნები
n	 საერთო ხედვებზე დამყარებული შეთანხმებული მმართვე

ლობის უზრუნველყოფა
n  “ენერგოვექტორის”(energy fenceline) შერჩევა
n	 საუკესესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის (BAT) შერჩევა
n ეფექტური მმართველი გუნდის შერჩევა
n	 თითოეული თანამშრომლის მიერ ენერგოეფექტურობაზე 

პასუხისმგებლობის გააზრების მიღწევა

ნაბიჯი 2. საბაზო ენერგომოხმარების დონის განსაზღვრა

n	 საბაზო და სანიმუშო ობიექტების დაარსება
n	 ენერგოაუდიტის ჩატარება
n	 არაეფექტური და ენერგიატევადი კვანძების იდენტიფიცირება

ნაბიჯი 3. ენერგოეფექტური ხედვის შექმნა და 

 გაუმჯობესების პრიორიტეტები

n	 სამომავლო პროექტებისა და ქმედებების განსაზღვრა და 
შეფასება

ნაბიჯი 4. მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრა

n	 ენერგეტიკაში  მიზნებისა  და ამოცანების განსაზღვრა პრიო
რიტეტული უბნების გაუმჯობესებისათვის

n	 ეფექტურობის მაჩვენებლების განსაზღვრა
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ნაბიჯი 5. მმართველობის სისტემის შექმნა ენერგოეფექტურობის 

პროგრამის განხორციელებისათვის

n	 სამოქმედო გეგმის შექმნა 
n	 ზემდგომ ხელმძღვანელობასთან შეთანხმება და უფლება

მოვალე ობების განსაზღვრა
n		ოპერაციების მართვისა და კონტროლის რეგლამენტის დანერგვა
n	 დამტკიცების შემდეგ პრაქტიკაში დანერგვა
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ნაბიჯი 6.  ენერგოეფექტურობის ამაღლების მართვის პროგრამის 

შედეგების მონიტორინგი და შეფასება 

n	 	ობიექტზე არსებული და დაგეგმილი პარამეტრების 
თანხვედრის გადამოწმება

n	 	შედეგის გასაუმჯობესებლად  დამატებითი ღონისძიებების 
აუცილებლობის დაზუსტება

n	 	მოწყობილობების მომსახურების გეგმის შედგენა
n	 	მიღწეული პროგრესის შეფასება
n	 	შესაბამისი ზომების გატარება, თუ პროგრესი არ შეესაბამება 

დასახულ მიზნებს
n	 	წყლის ხარისხის მონიტორინგი
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ნაბიჯი 7. ენერგოეფექტურობის  ამაღლების პროგრამის  

   მხარდაჭერა

n	 მუდმივი ზრუნვა ენერგოეფექტურობის მომგებიანობაზე
n	 მიღებული გამოცდილების გათვალისწინება
n	 პერსონალისა და ხელმძღვანელობის პროცესებში 

ჩართულობის ზრდა
n	 წარმატების გაზიარება
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4.1. ჩამდინარი წყლების  ბუნებრივი ეკოსისტემებით გაწმენდის 

საზღვარგარეთული გამოცდილება

თანამედროვე მდგომარეობით, დაბინძურებისგან წყლის ობიექტების 

დაცვისა და პლანეტის წყლის რესურსების შენარჩუნების პრობლემა ნების

მიერი ქვეყნის ერთერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. ამასთან დაკავშირებით 

წყლის ბუნებრივი  ობიექტების დაცვის, მომზადებისა და ჩამდინარი წყლების 

გაწმენდის ქმედითი ტექნოლოგიების შემუშავებას განსაკუთრებული 

მნიშ ვნელობა ენიჭება, რადგან წყალი ადამიანის არსებობისათვის გან

კუ  თვნილი სისტემის ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია.

დღეისათვის ქალაქებისა და სამრეწველო საწარმოთა წყალმომარაგებისათვის 

საჭირო  წყლის  დაახლოებით  80 % აღებულია ზედაპირული წყალსა ტე

ვებიდან. ამასთან, წყალსატევების წყლის ხარისხი ხშირ შემთხვევაში ისეა 

დაბინძურებული, რომ მათგან მკვებავი   წყალსადენების საწმენდი ნაგებობები 

და მათში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესები ვეღარ უზრუნველყოფენ 

წყლის გაწმენდის საჭირო ხარისხს, არსებული ტრადიციული ინტენსი ური 

სისტემების გამოყენება კი დაკავშირებულია ენერგიის დიდ ხარჯვასა და 

მაღალკვალიფიციური მუშახელის არსებობასთან  (Shrader Frechette, K. 1994).

ზედაპირული წყლის რესურსების არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა 

ზოგადად გამოწვეულია მათში დასახლებული ადგილების სამეურნეო

საყოფაცხოვრებო ფეკალური წყლების არასაკმარი გაწმენდით ან კიდევ 

სრულიად გაუწმენდავი ჩამდინარი წყლების წყალსატევებში ჩაშვებით. 

წინამდებარე ნაშრომში, უცხოეთის გამოცდილების მიხედვით, განხილულია 

ჩამდინარი წყლების ბუნებრივი საწმენდი ჭარბტენიანი ეკოსისტემის 

გამოყენების შესაძლებლობის საკითხი.

საერთო მდგომარეობით ცნობილია, რომ დღეისათვის საყოფაცხოვრებო,  

სასოფლოსამეურნეო და საწარმოო ჩამდინარი წყლების მთელი მოცულობის 

დაახლოებით 30% წყალსატევებში ჩაშვებამდე არ იწმინდება და მათ 

შედგენილობაში  არსებული  ელემენტები (ძირითადად,  აზოტისა  და  ფოსფ

ორის ნაერთი)  ჩამდინარ წყლებთან ერთად წყალსატევში  აკუმულირდება. 

განსაკუთრებით ხშირად ასეთი სიტუაციაა მცირე დასახლებულ პუნქტებში, 

სადაც სათანადო ტრადიციული საწმენდი საშუალებების მშენებლობის 
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ღირებულება ადგილობრივი ბიუჯეტისათვის მიუწვდომელია. ამავე დროს, 

ჯარიმები და გადასახადები ასეთი წყლების ჩაშვების გამო მნიშვნელოვან 

თანხებს აღწევს (Cairns, J., Jr. 1996).

საყოველთაოდ ცნობილია ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად ეფექტური 

ბუნებრივი საწმენდი საშუალებებისა და ქიმიური რეაგენტების გამოყენების 

შესახებ. ამასთან, დასაბუთებულია მათი გამოყენების უპირატესობა და 

ეფექტურობა საწმენდი სადგურების მშენებლობასა და ექსპლუატაციაში 

(შედარებით დაბალი ღირებულებების გამო), აგრეთვე, უმეტეს შემთხვევაში, 

გაწმენდილი წყალი საწმენდ სადგურებში შედარებით მაღალი ხარისხისაა, 

ვიდრე ხელოვნურ ნაგებობებში (გუბურა, ტბორი და სხვ.). ამასთან, ჟანგვითი 

პროცესების ინტენსიურობა ზამთრის პერიოდში, კლიმატურ  პირობებთან 

დაკავშირებით, შედარებით მცირდება, რაც გამოწვეულია  გასაწმენდად  

შემომავალი  ჩამდინარი წყლების დაბალი ტემპერატურით.

ამრიგად, აქტუალური პრობლემაა ახალი ტიპის საწმენდი ნაგებობების 

შემუშავება, რომლებიც შეძლებენ შემომავალი ჩამდინარი წყლების დაბალი 

ტემპერატურის შემთხვევაში (ზამთარში) საიმედო ფუნქციონირებას, 

თანაც, სამშენებლობლო ღირებულება და საექსპლოატაციო ხარჯები 

ტრადიციულთან შედარებით 1020ჯერ დაბალი იქნება. თანამედროვე 

მიდგომებით, ასევე პროგრესული და პერსპექტიული მიმართულებაა 

წყალმცენარეების ბუნებრივი ეკოსისტემის გამოყენებით ჩამდინარი წყლების 

გაწმენდა. ეს მეთოდი საკმაოდ იაფია, არ არის რთული და გამოირჩევა 

გარკვეული ეფექტურობით  (Robert L. Knight, 2004).

ჭაობიან წყალსატევებში ფოსფორი  ფოსფატის სახით შედის  ორგანულ და 

არაორგანულ ნაერთში. ფოსფორი ასრულებს არა მხოლოდ სტრუქტურულ, 

არამედ ენერგეტიკულ ფუნქციასაც. ბუნებრივ  წყალში მისი მაღალი ან დაბა

ლი  შემცველობა იწვევს ბიოტებისთვის არასასურველ შედეგს. წყალსატევში 

ფოსფორის (P) შეტანა ხდება სხვადასხვა წყაროს ხარჯზე. ეს შეიძლება მოხდეს 

მდინარის წყლის ჩადინებისას, ეროზიის დროს ნიადაგიდან ბუნებრივი 

შეტანით, ატმოსფერული ნალექის შედეგად და სხვ. გარდა ამ ბუნებრივი 

წყაროებისა, არსებობს ფოსფორის წყალსატევში შეტანის სხვა წყაროც, 

როგორიცაა Pს გამოყვანა დამუშავებული სასოფლოსამეურნეო მიწებიდან, 

სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ფოსფორშემცველი ჩამდინარი წყლებიდან.
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ფოსფორი ჭარბტენიან ადგილებში, რომელსაც უშუალოდ წყალმცენარეები 

და მაკროფიტები იყენებენ, შეადგენს ძირითად დამაკავშირებელ რგოლს 

ორგანულ და არაორგანულ ფოსფორს შორის (Anderson. В. С, 2004).

არაორგანული ფოსფორის ჯგუფის შედგენილობაში შედიან ხაზოვ

ნად შეკუმშული და ციკლური პოლიფოსფატები. მაგალითად, ორგანუ

ლი ფოსფორი შედის ფოსფოლიპიდებში, ნუკლეინის მჟავასა და 

პოლიფოსფატებში.

ორგანული ფოსფორის ფორმები შეიძლება შემდეგნაირად დაჯგუფდეს:

 ადვილად დაშლადი Р;

 ნელა დაშლადი ორგანული P.

ფოსფორის ციკლი ნიადაგში მნიშვნელოვნად განსხვავდება აზოტის 

ციკლისგან. არ არსებობს ვალენტობის არავითარი ცვლილება არაორგანული 

P ბიოტური ასიმილაციის დროს, ან მიკროორგანიზმების მიერ ორგანული Pს 

დაშლის დროს. ნიადაგის ფოსფორი, პირველ რიგში, ხდება ვალენტობისას 

+5, რადგან უფრო დაბალი დაჟანგვა თერმოდინამიკურად მერყევია.

განსაკუთრებით რთული ურთიერთობები იქმნება ფოსფორის გაცვლისას 

წყლის მასებსა და გრუნტს შორის. ხდება ფოსფორის დაგროვება გრუნტში 

მცენარეთა და ცხოველთა ნაშთების ხარჯზე, ასევე, ფოსფორის ადსორბცია 

დალექილ სექტორზე და ქვედა ნალექებით შთანთქმის ხარჯზე. თუმცა 

ქვედა ნალექი ფოსფორის ძირითადი ავტოქტონური რეზერვია, წყალსაცავში 

Pს მიმოქცევის დროს მისი ორგანული ნაერთები ანაერობულ პირობებში 

გრუნტიდან თითქმის არ ერთვიან, თავისთავად ძალიან ნელა ხდება მათი 

მინერალიზაცია და არააქტიურ მდგომარეობაში იმყოფებიან. ფოსფორის 

ნაერთების ზუსტი ბუნება არასაკმარისად არის შესწავლილი.

ასევე ცოტა რამ არის ცნობილი ფოსფორის დამარხვის ვადების 

შესახებ ორგანიზმების ნაშთის სახით. არაორგანული ფოსფორისათვის 

დამახასიათებელია მისი ასოციაცია რკინასთან, ალუმინთან, კალციუმთან, 

ფთორიდებთან, ასევე,  ადსორბცია ანიონების სახით თიხასა და ორგანულ 

კომპლექსებზე. მჟავა ნალექში დომინირებენ P კომპლექსები რკინასა და 

ალუმინთან, ტუტესა და ნეიტრალურში  კალციუმის ფოსფატთან, რაც 

შეეხება ფოსფორის სხვა ფორმებს, მათი ტრანსფორმაცია დამოკიდებულია, 

პირველ რიგში, მიკროორგანიზმების სიცოცხლისუნარიანობაზე, ასევე pH, 
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ტემპერატურასა და ჟანგვააღდგენით პოტენციალზე. ქვედა ნალექიდან 

ფოსფორის გატანის სიჩქარეზე გავლენას ახდენს ჟანგბადის შემცველობა, pH, 

ტემპერატურა, ფოსფორის კონცენტრაცია წყალში (Jacques Brisson, 2006).

მაკროფიტები P მიმოქცევისას ასრულებენ მინიმუმ სამ ფუნქციას: 

ფოსფორს  წყლიდან  გამოყოფენ და აგროვებენ მას თავის  ორგანოებში, 

შეაქვთ წყალში ფიზიოლოგიური მდგომარეობის ცვლილებისას, და, ბოლოს, 

მიმაგრებული მცენარეები ასრულებენ „სატუმბ“ ფუნქციას გადატუმბავენ 

ფოსფორშემცველ წყალს გრუნტიდან მიწისზედა ორგანოებში. უმაღლეს 

წყალმცენარეთა სხვადასხვა ეკოლოგიურ ტიპს შორის მხოლოდ მიმაგრებულ 

მცენარეთა სახეობებს შეუძლია ფოსფორის გადატუმბვა გრუნტიდან 

წყალში, მისი ფესვებით ამოღება და ფოთლებით და ყლორტებით გამოყოფა 

სიცოცხლისუნარიანობის პროცესში (Lemons, J.,1995).

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ჭაობი უკვე დიდი ხანია და მეტად 

წარმატებით გამოიყენება ურბანული დასახლებული ადგილების  ჩამდინარი 

წყლების გასაწმენდად. ცივი კლიმატის ჭარბტენიანი ტერიტორიების 

პროექტები სირთულეებს აწყდებიან. ცივ პერიოდში, როგორც კი ჭარბტენიან 

ტერიტორიებზე ჩნდება ყინულის ფენა, იწყება წყლის ტემპერატურის 

მნიშვნელოვანი განსხვავება ჰაერის ტემპერატურისაგან. ჩამდინარი წყლების 

ტემპერატურა 1 ან 2 გრადუსამდე დაიწევსდა დაიწყება ყინულისფენისსისქის 

განხილვა პროექტში. ყინულის ფენის ფორმირება შეამცირებს წყლის 

სიღრმეს. ამიტომ, ცივკლიმატიან ჭარბტენიან ტერიტორიებზე დამატებით 

ქმნიან წყალზევით კიდეს, რათა შეძლონ მოსალოდნელი ყინულის ფენის 

გამოყენება. ამასთან, ენერგეტიკული ბალ ანსის გაანგარიშება  განისაზღვრება 

ყინულის ფენის ფორმირების ხარისხით. ყინულის სისქე წლიდან წლამდე 

შეიძლება მნიშვნელოვნად შეიცვალოს  თოვასა და ტემპერატურასთან 

დაკავშირებული ცვლილებების გამო  (Robert H Kadles, 2008).

დადგენილია, რომ ფლორიდის შტატში კვიპაროსის ჭაობებში გამავალი 

ჩამდინარი წყლებიდან გამოაქვთ აზოტის  98% და ფოსფორის  90%. ასევე, 

ინდოეთის ქალაქ კალკუტაში საერთოდ არ არსებობს ჩამდინარი წყლების 

საწმენდი სადგურები. სამაგიეროდ, იქიდან ყველა საყოფაცხოვრებო 

ჩასადინარი მიმართულია მოდიფიცირებულ წყალჭარბტენიანი მიწების 

კომპლექსისკენ, რომლებიც გამოიყენება თევზის მოსაშენებლად (რომლის 
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პროდუქცია ყოველწლიურად შეადგენს ჰექტარზე 2,4 ტონას), აგრეთვე 

ბრინჯის მინდვრების მოსარწყავად.

ჩამდინარი წყლების გაწმენდის ბუნებრივი სისტემის სასარგებლოდ 

შეიძლება აღინიშნოს:

1)  აღნიშნული მეთოდის გამოყენება შეიძლება  როგორც ცალკე სახლის, 

ასევე მთელი საწარმოს ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად;

2)  აღნიშნული სისტემის ასაშენებლად და შემდგომ  შესანარჩუნებლად 

უმნიშვნელო ხარჯებია საჭირო;

3)  ცალკე სახლის ან კოტეჯის ჩამდინარი წყლების გასაწმენდად  

იყენებენ მცირე ტერიტორიებს;

4) ამ სისტემის დახმარებით ხდება ჟანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვ

ნილების (ჟბმ5) დაშეწონილ ნივთიერებათა შემცირება 90 %ით, 

საერთო აზოტისა და ფოსფორისა  6090 %ით, Ecoli და სხვა 

ენტერობაქტერიებისა  99.99%ით;

5)  აღნიშნული სისტემა შეიქმნა, რათა მთელი წლის განმავლობაში 

იმუშაოს ღია ცის ქვეშ კანადის ცივი კლიმატის პირობებში (გათბობის 

გაყვანილობის გარეშე), გაწმენდის და  მწარმოებლურობის 

მოცულობის შეუმცირებლად;

6)  ამ მეთოდის გამოყენებით შეიძლება გაიწმინდოს ნებისმიერი 

ჩამდინარი წყლები მკვებავი ნივთიერებების, ორგანული და 

შეწონილი ნივთიერებების მაღალი შემცველობით (საყოფაცხოვრებო 

ჩამდინარი წყლები, ცელულოზურქაღალდის ფაბრიკის ჩამდინარი 

წყლები, ჩასადინარი ორანჟერეიდან და ა.შ.);

7)  საჭიროების შემთხვევაში ასეთი გაწმენდის შემდეგ გაწმენდილი 

წყლების გამოყენება შეიძლება სასმელსამეურნეო და საყოფაც

ხოვრებო წყალმომარაგებისა და სხვა მიზნებისათვის.

აღნიშნულ მეთოდს იყენებენ მშენებლობის პროცესში NiagaraUnderGlass, 

Kitchenmaykoosib Inninuwug, TorontoWaldorf School. დასრულებულია Kor

tright Centre, Metro Toronto Conservation Authority.

აღსანიშნავია, რომ აშშს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამსახური დაინტერესებულია აშენებული ჭაობების 

შესაძლებლობებით სასოფლოსამეურნეო ჩასადინარების (არხების) გასაწმენ

დად ცივ კლიმატურ პირობებში.



70

ამრიგად, მთავარი პრობლემა, რომელსაც ამერიკელი მკვლევრები 

წააწყდნენ, არის ზაფხულის პირობებში ტენიანობის ნაკლებობა, რამაც 

გამოიწვია ცალკეული მონაკვეთების, ტერიტორიების სიმშრალე, ხოლო 

ზამთრის პირობებში გამოსაშვები ხვრელების მოყინვა და სექციების 

ზედაპირის გაყინვა მცირეთოვლიანი ზამთრის დროს (Cairns, J., Jr. 1996). 

ქალაქში საწვიმარსადრენაჟე არხებში არის წყალი, რომელიც შეიცავს ბევრ 

დამაბინძურებელ ნივთიერებას. მათი დაგროვება ხდება თოვლის დნობის და 

წვიმების შედეგად. ასეთ წყალშია ნავთობი, პესტიციდები, მძიმე ლითონები, 

ბაქტერიები, ვირუსები და ა.შ.

ამასთან, ხელოვნური ნაგებობების (მაგალითად, დამბის) მშენებლობა 

წყლის ობიექტების მახლობლად საჭიროებს სპეციალურ ნებართვას. 

ნაგებობების დაპროექტება უნდა მოხდეს ისე, რომ შეამციროს wet

land განადგურება და  გააუმჯობესოს წყლის ხარისხი. ნებისმიერ საქმ

იანობაზე, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს წყლის დაბინძურება, ნებართვას 

გასცემს გარემოს დაცვის ორგანიზაცია. შემოთავაზებული საქ მიანობა არ 

უნდა არღვევდეს წყლის ხარისხის სტანდარტებს. დამ პროექტებლებმა ან 

მენეჯერებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ გარკვეული დროის შემდეგ უნდა 

მოხდეს  wetland სათანადო ფუნქციონირება (Gulding Principles, 2000).

წელიწადის სხვადასხვა დროს ჭარბობს ამა თუ იმ აბიოგენური ფაქტორის 

გავლენა. მრავალი სახის ვეგეტაციის შესაძლებლობას განსაზღვრავს 

ტემპერატურის ფაქტორი. ყველა ცოცხალი ორგანიზმი მუდმივად განიცდის 

ტემპერატურის ზემოქმედებას. ხშირად ტემპერატურა არის ციკლის შეცვლის 

სიგნალი ცხოველთა ცხოვრებაში. ტემპერატურის ფაქტორი დიდწილ 

გავლენას ახდენს ორგანიზმების განაწილებაზე წყალში და მათი გაცვლითი 

რეაქციების ინტენსივობაზე.

ტემპერატურის დაწევას მიკროორგანიზმები ბევრად უკეთესად უძ ლებენ, 

ვიდრე დათბობას. ვეგეტაციური  უჯრედების ბევრ სახეობას შეუძლია 

გაუძლოს ერთჯერად გაყინვას. უჯრედების დაღუპვის მი ზეზს მრავალი 

მკვლევარი ხედავს უჯრედებში დაგროვილი ყინულის კრის ტალების 

გამანგურებელ მოქმედებაში. სწრაფი გაყინვის შემთხვევაში (1100С),  

როდესაც უჯრედებში კრისტალების ნაცვლად იქმნება მინისებრი ყინულის 

მასა, მკვდარი უჯრედების პროცენტი მნიშვნელოვნად იკლებს (Joan Garcia, 

2005).
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წყლის ტემპერატურის რხევის ამპლიტუდა გაცილებით ნაკლებია, 

ვიდრე ჰაერისა. წყალსატევის გაყინვის დროს გამოყოფილი სითბოს დიდი 

რაოდენობა ხელს უშლის წყლის ქვედა ფენების გაცივებას. ორგანიზმის 

ტემპერატურისადმი დამოკიდებულებაზე გავლენას ახდენს ტემპერატურის 

ხასიათი  თანდათანობითი ან მოულოდნელი.

ზამთარში დაკლებულ ტბორებში ჩაძირული მცენარეები, როგორც წესი, 

კვდებიან, მაგრამ გამოსაზამთრებლად ტოვებენ კვირტებს (ტურიონებს). 

მათგან გაზაფხულზე ჩვეულებრივ ვითარდება ყლორტები, მაგრამ, ნახევრად 

წყალმცენარეებთან შედარებით, ოდნავ დაგვიანებით. ალბათ, ეს იმასთანაც 

არის დაკავშირებული, რომ წყალმცირე ადგილები გაზაფხულის პირველ 

დღეებში უფრო სწრაფად თბება. ტემპერატურის დაკლება 15оСზექვემოთ 

ხელს უწყობს ნალექიდან ფოსფორის გამოყვანის სიჩქარის შემცირებას, რაც 

შეიძლება აიხსნას დესტრუქციის შესუსტებით. აზოტის გამოყვანაზე ასევე 

გავლენას ახდენს ტემპერატურული ფაქტორი (Herman, R,1996).

ჩამდინარი წყლების გაწმენდის შესაძლებლობა უმაღლესი წყალმცენ

არეებით დაფუძნებულია თვითგაწმენდის ბუნებრივ პროცესებზე, რაც 

ინტენსიფიცირებულია მცენარეთა მოქმედებით. სამუშაოებს საფუძვლად 

დაედო კვლევის ლაბორატორიული მეთოდი. კვლევის შედეგებმა ცხადყო, 

რომ საუკეთესო სამწმენდი თვისებები აქვს ტბის ლელქაშს, ხოლო ყველაზე 

ეფექტურია სამეტაპიანი გაწმენდა შემდეგი სქემით: ლელქაში  ლერწამი. 

ასეთი კვლევების შედეგები ფართოდაა ცნობილი. ეს არის ჩამდინარი 

წყლების გაწმენდის მაგალითი  უმაღლესი წყალმცენარეების გამოყენებით. 

ცხადია, თითოეულ ამ მცენარეს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი 

მხარეები. მაგალითად, ლელქაში ხელს უშლის წყლის ბუნებრივ მიმოქცევას 

წყალსატევში, რაც იწვევს მის დაჭაობებას. ყველასათვის ცნობილი 

ლემნა წმენდს წყალსატევს ორგანიკისგან, მაგრამ, ამასთან, არღვევს მისი 

ჟანგბადის ბალანსს. მეცნიერები ცდილობენ მოძებნონ მცენარე მინიმალური 

„ნაკლოვანი“ მხარეებით, რომელიც მაქსიმალურად ეფექტურად გაწმენდს 

ჩამდინარ წყლებს. ახლა მკვლევართა მხედველობის არეში აღმოჩნდა ახალი 

ობიექტი  წყლის სუმბული (Eichhornia crassipes). ტროპიკული მცენარის 

ამ სახეობას აქვს რიგი უპირატესობები ადრე გამოყენებულ მცენარეებთან 

შედარებით. პირველ რიგში, ეიჰორნია წმენდს წყალს უფრო ღრმად, ვიდრე 
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სხვა მცენარეები; მეორეც, არათუ არ არღვევს ჟანგბადის ბალანსს, არამედ 

აუმჯობესებს კიდეც წყალსატევის ისეთ მაჩვენებლებს, როგორებიცაა: 

ჟანგბადის ბიოლოგიური მოხმარება და ჟანგბადის ქიმიური მოხმარება; 

მესამე, წყლის სუმბულის მწვანე მასის გამოყენება შეიძლება მრეწველობასა 

და სოფლის მეურნეობაში (Shrader Frechette, K. 1994).

აშენებული ჭარბტენიანი მიწები ფართოდ გამოიყენება ჩამდინარი 

წყლების დასამუშავებლად ცივ კლიმატურ პირობებში. ჩნდება მცენარეთა 

შერჩევის საჭიროება ცივი რეგიონებისათვის. სანაპირო ზონებში წყალსატევის 

მთელი მოსახლეობის შემადგენლობაში წყლის მცენარეები მნიშვნელოვან 

მონაწილეობას იღებენ წყლის ხარისხის გაუმჯობესებასა და აღდგენაში.

მეცნიერები მცენარეებს აფასებენ სეზონის მიხედვით და ირჩევენ ცივი 

რეგიონებისათვის უფრო მდგრად მცენარეებს. ცივი კლიმატისადმი ყველაზე 

ადაპტირებულია მცენარეთა  სახეობები  ლელქაში და ისლი. ეს მცენარეები 

ასუფთავებენ ჩამდინარ წყლებს გახსნილი ორგანული ნივთიერებებისაგან  

400Cის დროსაც კი. შესწავლილ იქნა ლელქაშისა და ისლის ქიმიური 

მოთხოვნილება ჟანგბადის მიმართ, გახსნილი ორგანული ნახშირბადი და 

ჟანგვააღდგენითი პოტენციალი. 

მცენარეები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან გახსნილი ნივთიერების 

გამოყვანით და ფესვთა ზონაში დაჟანგვის მიხედვით. მცენარეთა სამივე 

სახეობას გამოჰყავს გახსნილი ორგანული ნივთიერებები ცივ პირობებში. 

მშვიდ მდგომარეობაში, t=40°C დროს, ორგანული ნივთიერებების გამოყვანა 

ჩამდინარი წყლებიდან უფრო ინტენსიურად ხდება, ვიდრე სასოფლო

სამეურნეო სეზონის დაწყებისას, როცა t=24°C. საზოგადოებათა სტრუქტურა 

არ ავლენს მნიშვნელოვან ცვლილებებს  სეზონიდან სეზონამდე. მცენარეთა 

ცალკეულ სახეობათა პოპულაცია მნიშვნელოვნად ძლიერდება საარსებო 

გარემოს მიხედვით. ნალექის ხასიათი ანაერობულიდან აერობულ 

ზედაპირულ ფენასთან იცვლება, გადადის ანაერობულში, წყლის ქვედა 

ფენებში ჟანგბადი იწურება; ხშირი ლელქაში ხელს უშლის წყლის 

ცირკულაციას, ზაფხულში ზევიდან იქმნება წყლის გამთბარი ფენა, 

შეინიშნება ჟანგბადის კონცენტრაციის შიგასადღეღამისო რხევა სიღრმის 

მიხედვით. ტემპერატურის ცვლილება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

მცენარის მიერ ორგანული ნივთიერების გამოყვანაზე. ტემპერატურის 
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ცვლილებასთან ერთად იწყება მიკროორგანიზმების ადაპტირება, იცვლება 

მცენარეთა ნაირსახეობა (Kadlec, 1997). მცენარეთა ფესვები სეზონის განმავ

ლობაში ახორციელებენ ჟანგბადის ტრანსპორტირებას. 

ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ ჟანგბადის ტრანსპორტირება 

ჩამდინარი წყლების გაწმენდის მნიშვნელოვანი კომპონენტია (მაგალითად, 

Cambell და Ogden, 1999). სხვა მკვლევრები უარყოფენ ამ ფაქტს და მიიჩნევენ, 

რომ გაწმენდა არ შეიძლება იყოს ეფექტური სეზონური ცვლილების და 

ტემპერატურის ვარდნის გამო.

ჭარბტენიანი მიწების მცენარეები, როგორც ცნობილია, ახორციელებენ 

ჟანგბადის ტრანსპორტირებას, რათა შეინარჩუნონ ანაერობული სუნთქვა 

და გამოიწვიონ ფიტოტოქსიკური ნაერთების დაჟანგვა (Fe2 +, Mn2 +, 

S2) რიზოსფეროში. ზოგიერთი მცენარე ჟანგბადის ტრანსპორტირებას 

ახორციელებს ფესვების ზონაში და ხელს უწყობს მიკრობულ აქტივობას 

(Reddy et al, 1989; Bodelier 1996; Armstrong, 1990) და ეს ზოგჯერ შეადგენს 

ჟანგბადის  90%ს, რომელიც შედის სუბსტრატში (Reddy et al, 1989).

განხილულია დასახლებულ ადგილებში საყოფაცხოვრებოსამეურნეო 

ფე  კალური ჩამდინარი წყლების  ბუნებრივი ჭარბტენიანი ეკოსისტემებით 

ტე ქნო ლოგიური გაწმენდის დადებითი საზღვარგარეთული გამოცდილება. 

აღნიშნულია  ასეთი  სისტემების გამოყენების  ეფექტურობა,  იქ,  სადაც სა თა

ნა დო ტრადიციული საწმენდი საშუალებების მშენებლობის და ექსპლოატა

ციის ღირებულება ადგილობრივი ბიუჯეტისათვის მიუწვდომელია.

4.2. ჩამდინარი წყლების ბუნებრივი 

ჭარბტენიანი  ეკოსისტემებით გაწმენდა

თანამედროვე მდგომარეობით, მნიშვნელოვნად მომატებულია ქალა

ქების და დასახლებული ადგილების ურბანული ტერიტორიების  მიმ

დებარე გარემოს დაბინძურების საფრთხე, რადგან ამ ტერიტორიებიდან  

ფორმირებული ჩამდინარი წყლებით მათი არასათანადო გაწმენდის ან 

გაუწმენდავად ჩაშვების შემთხვევაში  ინტენსიურად  შეიძლება  დაბინძურ

დეს წყალსატევები (მდინარეები, ტბები და ა.შ.).  ამასთან დაკავშირებით 
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ადამიანის სამეურნეოსაყოფაცხოვრებო მოღვაწეობის შედეგად ზედაპი

რული წყლების გამოყენებით  შეიძლება გავრცელდეს  სხვადასხვა სა ხის 

პათოგენები  ნიადაგსა და ატმოსფეროში (აეროზოლების სახით). აღიშ

ნულიდან გამომდინარე, ჩამდინარი წყლები წყალსატევში ჩაშვებამდე 

შესაბამისად უნდა დამუშავდეს (გაიწმინდოს) ზღვრულად დასაშვები კონ

ცენ ტრაციის ფარგლებში და შემდეგღა ჩაიშვას.

ნაშრომში საინფორმაციოგაცნობის თვალსაზრისით წარმოდგენილია 

ჩამდინარი წყლების ბუნებრივი საწმენდი ეკოსისტემის  შესაძლო მეთოდები.

ცნობილია ჩამდინარი წყლების ზოგადი შედგენილობა დამაბინძურე

ბლების კონცენტრაციის ხარისხობრივი შეფასებების (სუსტი, საშუალო, 

ძლიერი) მიხედვით  (ცხრ.2).

თანამედროვე  ეტაპზე ჩამდინარი წყლების გაწმენდის და მართვის მრავა

ლი მეთოდია შემუშავებული, ზოგიერთი კი შემუშავების პროცესშია. ძველთან 

შედარებით ეს მეთოდები ეკოლოგიური,  ეკონომიური და საზოგადოებრივი 

კუთხით გაუმჯობესებულია. გასუფთავების ახალი მეთოდები ბუნებრივ 

პროცესებს ეფუძნება და მდგრადობით გამოირჩევა,  რასაც ვერ ვიტყვით იმ 

მეთოდებზე, რომლებიც დიდ ენერგიას საჭიროებენ ან ქიმიურ კომპონენტებს 

იყენებენ (ცხრ.3).

ჩამდინარი წყლის საწმენდი წარმოადგენს ტრადიციული სისტემების 

ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური პროცესების ერთობლიობას, 

რომლებიც ხელოვნურ გარემოში მიმდინარეობს. მისი მიზანი ჩამდინარი 

წყლიდან მყარი ნაერთების, ორგანული მასალის და თუნდაც საკვები 

ნარჩენების მოცილებაა. გაწმენდის ბუნებრივი სისტემები ჩამდინარი 

წყლების დაშლის ბუნებრივი პროცესების იმიტაციას ახდენენ და ხელს 

უწყობენ მავნე ნივთიერებების მოცილებას. როდესაც ბუნებრივი სისტემები 

ინტეგრირებულია ლანდშაფტთან ან შენობის დიზაინთან, ჩვეულებრივ 

გამწმენდ სისტემებთან შედარებით, ზოგადად, საწმენდი ბუნებრივი 

სისტემები, ჩვეულებრივთან შედარებით, წარმოადგენენ ალტერნატივას, 

რომელიც გარემოსთან ადაპტირებული, არააგრესიული, ნაკლები 

დანახარჯის მქონეა. ისინი მცირე დასახლებებსა და ქალაქგარეთ რაიონებში 

(სადაც მიწის ფასი ხელმისაწვდომი და დაბალია), იდეალურად წმენდენ 

ჩამდინარ წყლებს.
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დამაბინძურებლები ერთეული  კონცენტრაცია

სუსტი საშ. ძლიერი

მყარი, მთლიანად ( მმ ) მგ/ლ 350 720 1200

გახსნილი, მთლიანად (გმ ) მგ/ლ 250 500 850

ფიქსირებული მგ/ლ 145 300 525

აქროლადი მგ/ლ 105 200 325

შეწონილი მყარი 

ნივთიერებები ( შმნ )

მგ/ლ 100 220 350

ფიქსირებული მგ/ლ 20 55 75

აქროლადი მგ/ლ 80 165 275

გამოლექვადი მყარი 

ნივთიერება

მგ/ლ 5 10 20

BOD5 20° C ზე მგ/ლ 110 220 400

საერთო ორგანული 

ნახშირბადი

მგ/ლ 80 160 290

ჟანგბადი მგ/ლ 250 500 1000

აზოტი ( საერთო N ) მგ/ლ 20 40 85

ორგანული მგ/ლ 8 15 35

თავისუფალი ამიაკი მგ/ლ 12 25 50

ნიტრიტები მგ/ლ 0 0 0

ნიტრატები მგ/ლ 0 0 0

ფოსფორი ( საერთო P ) მგ/ლ 4 8 15

ორგანული მგ/ლ 1 3 5

არაორგანული მგ/ლ 3 5 10

ქლორიდები მგ/ლ 30 50 100

სულფატები მგ/ლ 20 30 50

კარბონატული ტუტიანობა 

(CaC03)

მგ/ლ 50 100 200

ცხიმი მგ/ლ 50 100 150

კოლიბაქტერიები CFU მლ1 100107 107108 108109

აქროლადი ორგანული 

ნაერთები

მგ/ლ <100 100400 >400

ჩამდინარი (საკანალიზაციო) წყლის ზოგადი შედგენილობა
ცხრილი 2
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ქალაქის და დასახლებული ადგილის ჩამდინარი წყლების გაწმენდა 

ცხრილი 3

ქალაქის დასახლებული ადგილის

ხელოვნური ჭაობი ინდივიდუალური სახლები

მემბრანული ბიორეაქტორი განვითარებული საწმენდი სისტემა

მცირე დიამეტრის შემკრები სისტემები ბიოტუალეტები

კანალიზაციის და მიწისქვეშა წყლების 

სისტემები

საერთო და კლასტერული 

სისტემები

შლამის და სეპტიკური ნარჩენების 

გაწმენდის მეთოდები



ბუნებრივი საწმენდი სისტემები ოთხ ტიპად იყოფა [47]:

ნახ.8. მიწის დაფენის მეთოდები

1. მიწისზედა საწმენდი მეთოდები. გაწმენდის მეთოდები ეფუძნება 

ნიადაგის მატრიცის ზედაპირსა და მის შიგნით მიმდინარე ფიზიკურ,  ქიმიურ 

და ბიოლოგიურ რეაქციებს. წინასწარი გასუფთავების შემდეგ ჩამდინარი 

წყლები გროვდება ნიადაგში (აქ შეიძლება მცენარეული საფარი იყოს ან 

არ იყოს). ტექნოლოგიები მოიცავს ნელი ტემპის, სწრაფი ინფილტრაციისა 
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და სახმელეთო ნაკადის სისტემებს, ასევე, ამ ტიპის კომბინაციებს. მცირე 

სიჩქარის და სახმელეთო ნაკადის მეთოდების დროს მცენარეული საფარი 

გაწმენდის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, მაშინ როცა სწრაფი გაფილტვრისას 

მცენარეული საფარი აუცილებელი არ არის;

2. ჩამდინარი წყლების მდგრადი აუზები. ასეთი სისტემები ღია ტიპის 

აუზებს წარმოადგენენ. მათი საწმენდი ფუნქცია დამოკიდებულია მზის 

სინათლეზე, მიკრობთა ცხოველქმედებაზე, ცხოველების და მცენარეების 

უდაბლეს ფორმებზე. ორგანული ნივთიერებები ბუნებრივად ანუ 

ბიოლოგიურად იშლება. ბაქტერიების და წყალმცენარეების მოქმედებით 

ჩამდინარი წყლები სტაბილიზდება და მათი პათოგენურობა მცირდება.  

ზოგადად, ნარჩენების ორგანული ნაწილი უფრო სტაბილურ ფორმად 

გარდაიქმნება ხოლმე. მდგრადი აუზი შეიძლება რამდენიმე სახისა 

იყოს: საკანალიზაციო, ჟანგვააღდგენითი, მომწიფებადი, ანაერობული, 

აერობული, აერირებადი. აუზის სახეობიდან გამომდინარე, ის შეიძლება 

ფართო მიზნებისთვის გამოიყენებოდეს. მათი გამოყენება ჩამდინარი 

წყლების გაწმენდის სხვა მეთოდებთან ერთადაც შესაძლებელია;

ნახ.9.  მდგრადი აუზის ტიპები
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3. წყალმცენარეული სისტემები. ისინი თითქმის მდგრადი აუზების 

მსგავსია. განსხვავება ისაა, რომ ჩამდინარი წყლებს თავიანთი შემცველობა 

(მცენარეები და ცხოველები) ასუფთავებს. ასეთი სისტემა შეიძლება გაიყოს 

ორ ნაწილად, წყალსზევით მოტივტივე და წყალქვეშა მცენარეები. მათი 

ფესვების ფართო სისტემა წარმოქმნის სუბსტრატს მიკროორგანიზმების 

ზრდისთვის, ეს კი დამაბინძურებელი ნივთიერებების მოცილებას უწყობს 

ხელს, რითაც წყლის სიწმინდის საუკეთესო ხარისხი მიიღწევა;

4. ხელოვნური ჭაობი. ხელოვნური ჭაობი ადამიანის მიერ შექმნილი 

სისტემაა, რომლის ფუნქციაც ბუნებრივი ჭაობის მსგავსად დამაბინძურებელი 

აგენტების ჩამოშორებაა. ამ მიზნის მისაღწევად იმიტირებულ ჭაობში მთელი 

რიგი ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური პროცესები მიმდინარეობს.  ეს 

პროცესები ეფუძნება წყლის, ნიადაგის, ატმოსფეროს და მიკროორგანიზმების 

ურთიერთქმედებას. ჭაობის მცენარეები მძიმე მეტალების და სხვა ტოქსიკური 

ნაერთების გაუვნებლებასა და საკვები ნივთიერებების შენარჩუნებაში 

სასიცოცხლო ფუნქციას ასრულებენ. ჩვეულებრივი ლერწამი (Phragmites 

australis) და ლაქაში (Typha latifolia, T. angustifolia) ჭაობის მცენარეთა 

სახეობის ეფექტური მაგალითებია, რომლებსაც შეუძლიათ კარგად შთანთქან 

დამაბინძურებლები და ამიტომ წარმატებით გამოიყენებიან ხელოვნურ 

ჭაობში.

არსებობს ხელოვნური ჭაობის ყველაზე გავრცელებული სამი ტიპი: 

თავისუფალი წყლის ზედაპირის სისტემები, ჰორიზონტალური მიწისქვეშა 

ნაკადის სისტემები და ვერტიკალური ნაკადის სისტემები:

1. თავისუფალი წყლის ზედაპირის ხელოვნური ჭაობი. ასეთი ჭაობი 

შედგება ერთი ან მეტი მცენარეული ზედაპირის მქონე ჰერმეტული აუზის 

ან არხისგან (40 დან 60 სმ სიღრმის). ისინი ამოვსებულია ნიადაგით,  სადაც 

ჩარგულია  მცენარეები (მაგ., ლერწამი, ისლი, ჭილი ,  ლაქაში) და აღჭურვი

ლია შესაბამისი შემშვები და გამშვები სტრუქტურებით.  ჩამდინარ წყლებზე 

ჭაობი აღწევს 10დან 30 სმმდე და 45 სმ სიღრმეშიც კი.  მასზე მოქმედებს 

ატმოსფერული ჰაერი, ქარი და მზის პირდაპირი სხივები. ჭაობის ქვედა 

ნაწილში ანაერობული ზონები ჭარბობს. ზედაპირთან არის აერობული ზონა, 

რომლის ჟანგბადით გამდიდრება ხდება ატმოსფეროდან, რასაც ხელს უწყობს 

მცენარეების ქარით გამოწვეული მოძრაობა. ჩამდინარი წყლები ჭაობის 
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გავლით მიედინება და დამაბინძურებლების მოცილებას ერთდროულად 

უწყობს ხელს ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური პროცესები. წყლის 

ქვეშ არსებული ნიადაგის ფენა ასევე ანაერობულია, მცენარეების ფესვები 

გამოყოფენ ჟანგბადს, რითაც ქიმიური და ბიოლოგიური პროცესებისთვის 

ქმნიან გარემოს (ნახ.10).

ნახ.10.  თავისუფალი წყლის ზედაპირის ჭაობი

2. ჰორიზონტალური მიწისქვეშა ნაკადის ჭაობი. ასეთი ჭაობი ქვიშით და 

ხრეშით ამოვსებული დიდი ზომის არხია, სადაც წყალმცენარეებია ჩარგული. 

არხი 0.5დან 1მმდე სიღრმისაა (3–32 მმ დიამეტრი)  და ამოფენილია 

წყალგაუმტარი ფენით (თიხა ან წყალგაუმტარი მემბრანები), რათა თავიდან 

იქნას აცილებული გამორეცხვა. ჩამდინარი წყალი რჩება ფოროვანი არის ქვეშ, 

გაედინება ფორებში ფესვებისა და ფესვაკების გავლით. ფართო შესასვლელი 

ზონა უზრუნველყოფს წყლის მაქსიმალური მოცულობის შედინებას. ქვედა 

ნაწილზე ეს დაახლოებით 1%ია. რაც შეეხება მცენარეებს, ნებისმიერი 

მცენარე ღრმა და ფართო ფესვებით, რომელიც კარგად ეგუება სველ და 

საკვები ნივთიერებებით მდიდარ გარემოს, ზემოთ აღწერილი ჭაობის ტიპში 

კარგად ხარობს. ჩამდინარი წყლები გამფილტრავ მასალასთან და მცენარეთა 

ფესვებთან შეხებისას იწმინდება (ნახ.11).
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ნახ.11. ჰორიზონტალური მიწისქვეშა ჭაობის სქემატური ილუსტრაცია

3. ვერტიკალური ნაკადის ხელოვნური ჭაობი. ასეთი ჭაობი წყალმცე

ნარეებიან გამფილტრავ არხებს წარმოადგენს. ჩამდინარი წყლები ჭაობში 

შედის ნახვრეტებიანი მილების ქსელის მეშვეობით, ეს კი მთელ სივრცეზე 

წყლის თანაბარ მიწოდებას უზრუნველყოფს. წყალი სიმძიმის ძალის და 

ფილტრების მატრიცის გავლით ქვემოთ მიედინება, შემდეგ მიაღწევს 

დრენაჟის ფენას (ილუსტრაციის ქვედა ნაწილი), რომელიც შეიცავს ფორებიან 

შემკრებ და აირაციისთვის განკუთვნილი მილების ქსელს. არხში სხვადასხვა 

გრადაციის მრავალი ფენაა. არხის ახლოს მდებარე პირველი ფენა შეიცავს 

ხრეშს, რომელიც დრენაჟისთვის გამოიყენება (სულო მცირე 20 სმ სისქისა). 

ფენის ზედა ნაწილი გრძელდება ხრეშით და ქვიშით (ზედაპირული ფენის 

სისქე უნდა იყოს 1030 სმ). ფენის ზედა ნაწილში მცენარეებია დარგული, 

რომლებიც ფესვების ფართო და ღრმა სისტემით ფილტრში გაივლის. საერთო 

სიღრმე მერყეობს 0.90 მდან 1,20 მმდე. დრენაჟისთვის აუცილებელია არხის 

დახრილობა 1% იყოს. ვერტიკალური ნაკადის ხელოვნური ჭაობი შეიძლება 

ფუნქციონირებდეს: წყვეტილნაკადთან, ქვედა ნაწილისკენ მიმართულ 

გაუჯერებელ ნაკადთან, გაჯერებულ ქვემოთ ან ზემოთ მიმართულ ნაკადთან 

და მოქცევად ნაკადთან ერთად. ამ სისტემაში შეინიშნება ჩარეცხვის და 

შრობის ფაზები. კლიმატიდან გამომდინარე, Phragmites australis, Typha lati

folia ან Echinochloa Pyramidalis ხშირი არჩევანია. მნიშვნელოვანი განსხვავება 

ვერტიკალურ დინებასა და ჰორიზონტალურ ზედაპირქვეშა დინებას შორის 

არის არაუბრალოდ დინების ტრაექტორია და მიმართულება, არამედ უფრო 

შევსებისა და გაშრობის ციკლები და გაუმჯობესებული ან აერობული 
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პირობები ვერტიკალური დენის შემთხვევაში. ეს ის ფაქტორებია, რომლებსაც 

მივყავართ ფართობის მოთხოვნილების შემცირებისაკენ (ნახ.12).

 

ნახ.12. ვერტიკალური ნაკადის ხელოვნური ჭაობის სქემა

ხელოვნური ჭაობის საწმენდი მექანიზმები. ხელოვნური ჭაობი ბუნებრივ 

პროცესებს (ჭაობის მცენარეები, ნიადაგი, მიკრობული ცხოველქმედება) 

მეტად კონტროლირებულ გარემოში იყენებს, რათა უზრუნველყოს 

დამაბინძურებლების ეფექტური ჩამოშორება. ძირითადი საწმენდი მექა

ნიზმები  შეიძლება  დაიყოს აბიოტურ (ფიზიკური და ქიმიური) და ბიოტურ  

(ბიოლოგიურ) პროცესებად. ხელოვნურ ჭაობში დამაბინძ ურებ ლების 

მოცილებაზე პასუხისმგებელია შემდეგი აბიოტური პროცესები:

l		დალექვის პროცესები, რომლებიც მყარი და შეწონილი ნაწილაკების 

მოცილებას შეუწყობს ხელს.

l		ადსორბციის და აბსორბციის პროცესები, რომლებიც მცენარეთა 

ზედაპირზე მიმდინარეობენ. აღნიშნული პროცესების შედეგად 

ხდება სუბსტრატების, დანალექი ნივთიერებების, გადაყრილი 

ნაგვის და სხვა დამაბინძურებლების მოკლევადიანი შეკავება ან 

გრძელვადიანი იმობილიზაცია;

l		ქიმიური ჟანგვააღდგენა, დალექვა, სადაც მძიმე მეტალები გადადიან 

უხსნად მყარ ფორმებში და სუბსტრატთან წყლის შეხებისას 

არააქტიურ მდგომარეობაში არიან;

l		მზის სხივებით გამოწვეული ფიტოდეგრადაცია, დაჟანგვა და 

ნივთიერებათა დაშლა;

l		აქროლადი ნაერთების აირად მდგომარეობაში გადასვლისას ხდება 

აორთქლება.
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	 შესაბამისი ბიოტური პროცესებია:

l		აერობულ/ანაერობული ბიოდეგრადაცია მიკროორგანიზმების 

მეტაბოლიზმის შედეგად;

l		არაორგანული ელემენტების ფიტოაკუმულირება;

l		ფიტოსტაბილიზება  მცენარეთა ფესვების მიერ არაორგანულ 

ელემენტთა შთანთქმა;

l		მცენარეებში ფერმენტების მიერ გადატანილი ორგანული და 

არაორგანული დამაბინძურებლების ფიტოდეგრადაცია.

l		ორგანული  და არაორგანული დამაბინძურებლების ფიტოდეგრა

დაცია,  რომლებიც აორთქლების პროცესში მცენარეებში შედიან 

მცენარეების მიერვე წარმოებული ფერმენტების მეშვეობით.

l		მცენარეების მიერ გამოწვეული რიზოდეგრადაცია, რომელიც 

შემდგომ იწვევს ორგანული ნაერთების მიკრობულ დეგრადაციას.

l		ფიტოაორთქლება  აორთქლება ხდება მცენარეთა ფოთლების მიერ.

ცხრილი 4

ზოგიერთი დამაბინძურებლის მოცილების მექანიზმი

 

დამაბინძურებლების 

მოცილება

პროცესი

ორგანული ბიოდეგრადაცია, დალექვა, 

მიკრობულიცხოველქმედება

შეწონილი ნაწილაკები დალექვა, გაფილტვრა

აზოტი დალექვა, ნიტრიფიკაცია/დენიტრიფიკაცია, 

მიკრობული ცხოველქმედება, მცენარეებით 

შთანთქმა, გაზიფიკაცია

ფოსფორი დალექვა, გაფილტვრა, ადსორბცია, 

მცენარეული და მიკრობული ცხოველქმედება

პათოგენები ბუნებრივი სიკვდილი, დალექვა, გაფილტვრა, 

ულტრაიისფ. დეგრადაცია, ადსორბცია

მძიმე მეტალები დალექვა, ადსორბცია, შთანთქმა მცენარეებით

ორგანული ნაერთები

(პესტიციდები და ა.შ.)

ადსორბცია, გაზიფიკაცია, 

ფიტოლიზიბიოტური/ აბიოტური დაშლა



83

4.3. ჩამდინარი წყლების დაბინძურების ხარისხის შეფასებისა და 

პროგნოზირების დესკრიფციული ტიპის მოდელების აგება

საქართველოს პირობებისთვის  ჩამდინარი წყლების  

ზედაპირულ წყლებში  ჩაშვებაზე  ევროსაბჭოს 91/271/ EEC 

დირექტივის  შესაბამისად

მცირე, საშუალო და დიდი ქალაქებიდან მიღებული ჩამდინარი 

გასაწმენდი წყლის რაოდენობასა და ხარისხზე უნდა იყოს ორიენტებული 

როგორც საწმენდი სადგურის ნაგებობაელემენტების შემადგენლობა, ასევე 

მიმდინარე დროში მათი მუშაობის რეჟიმები. ამ მოტივით უმთავრესია 

ჩამდინარი წყლების ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

წყალსატევებში (მდინარე, ტბა, წყალსაცავი და ა.შ.) მათ ჩაშვებამდე.

ამავე დროს, მოდინებული ჩამდინარი წყლის ხარისხის შეფასება  და 

პროგნოზირება საშუალებას იძლევა დადგენილ იქნას ეკოლოგიური 

ბუნებრივი და ტექნოგენური ზემოქმედების შედეგად ჩამოყალიბებული 

ეკოლოგიური რისკის მეცნიერულად დასაბუთება მის მინიმალურ დონეზე 

შენარჩუნების მიზნით. აღნიშნული მიღწეული უნდა იყოს  მიმდებარე 

გარემოს რეგულირებითა  და დაცვით, მართვის ეფექტური  სტრატეგიის 

გამომუშავებითა და რეალიზაციის გზით.  

მიზნის მისაღწევად წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესის 

ოპერატიულ   მართვაში სადისპეტჩერო პერსონალის მიერ აქტიურად უნ

და იქნას გამოყენებული ლოგიკური „არამკვეთრი“, არარადიკალური მსჯე

ლობები. ფორმალურად ესაა სპეციალისტექსპერტთა გადაწყვეტი ლებები, 

რომლებიც აისახა ხარისხობრივკრიტერიალური შეფასებების ვერბალურ 

კატეგორიებში. ეს კატეგორიები შეიძლება განსაზღვრულ იქნას სპეციალური 

სკალების თანახმად  (0  შეესაბამება პროცესის აბსოლუტურად მიუღებელ 

სიტუაციურ მდგომარეობას, ხოლო 1  პროცესის ძალიან კარგ სიტუაციურ 

მდგომარეობას).

ხარისხობრივკრიტერიალური შეფასების აღნიშნული სკალა ხასიათდება 

გარკვეული შუალედური მნიშვნელობებითაც, რომელთა მიხედვით 

შესაძლებელია აგებულ იქნას საკვლევი პროცესის დიაგნოსტიკური 

შეფასების დესკრიფციული (აღწერითი) ტიპის მოდელები. სკალური 
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გრადაციები ნაწილდება შემდეგ გრადაციულ მნიშვნელობებში, რომელთა 

გამოყენება მიზანშეწონილია გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში [93]:

d=1,00  პარამეტრის მაქსიმალური შესაძლო (დასაშვები) დონე, რომელიც 

ყოველთვის არ შეიძლება იქნას მიღწეული;

d=1,00 ÷ 0.80  პარამეტრის დასაშვები და მაღალი დონე, რომელიც აგრეთვე 

ყოველთვის არ შეიძლება იქნას მიღწეული;

d=0.80 ÷ 0.60  პარამეტრის დასაშვები და კარგი დონე, რომელიც იმაზე 

მეტია, რის მიღწევასაც ცდილობენ;

d=0,37  პარამეტრის მოცემული დონე (შეესაბამება პარამეტრის იმ 

მდგომარეობას, რომელიც უნდა იქნას მიღებული);

 d=0,37÷0,0  პარამეტრის დაუშვებელი (ცუდი) დონე.

ვინაიდან ჩამდინარი წყალი ტექნოლოგიური პროცესის მიხედვით 

ფორმირდება რთული ქიმიური შედგენილობით, ამიტომ მისი ხარისხობრივ

სიტუაციური მდგომარეობა შეიძლება გაიზომოს (დახასიათდეს) მხოლოდ 

მოდინებული უთანაბრო რეჟიმის შესაბამისად (როგორც წინა ქვეთავში 

იყო აღნიშნული, მოდინების  უთანაბრობის  კოეფიციენტი K=1.4),  ამი

ტომ დიაგნოსტიკური ტიპის დესკრიფციული მოდელები უნდა აიგოს 

მოდინების საანგარიშო ხარჯზე ჩამდინარი წყლის შემადგენელი კომპო

ნენტების საკონტროლოსაზედამხედველო პარამეტრის ცვლილების 

მთე ლი განსაზღვრის არეში. კომპონენტების ცვალებადობის დასაშვები 

არე კი უნდა შეირჩეს ოპერატორდისპეტჩერის (ექსპერტის) მიერ განვი

თარებული დონისა და სუბიექტურხარისხობრივი ფსიქოფიზიკური სახის 

უპირატესობათა გაზომვებისა და შეფასებათა საფუძველზე, იმის  მიხედვით, 

თუ დროის მოცემულ მომენტში რამდენად შესაძლებელია საკვლევი 

პროცესის მისაღები სიტუაციური მდგომარეობის შენარჩუნება მოქმედი 

ელემენტნაგებობის ეფექტური ფუნქციონირების რეჟიმის ველ ში. ქვემოთ 

მოგვყავს დესკრიფციული მოდელის აგების პროცედურა სასუ რველობის 

უნიმოდალური ფუნქციის გამოყენებით, რომელიც ემყარება წყლის ხარისხის 

(საკონტროლომახასიათებელი პარამეტრის) შესაძლო ცვლილების ორმხრივი 

შეზღუდვის არის გამოყენების პირობას  Hმინ.<H<Hმაქს.დესკრიფციული ტიპის 

მოდელის აპროქსიმაციისათვის შერჩეულია სასურველობის შედეგი სახის 

ფუნქცია [93]:
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mied iHbbe
i ,1,

)10(

==
+−−

faqt.

აქ b0 და b1 საძიებელიკოეფიციენტებია; faqt.
iH  საანალიზო კომპონენტ

პარამეტრის მნიშვნელობა; e  ექსპონენტის ნიშანი. თუ ამ გამოსახულებაში 

exს გადავწერთ exp(x)ის სახით, მაშინ საანალიზო პარამეტრის ხარისხობ

რივკრიტერიალური შეფასების დესკრიფციული მოდელი ჩაიწერება 

შემდეგი სახით [93]:

( )[ ] miHbbd ii ,1,expexp 10 =−−−= faqt.  ,

სადაც b0 და b1 კოეფიციენტები განისაზღვრება შემდეგნაირად:

 ,

სადაც cudi
2H  შესაბამისად, საკონტროლო პარამეტრის სასაზღვრო არა

სასურველი ანუ ”ცუდი” სიდიდეა (როდესაც 2,01 =cudid ); არის პარამეტრის 

სასაზღვრო სასურველი ანუ ”კარგი” მდგომარეობის ამსახველი სიდიდე 

(როდესაც 8,02 =kargid ).

Hi  წყლის ხარისხის ფაქტიური მნიშვნელობა შესაბამისი დიფერენციული 

ხარისხობ რივკრიტერიული შეფასებების მიხედვით ხასიათდება შე მ დეგ 

სკალარულ გრადაციებში, როდესაც   აღინიშნება”ცუდი” 

სიტუაციური მდგომარეობა; 

როდესაც   აღინიშნება ”დამაკმაყოფილებელი” სიტუაცი

ური მდგომარეობა;

როდესაც   აღინიშნება ”კარგი” და ”ძალიან კარგი” სიტუა

ციური მდგომარეობა.

რეალურ სიტუაციაში საანალიზო წყლის ერთიანი მდგომარეობა (სასუ

რვე ლობის დიფერენციული ხარისხობრივკრიტერიალური შეფასე ბე ბის 

მიხედვით) განისაზღვრება როგორც ხარისხობრივი შეფასების ინტეგრირე

ბული მაჩვენებელი. ეს სიდიდე განისაზღვრება, როგორც დიფერენციული 

შეფასების საშუალო გეომეტრიული შეწონილი სიდიდე,
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iD  საანალიზო პარამეტრების ერთობლიობაა mi ,1=  ინტეგრა ლუ რი 

შეფასების მიხედვით, რომელიც ხასიათდება ხარისხობრივკრიტერიალუ

რი შეფასების იმავე სკალური გრადაციებით და რომელიც დაწნევების მო

ცე მული  განაწილების  შემთხვევაში  მაქსიმუმისაკენ  უნდა   მიისწრაფო 

დეს   და დროის მოცემულ მომენტში ინარჩუნებდეს შედარებით სტაბი ლურ 

დონეს:

                                                 ,

სადაც H W წყლის ხარისხის განაწილების არამკაფიო სახის უნივერსა ლური 

სიმრავლეა.

შემუშავებულია ზედაპირული წყლის ობიექტებში (მდინარეები, ტბები, 

წყალსაცავები და სხვ.) ჩასაშვები სამეურნეოსაყოფაცხოვრებო ჩამდინარი 

წყლების დაბინძურების ხარისხის შეფასებისა და პროგნოზირების 

დესკრიფციული ტიპის მოდელები, რომლებიც აგებულია შემცველ 

ნივ თიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების მიხედვით 

(საკანალიზაციო წყლების შესახებ ევროსაბჭოს 91/271/EEC დირექტივებით 

განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად). 

მოდელები რეკომენდებულია გამოყენებულ იქნას საქართველოს 

(და არამარტო საქართველოს) პირობებში ჩამდინარი წყლების საწმენდი 

სადგურებიდან მიღებული წყლის დაბინძურების ხარისხის შესაფასებლად 

ზედაპირული წყლის ობიექტებში მათ ჩაშვებამდე. 

ზედაპირული წყლის ობიექტების ეკოსისტემის ნორმალური სანიტარ ულ

ჰიგიენური პირობების დაცვა უდიდესი ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანაა 

[90,91]. ამ შემთხვევაში თითოეული განსახილველი წყლის ეკოსისტემა 

მოიაზრება, როგორც რთული სისტემა [92], რადგან წყალი გამოიყენება 

მრავალი დანიშნულებით: ჰიდროენერგეტიკის, წყალმომარაგების, წყალა

რინების (კანალიზაციის), ორგანიცაზიის, რეკრეაციის, თევზსამეურნეო 

და სხვა კომპლექსური დანიშნულებით. აქედან გამომდინარე, უდიდესი 

მნიშვნელობა ენიჭება სამეურნეოსაყოფაცხოვრებო ჩამდინარი წყლების 

ხარისხის შეფასებისა და პროგნოზირების დესკრიფციული მოდელების 

Dt=Pt1dt      ,   t=1,mm 1/m

D(H) maxH W
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შედგენას, რომელთა საშუალებით შესაძლებელი იქნება (ევროსაბჭოს 91/271/

EEC დირექტივის მოთხოვნათა შესაბამისად) წყლის ხარისხის შეფასება და 

პროგნოზირება ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩაშვებამდე.

ევროსაბჭოს 91/27/EEC დირექტივის თანახმად, რომელიც შეეხება 

მუნიციპალური კანალიზაციის ჩამდინარი წყლების გაწმენდას, ნებისმიერი 

სახის სამეურნეოსაყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები ქალაქებისა და 

დასახლებული ადგილების ტერიტორიებიდან უნდა შეგროვდეს და საწმენდ 

სადგურებში გაიწმინდოს ზედაპირული წყლის ობიექტებში მათ ჩაშვებამდე. 

ცნობილია სტანდარტები ზედაპირულ წყლებში ჩამდინარე წყლების 

ჩაშვებაზე (ცხრ.5). 

ჩვენ მიერ განზოგადდა არსებული სტანდარტები ჩამდინარი წყლების 

ჩაშვებაზე ზედაპირულ წყლებში, სხვადასხვა ქვეყნებისათვის. მე5 ცხრილის 

შესაბამისად მოყვანილი ეს სტანდარტები შეიცავს დამაბინძურებელ 

ნივთიერებათა ზღვრულად ჩასაშვებ კონცენტრაციებს (ზდკმლ/ლ). მე9 

გრაფაში ჩვენ მიერ სისტემატიზებული იქნა ალტერნატიული შემთხვევა, 

რომელიც რეკომენდებულად მივიჩნიეთ საქართველოს პირობებში 

გამოყენებისთვის. 

შესაბამისად, მე6 ცხრილში მოყვანილია ჩამდინარი წყლების ხარისხის 

შეფასების შემოთავაზებული დესკრიფციული ტიპის მოდელები, რომლებიც 

შედგენილია ზედაპირულ წყლებში მათ ჩაშვებაზე შემოთავაზებული 

ვარიანტის შესაბამისად (ცხრ. 5, მე9 გრაფა). 

დესკრიფციული მოდელების აგებაში გამოყენებულ იქნა სუბიექტურ

კრიტერიალური შეფასების მეთოდიკა [93]. ეს მეთოდიკა საშუალებას იძლ

ევა ცალკეული ნივთიერების მიხედვით სამოდელო დამოკიდებულების შე

სა ბა მისად (ცხრ. 6) განისაზღვროს თითოეული  di (d 1, 2, ..., m), სადაც დი 

აღ ნიშნავს ნივთიერების დაბინძურების ხარისხის დიფერენციულ შეფასებას, 

ხოლო  (i=1, 2, ..., m) არის ნივთიერებათა საერთო რაოდენობა. ამავე დროს, di

[0,1].

აქ d=0 შეესაბამება ხარისხობრივკრიტიკული შეფასების აბსოლუტურად 

მიღებულ    მნიშვნელობას,  ანუ   ჩამდინარი   წყლის   ხარისხი   შეფასდება, 

რო   გორც ძალიან დაბინძურებული, ხოლო d=1 შეესაბამება ნივთიერების 

ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციას, ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩამ

დინარი წყლის წყალსატევში ჩაშვება. მოდელების შესადგენად (ცხრ. 6) საჭირო 



88

სტანდარტები ჩამდინარი წყლების ჩაშვებაზე ზედაპირულ წყლებში

ცხრილი 5

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parametrebi 

Zdk (mg/l) 

Svei-
caria 

Hholan- 

dia 

Dania avs- 

tria 

ing- 

lisi 

iapo- 

nia 

lat- 

via 

SemoTava- 

zebuli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sewonili 

nawilakebi 

20 35 30 25 - - 15 50 

Jbm 20 10-20 20 20 - - 12 20 

Jbm dabali - - 75 - - 90 75 

saerTo P  0,3-0,8 1 1 2 - - 2,5 1,5 

saerTo N  - 10 - - - - 2,5 12 

nitratebi N 1 - - 1 - - 0,15 0,5 

amoniumi N 0,5 - 2 10 - - 8 2 

cianidi  0,1 - 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 

naSTi 

qlori 

- - 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 

qloridebi  - - - - - - 300 300 

სulfidi 0,1 - - 0,1 1.0 - 0 0,5 

sulfatebi  dabali - - - - - 500 200 

კadmiumi 0,1 0,005 - 0,1 - - 0,02 0.05 

qromi 

(saerTo) 

2 0,05 0,2 0,5 - - 0,05 0,3 

სpilenZi 0,5 0,05 0,1 0,5 - 2,0 0,05 0,5 

ნikeli 2 0,05 0,2 0,5 1,0 - 0,1 0,5 

tyvia 0,5 0,05 0,1 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 

alumini 10 - - 2 - - - 2,0 

rkina 2 - - 2 - - 2 2,0 

kala 2 - - 2 - - - 1,0 

TuTia 2 0,05 0,5 2 - 5,0 0,05 0,5 

szan 

anionuri, 

araanionuri 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1,0 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
0,5 
2 

 
0.5 
1 

navTobpro-

duqtebi 

(saerTo) 

- 0,1 - - - - 0,5 5,0 

fenolebi - - 0,2 0,1 - - 0,2 0,2 

cximebi, 

organuli 

zeTebi 

- - - - - - 5,0 5,0 
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იყო თითოეული განსახილველი პერამეტრის ცვალებადობის არის დანიშვნა. 

სტანდარტით განსაზღვრული ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების 

მნიშვნელობათა შესაბამისად (იხ. ცხრ. 6, გრაფა 3) შედგენილი მოდელები 

(ცხრ. 6. გრაფა 4) ზოგადად ასახავენ საანალიზო ნივთიერების როგორც 

ცუდ, ისე სხვა ხარისხობრივ დიფერენციულ შეფასებებს შემდეგი სკალური 

გრადაციების შესაბამისად: თუ 0≤di<0,33, მაშინ აღინიშნება დამაბინძურე

ბელი ნივთიერების ,,ცუდი” ხარისხობრივი მდგომარეობა, 0,33≤di<0,67, 

მაშინ მდგომარეობა ჩაითვლება ,,დამაკმაყოფილებლად”, ხოლო როდესაც 

0,67≤di≤1, ნივთიერების ხარისხობრივი მდგომარეობა ,,კარგია”.

ამრიგად, წარმოდგენილი დესკრიფციული მოდელების საშუალებით 

(ცხრ. 6, გრაფა 4) შესაძლებელია ამა თუ იმ ქიმიური ნივთიერებით (ცხრ. 6, 

გრაფა2) დაბინძურების ფაქტიური ხარისხობრივი მდგომარეობის დადგენა. 

ცალკეული შეფასებები ასახავენ ნივთიერებათა დაბინძურების მხოლოდ 

დიფერენციულ შეფასებებს, ხოლო ინტეგრირებული კრიტიკული შეფასების 

განსაზღვრისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას [93], როგორც შემადგენელ 

ნივთიერებათა მნიშვნელობების საშუალო გეომეტრიული სიდიდე: 

1

, 1, 2,...
m

m iD d i m= =∏
 , 

სადაც P ნამრავლის აღების ნიშანია; როდესაც=0, მაშინ ინტეგრირებული 

შეფასება აღნიშნავს წყლის აბსოლუტურად მიუღებელ ხარისხს, ხოლო 

როდესაც  D=1, მაშინ ჩამდინარი წყალი შეიძლება ჩაშვებულ იქნას ზედა

პირული წყლის ობიექტებში. აქაც, ისევე როგორც წინა შემთხვევაში, 

შეფასების სუბიექტურკრიტერიული სკალა იგივე დარჩება. კერძოდ, 

0≤Dი<0,33, ,,ცუდი”  მდგომარეობა;  0,33≤Dი<0,67,  ,,დამაკმაყოფილებელი” 

მდგომარეობა; ხოლო 0,67≤Dი≤1  „კარგი”  მდგომარეობა. შედგენილი 

მოდელების ადეკვატურობაზე შემოწმება დასაბუთდა კომპიუტერულ

პროგრამული გაანგარიშებით Matlab სისტემაში.

აღნიშნულ ქვეთავში შემოთავაზებული იყო სამეურნეოსაყოფაცხოვრებო 

ჩამდინარი წყლების ხარისხის შეფასებისა და პროგნოზირების დესკრიფ

ციული ტიპის მოდელები, აგებული დამაბინძურებელ ქიმიურ ნივთიერე

ბათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების მიხედვით (ზდკ), 

საკანალიზაციო წყლების ჩაშვებაზე ზედაპირულ წყლებში ევროსაბჭოს 

91/271/EEC დირექტივით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისად.
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ცხრილი 6

შედგენილი დესკრიფციული  მოდელები, აგებული საქართველოს პირობებისთვის 
ჩამდინარი წყლების   ზედაპირულ წყლებში  ევროსაბჭოს 91/271/ EEC  

დირექტივის  შესაბამისად  ჩაშვებაზე 

47 
 

 

 

# ingredient-

parametrebi 

parametris cvlilebis 

sasazRvro areebi 

deskrifciuli modeli 

1 2 3 4 

1 Sewonili 

nawilakebi 
S.n.=52d=0,2; S.n.=50d=0,8 dS.n.=exp[-exp(-50,9+0,988S.n.)] 

2 Jbm Jbm=22d=0,2; Jbm=20d=0,8 dJbm.=exp[-exp(-21,26+0,988Jbm)] 

3 Jqm Jqm=77d=0,2; Jqm=75d=0,8 dJqm.=exp[-exp(-75,6+0,988Jqmn.)] 

4 saerTo P(PO4) PO4=1,7d=0,2; PO4=1,5d=0,8 d
4po =exp[-exp(-16,32+0,988 4po )] 

5 saerTo N (NO4) NO3=14d=0,2; NO3=12d 0,8 d
3NO
=exp[-exp(-13,356+988 3NO )] 

6 NO2(nitritebi)-N NO2=0,7d -0,2;NO2=0,5 d=0,8 
d

2NO
=exp[-exp(-6,44+9,88

2NO )] 

7 NH4(amoniumi) NH4=2,2 d =0,2; NH4=2d=0,8 d
4NH
=exp[-exp(-21,26+9,88 4NH )] 

8 cianidi (CN) CN=0,15 d =0,2; CN=0,1d=0,8 d CN =exp[-exp(-5,45+39,52 CN )] 

9 naSTi qlori nq=0,45d =0,2; nq=0,4d =0,8; dnq=exp[-exp(-17,308+39,52nq)] 

10 qloridebi (Cl) Cl=305d=0,2; Cl=300d=0,8 dcl=exp[-exp(-120+0,395cl)] 

11 sulfidi (H2S) H2S=0,55d=0,2; H2S=0,5d=0,8; d
2H S
=exp[-exp(-21,26+39,52 2H S )] 

12 sulfatebi (SO-2
4) SO-2

4=205d=0,2SO-2
4=200d=0,8 d 2

4SO =exp[-exp(80,3+0,394 2
4SO )] 

13 Cd (kadmiumi) Cd=0,07d=0,2Cd=0,05d=0,8 d Cd=exp[-exp(-6,44+98,8 Cd)] 

14 Cr (qromi saerTo) Cr =0,4d=0,2 Cr =0,3d=0,3 d Cr =exp[-exp(-7,428+19,76Cr)] 

15 Cu(spilenZi) Cu =0,6d=0,2 Cu =0,5d=0,8 d Cu =exp[-exp(-11,38+19,76 Cu)] 

16 Ni (nikeli) Ni =0,6d=0,2 Ni =0,5d=0,8 d Ni=exp[-exp(-11,38+19,76 Ni)] 

17 Pb (tyvia) Pb =0,6d=0,2 Pb =0,5d=0,8 d Pb=exp[-exp(-11,38+19,76 Pb)] 

18 Al (alumini) Al =0,6d=0,2 Al =0,5d=0,8 d Al =exp[-exp(-11,38+19,76 Al)] 

19 Fe (rkina) Fe =2,2d=0,2 Fe =2d=0,8 d Fe =exp[-exp(-21,26+9,88 Fe)] 

20 Zn (TuTia)  Zn =0,55d=0,2 Zn =0,5d=0,8 d Zn =exp[-exp(-21,26+39,52 Zn)] 

21 s.z.a.n.anionuri 

araanionuri 
szanan =0,55d=0,2 szanan 
=0,5d=0,8 

szanaraan =1,5d=0,2  szanaraan 
=1d=0,8 

d szanan =exp[-exp(-21,26+39,52 
szanan)] 

d szanaraan =exp[-exp(-21,26+39,52 
szanaraan)] 

22 navTob produqtebi 
saerTo) 

navT =0,55d=0,2 navT =0,5d=0,8 d navT =exp[-exp(-21,26+39,52 navT)] 

23 ფე ნოლე ბი  fen =0,55d=0,2 fen =0,5d=0,8 d fen =exp[-exp(-21,26+39,52 fen)] 

24 cximebi, organuli 

zeTebi) 
cx =0,55d=0,2 cx =0,5d=0,8 d cx =exp[-exp(-21,26+39,52 cx)] 

 

amrigad, warmodgenili deskrifciuli modelebis saSualebiT (cxr. 6, grafa 4) SesaZlebelia ama Tu im 

qimiuri nivTierebiT (cxr. 6, grafa2) dabinZurebis faqtiuri xarisxobrivi mdgomareobis dadgena. calkeuli 

Sefasebebi asaxaven nivTierebaTa dabinZurebis mxolod diferenciul Sefasebebs, xolo integrirebuli 

kritikuli Sefasebis gansaz აRvrisaTvis SeiZleba gamoyenebul iqn s [93], rogorc Semadgenel nivTierebaTa 

mniSvnelobebis saSualo geometriuli sidide: 
1
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m

m iD d i m  , sadac  namravlis aRebis niSania; 

rodesac=0, maSinintegrirebuli Sefaseba aRniSnavs wylis absoluturad miuRebel xarisxs, xolo rodesac  
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შედეგები და მათი განსჯა

დღევანდელი მდგომარეობით ქვეყნის ქალაქებისა და დასახლებული 

ადგილების ჩამდინარი წყლების ნორმატიული მოთხოვნების შესაბამისად 

ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ფარგლებში გაწმენდა (გაუვნებ

ლება) და ისე ჩაშვება წყალსატევებში (მდინარეებში, ტბებში და ა.შ.) 

უდიდესი სახალხოსამეურნეო მნიშვნელობის ამოცანაა. ამასთან, თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ ჩამდინარი წყლები შედგენილობის მიხედვით 

მკვეთრად ცვალებადობს, საკითხი დგება, საწმენდ სადგურებში მათი 

გაუვნებლებისთვის გამოყენებულ იქნას თანამედროვე სამეცნიეროტექნო

ლოგიურ დონეზე შემუშავებული „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნო

ლოგიები“. ამ მოტივით მნიშვნელოვანი პრობლემაა ჩამდინარი წყლების 

საწმენდი ნაგებობების ენერგოეფექტურობის ამაღლება და კონტროლი 

თანა მედროვე ტექნიკურტექნოლოგიური მიღწევების შედეგების შესაბა

მისად,  როგორც ფიზიკურმექანიკური გაწმენდის ურეაგენტო მეთოდების, 

ასევე ფიზიკურქიმიური სრული ბიოლოგიური გაწმენდის მეთოდების 

მიხედვით. 

აღნიშნულ კონტექსტში წინამდებარე დისერტაცია: „ჩამდინარე წყლების 

გამწმენდი ნაგებობების  ენერგოეფექტურობის ამაღლება და კონტროლი“ 

ქმედით აქტუალობას  იძენს და აქვს  როგორც სამეცნიერო, ასევე   პრაქტიკული  

ღირებულება. 

მიზნის მისაღწევად გამოყენებულიიქნა ჩამდინარი წყლების გაწმენდის 

მეთო დების მიხედვით შემუშავებული თანამედროვე „საუკეთესო ხელმისაწ

ვდომი ტექნოლოგიები“, გამოყენების ეფექტურობის კლევის სისტემურ

ლოგიკური მიდგომა (ГОСТР540972010 „რესურსდაზოგვა. სუკეთესო ხელ

მისაწვდომი ტექნოლოგიები. იდენტიფიკაციის მეთოდოლოგია“), რო  მელიც 

შერჩეული საწმენდი კომპლექსის ქმედების მაღალი ენერგო ეფექტურობით 

ხასიათდება. შესაბამისად, სისტემურლოგიკური მეთოდო ლოგიის 

გამოყენებით გადაწყვეტილია შემდეგი ამოცანები: 

√ შემუშავებულია საწმენდი სადგურისთვის ჩამდინარი წყლების 

გაწმენდის „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ შერჩე

ვის ალგორითმი (ბლოკსქემა) შესაბამისი კრიტერიალური მაჩვე
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ნებლების (ეკოლოგიური, კლიმატური, ეკონომიკური, ენერგო

ეფექტურობის) გამოყენებით, რომლებიც ევროპაში მიღებული 

„საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების“  შერჩევის დადებითი 

გამოცდილებით გამოირჩევა;

√  შემუშავებულია საწმენდი სადგურისთვის ჩამდინარი წყლების გაწ

მენდის „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ მონაცე მე ბის 

დაზუსტებისა და გამოყენების სფეროს შესაბამისად დანერგვის შე

საძლებლობის ამსახველი ბლოკსქემები მიმდებარე გარემო ს თვის 

ეკოლოგიური ხელსაყრელობის პირობების, ეკონო მიკური და

ნახარჯების, ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლების მიზანშე წონი

ლობის  შეფასების პრინციპების გათვალისწინებით;

√	 განხილულია ჩამდინარი წყლების სრული ბიოლოგიური გაწმენდის 

შესაძლებლობა თანამედროვე სამეცნიეროტექნოლოგიური პროგ

რესის  დონეზე  შემუშავებული  „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტე

ქნოლოგიების“ ბაზაზე. შესაბამისად, მცირე, საშუალო და დი დი 

ქალაქებისთვის  წარმოდგენილია გაწმენდის შესაძლო ენერგო

ეფ ექ ტური ტექნოლოგიური სქემები შემადგენელი ნაგებობების 

რეკომენდებული კომპლექსებით, რომლებიც ნორმატიული  მოთხო

ვნის ფარგლებში  უზრუნველყოფენ ჩამდინარი წყლის გაუვნებლების 

სათანადო  ხარისხს.

√	 მცირე, საშუალო და დიდი ქალაქების ჩამდინარი წყლის საწ მენდი 

სადგურებისათვის გადაწყვეტილებათა მიღების ოთხე ტაპიანი 

სტრატეგიის საფუძველზე (გეგმა>კეთება>შემოწმება> ქმე დება), 

შემუშავებულია „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ შესა

ბა მი სად მენეჯმენტის განხორციელების ბლოკსქემა მათი ენერგოე

ფექტურობის კვლევისა და პროგრამის განხორციელების მიზნით.

√	 რეკომენდებულია ჩამდინარი წყლების ბუნებრივი ჭარბტენიანი 

ეკო სისტემებით წმენდის საზღვარგარეთული გამოცდილების 

გამო ყენების შესაძლებლობა საქართველოს პირობებში, როგორც 

ჩამდინარი წყლების გაწმენდის არსებული ტექნოლოგიების შესაძლო 

ალტერნატივა.
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  მეცნიერული სიახლე. სისტემურლოგიკური კვლევის მეთოდოლოგიის 

საფუძველზე შემუშავებულია მცირე, საშუალო და დიდი ქალაქების 

ჩამდინარი წყლის საწმენდი სადგურებისთვის წყლის გაწმენდის 

„საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ შესარჩევად შესატყვის  

გადაწყვეტილებათა მიღების, მონაცემების დაზუსტებისა და  განსახილველ 

სფეროში დანერგვის ლოგიკური მიდგომის ბლოკსქემები. შესაბამისად, 

შემუშავებულია სრუ ლი ბიოლოგიური გაწმენდის ტექნოლოგიური  სქემები  

შემადგენელი  ნაგებობების კომპლექსებით: რენტაბელობის მახასიათებელი  

კრიტერიუმების, მიმდებარე გარემოსთვის ეკოლოგიური ხელსაყრელობის 

პირობების, ენერგოეფექტურობის, ეკონომიკური დანახარჯების მიზან

შეწონილობის შეფასების პრინციპების გათვალისწინებით.

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითად ღირსებად უნდა აღინიშნოს დო

ქტორანტის მიერ „საუკეთესო ხელსაყრელი ტექნოლოგიების“, როგორც 

ინსტრუმენტული საშუალების გამოყენება მცირე, საშუალო და დიდი 

ქალაქების ჩამდინარი წყლების გაწმენდის პროცესებში. ამასთან, დი

სერტანტმა შეძლო აღნიშნული ტიპის ქალაქებისთვის შეემუშავებინა ჩამ

დინარი წყლების სრული ბიოლოგიური გაწმენდის ენერგოეფექტური 

პრინციპული ტექნოლოგიური სქემები (იხ. ნახ.4,5,6), რომლებიც შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა  ნაგებობების ტიპური კომპლექსების 

შესაბამისად, კერძოდ:

l		მექანიკური გაწმენდა, პირველადი რადიალური სალექარები, აერო

ტენკები სრული ჟანგვით, მეორადი რადიალური სალექარები, 

გაუვნე ბლების ბლოკი.

l		მექანიკური გაწმენდა, პირველადი ჰორიზონტალური სალექარები, 

აეროტენკები სრული ჟანგვით, მეორადი რადიალური სალექარები, 

გაუვნებლების ბლოკი.

l		მექანიკური გაწმენდა, პირველადი ჰორიზონტალური სალექარები, 

აეროტენკები სრული ჟანგვით, მეორადი რადიალური სალექარები, 

დაწმენდის ბლოკი, გაუვნებლების ბლოკი.

l		მექანიკური გაწმენდა, პირველადი რადიალური სალექარები, აერო

ტენკები ნიტრიფიკაციადენიტრიფიკაციით, მეორადი რადიალური 

სალექარები, გაუვნებლების ბლოკი.
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l		მექანიკური გაწმენდა, პირველადი რადიალური სალექარები, აერო

ტენკები ნიტრიფიკაციადენიტრიფიკაციით, მეორადი რადიალური 

სალექარები, გაუვნებლების ბლოკი.

l		მექანიკური გაწმენდა, პირველადი  ჰორიზონტალური სალექარები, 

აეროტენკები სრული ჟანგვით, მეორადი რადიალური სალექარები, 

დაწმენდის ბლოკი, გაუვნებლების ბლოკი.

l		მექანიკური გაწმენდა, პირველადი რადიალური სალექარები, აერო

ტენკები სრული ჟანგვით, მემბრანული ბიორეაქტორი, გაუვნებლე

ბის ბლოკი.

l		მექანიკური გაწმენდა, პირველადი  ჰორიზონტალური  სალექარები, 

აეროტენკები სრული ჟანგვით, მემბრანული ბიორეაქტორი, გაუვნებ

ლების ბლოკი.

აგრეთვე უმთავრეს დადებითი მომენტია გადაწყვეტილებათა მიღების 

ოთხეტაპიანი სტრატეგიის (გეგმა>კეთება>შემოწმება>ქმედება) მიხედვით 

მენეჯმენტის წარმოების ბლოკსქე მის შემუშავება, მცირე, საშუალო 

და დიდი ქალაქების ჩამდინარი წყლის საწმენდი სადგურებისათვის 

„საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლო გიის“ განსახორციელებლად 

ენერგოეფექტურობის მოთხოვნების გათვალისწი ნებით (იხ. ნახ.7).

კვლევის პერსპექტიული ობიექტები იქნება საქართველოს მცირე, საშუა

ლო და დიდი ქალაქების ჩამდინარი წყლის საწმენდი სადგურები.



95

დასკვნა

         

სისტემურლოგიკური კვლევის მეთოდოლოგიის საფუძველზე შემუ

შავე ბულია მცირე, საშუალო და დიდი ქალაქების ჩამდინარი წყლის 

საწმენდი სადგურებისთვის წყლის გაწმენდის „საუკეთესო ხელმისაწვდომი 

ტექნოლოგიის“ შესარჩევად შესატყვის გადაწყვეტილებათა მიღების, 

მონაცემების დაზუსტებისა და  განსახილველ სფეროში დანერგვის ლოგი

კური მიდგომის ბლოკსქემები.  შესაბამისად, შემუშავებულია სრული 

ბიოლოგიური გაწმენდის ტექნოლოგიური სქემები შემადგენელი ნაგებო

ბების კომპლექსებით: რენტაბელობის მახასიათებელი კრიტერიუმების, 

მიმ დე ბა რე გარემოსთვის ეკოლოგიური ხელსაყრელობის პირობების, ენე

რგოეფექტურობის,  ეკონომიკური დანახარჯების მიზანშეწონილობის შეფა

სების და მენეჯმენტის პრინციპების გათვალისწინებით, კერძოდ: 

1. შემუშავებულია საწმენდი სადგურისთვის ჩამდინარი წყლების 

გაწმენდის „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“ შერჩ

ევის ალგორითმი (ბლოკსქემა) შესაბამისი კრიტერიალური მაჩ

ვენებლების (ეკოლოგიური, კლიმატური, ეკონომიკური, ენერგ

ოეფექტურობის) გამოყენებით, რომლებიც ევროპაში მიღებული 

„საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების“ შერჩევის დადებითი 

გამოცდილებით გამოირჩევა;

2. შემუშავებულია საწმენდი სადგურისთვის ჩამდინარი წყლების 

გაწმენდის „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის“  მონაცემე

ბის დაზუსტებისა და გამოყენების სფეროს შესაბამისად დანერ გვის 

შესაძლებლობის ამსახველი ბლოკსქემები  მიმდებარე გარემოსთვის 

ეკოლოგიური ხელსაყრელობის პირობების, ეკონო მიკური 

დანახარჯების, ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლების    მიზან

შეწონილობის  შეფასების პრინციპების გათვალისწინებით;

3.  შემუშავებულია ჩამდინარი წყლების სრული ბიოლოგიური გაწმე

ნდის შესაძლებლობა თანამედროვე სამეცნიეროტექნოლოგიური 

პროგრესის  დონეზე  შემუშავებული  „საუკეთესო ხელმისაწვდომი 

ტექნოლოგიების“ ბაზაზე. შესაბამისად, მცირე, საშუალო და დიდი 

ქალაქებისთვის  წარმოდგენილია გაწმენდის შესაძლო ენერგოე
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ფექტური ტექნოლოგიური სქემები შემადგენელი ნაგებობების რეკო

მენდებული კომპლექსებით, რომლებიც ნორმატიული  მოთ ხოვნის 

ფარგლებში უზრუნველყოფს  ჩამდინარი წყლის გაუვნებლების სათ

ანადო  ხარისხს.               

4.  მცირე, საშუალო და დიდი ქალაქების ჩამდინარი წყლის საწმენდი 

სადგურებისათვის, ავტორის ხედვით, გადაწყვეტილებათა მიღების 

ოთხეტაპიანი სტრატეგიის საფუძველზე (გეგმა>კეთება>შემოწმებ

ა>ქმედება) შემუშავებულია „საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექ ნო

ლოგიის“ შესაბამისად მენეჯმენტის განხორციელების ბლოკსქემა 

მათი ენერგოეფექტურობის კვლევისა და პროგრამის განხორცი

ელების მიზნით.

 5.  რეკომენდებულია ჩამდინარი წყლების ბუნებრივი ეკოსისტემებით 

წმენდის საზღვარგარეთული გამოცდილების გამოყენების შესაძლებ

ლობა საქართველოს პირობებში, როგორც ჩამდინარი წყლების 

გაწმენდის არსებული ტექნოლოგიების შესაძლო ალტერნატივა.
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